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Préambule  

 
Ce document constitue lô®tude de dangers du projet du parc éolien de Noroy. Ce projet est situé sur la 
commune de Noroy (département de lôOise), et est constitué de 5 éoliennes et de 2 postes de livraison 
pour une puissance totale maximale de 25 MW.  
 
En application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lôenvironnement, 
dite loi Grenelle II, les éoliennes sont soumises au régime des installations classées pour la protection de 
lôenvironnement (ICPE).  
 
En effet, lôarticle 90 de cette loi précise que « les installations terrestres de production dô®lectricit® utilisant 
lô®nergie m®canique du vent constituant des unit®s de production telles que d®finies au 3Á de lôarticle 10 
de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
de lô®lectricit®, et dont la hauteur des m©ts d®passe 50 m¯tres sont soumises ¨ autorisation au titre de 
lôarticle L. 511-2, au plus  tard un an à compter de la date de publication de la loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 précitée. » 
 
Le décret n°2011-984 du 23 ao¾t 2011, modifiant lôarticle R. 511-9 du Code de lôenvironnement, cr®e la 
rubrique 2980 pour les installations de production dô®lectricit® ¨ partir de lô®nergie m®canique du vent et 
regroupant un ou plusieurs a®rog®n®rateurs. Il pr®voit deux r®gimes dôinstallations class®es pour les 
parcs éoliens terrestres : 
 

- Le r®gime dôautorisation pour les installations comprenant au moins une éolienne dont le mât a 
une hauteur supérieure ou égale à 50 m et pour les installations comprenant uniquement des 
éoliennes dont le mât a une hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance totale est 
supérieure ou égale à 20 MW. 

 
- Le régime de déclaration pour les installations comprenant uniquement des éoliennes dont le mât 

a une hauteur comprise entre 12 et 50 m et dont la puissance totale est inferieure à 20 MW. 
 
Par ailleurs, lôordonnance 2017-80 et le décret 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs ¨ lôautorisation 
environnementale ont p®rennis® lôautorisation unique en mati¯re d'installations class®es pour la protection 
de l'environnement. 
 
Les éoliennes retenues pour ce parc éolien sont des éoliennes présentant une hauteur totale maximale 
de 170 mètres. Une des 5 éoliennes du projet présentera une hauteur totale maximale de 163 m. 
 

Le projet du parc éolien de Noroy comportant des éoliennes de plus de 50 m de mât relève du régime 
dôautorisation environnementale, et une ®tude de dangers est n®cessaire. 

 
Plusieurs mod¯les dô®oliennes dôun gabarit proche mais de constructeurs différents sont aujourdôhui 
envisagés sur ce projet.  
 
A noter que la société EnBW (actionnaire à 100% de la société Valeco), société allemande à capitaux 
publics, doit se soumettre à la directive européenne 2014/25/UE visant à garantir le respect des principes 
de mise en concurrence, dô®galit® de traitement des fournisseurs, et de transparence pour tout achat de 
matériels et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès lors que ces achats sont liés à 
leur activit® de production dô®lectricit®. Cette directive sôapplique aux march®s de travaux dôune valeur 
sup®rieure ¨ 5 000 000 ú et aux march®s de fournitures et de services dôune valeur sup®rieure ¨ 400 000 
ú de la SAS Parc ®olien de Noroy, tels que la fourniture et lôinstallation dô®olienne. Afin de garantir le 
principe de mise en concurrence des fabricants dô®oliennes, aucun nom de fabricant ne sera pr®sent® 
dans ce dossier, et les dimensions des machines sont données ici en gabarit. 
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La puissance maximale unitaire envisagée est de 5 MW. Les dimensions maximales des éoliennes 
envisagées sont les suivantes : 
 

Eoliennes 
envisagées 

Diamètre 
maximal 

Hauteur totale 
maximale 

Hauteur dôaxe 
maximale 

E1 à E4 
136 m 

170 m 110 m 

E5 163 m 103 m 

Tableau 1 ï Dimensions maximale des éoliennes envisagées 

 

Les dimensions retenues pour la présente étude de dangers sont les suivantes : 

Eolienne retenue 
pour lô®tude de 

dangers 
Diamètre Hauteur totale 

Soit une hauteur 
dôaxe de 

E1 à E4 
136 m 

170 m 102 m 

E5 163 m 95 m 

Tableau 2 ï Gabarit de lô®tude de dangers 

Le choix de ce gabarit dô®tude cumulant le diamètre maximal et la hauteur totale maximale des éoliennes 
envisagées pour ce projet permet de maximiser tous les p®rim¯tres dôeffet des diff®rents risques. De 
même, les dimensions caractéristiques maximales (largeur de la base du mât, longueur des pales, corde 
des pales, é) ont ®t® retenues pour les calculs interm®diaires de lô®tude d®taill®e des risques. 

La machine retenue dans la version finale du projet correspondra à une éolienne présentant un diamètre 
de rotor et une hauteur totale inférieurs ou égaux, construite selon les mêmes normes, présentant les 
mêmes dispositifs de sécurité et présentera au minimum les certifications de la classe de vent IEC II. 

 
La pr®sente ®tude de dangers sôappuie sur le guide technique [19] « Elaboration de lô®tude de dangers 
dans le cadre des parcs éoliens è de mai 2012, r®alis® par lôINERIS et le Syndicat des Energies 
Renouvelables / France Energie Eolienne (SER-FEE) et validé par la Direction Générale de Prévention 
des Risques dans un courrier daté du 4 juin 2012 adressé au Syndicat des Energies Renouvelables. 
Certaines donn®es du guide ont ®t® actualis®es par le bureau dô®tudes en charge de la pr®sente ®tude 
(notamment les donn®es dôaccidentologie et les calculs de probabilité qui en découlent)

1
. Lô®tude 

comporte également des données spécifiques fournies par les constructeurs des éoliennes. 
 
Les principaux termes utilisés dans la présente étude sont explicités dans le glossaire en annexe 1. Les 
références entre crochets [n] renvoient à la bibliographie (paragraphe 11). 

                                                      
1
 Il est indiqué dans le guide que « éle document est ®volutif et pourra °tre révisé périodiquement. La révision du 

guide se fera ¨ lôinitiative des professionnels de la fili¯re ®olienne, repr®sent®s par le Syndicat des ®nergies 
renouvelables, et devra faire lôobjet dôune validation du minist¯re charg® des installations class®es. » A ce jour 
aucune r®vision ou mise ¨ jour du guide nôest disponible. 
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1. Introduction 

1.1. Objectif  de lô®tude de dangers  

 
La présente étude de dangers a pour objet de rendre compte de lôexamen effectué par le pétitionnaire 
pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du parc éolien de Noroy, autant que 
technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux 
substances ou mati¯res utilis®es, li®es aux proc®d®s mis en îuvre ou dues ¨ la proximit® dôautres 
risques dôorigine interne ou externe à lôinstallation. 
 
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les éoliennes du projet. Le choix de la méthode 
dôanalyse utilisée et la justification des mesures de prévention, de protection et dôintervention sont 
adaptés à la nature et la complexité des installations et de leurs risques. 
 
Elle précise lôensemble des mesures de ma´trise des risques mises en îuvre sur le parc éolien de Noroy, 
qui réduisent le risque à lôintérieur et à lôextérieur des éoliennes à un niveau jugé acceptable par 
lôexploitant. 
 
Ainsi, cette étude permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les personnes 
ou lôenvironnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 
 

- Améliorer la réflexion sur la sécurité à lôintérieur de lôentreprise afin de réduire les risques et 
optimiser la politique de prévention ; 

- Favoriser le dialogue technique avec les autorités dôinspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles dans lôarrêté dôautorisation ; 

- Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
dôappréciation clairs sur les risques. 

  

1.2. Contexte législatif et r églementaire  

 
Depuis la Loi Grenelle II n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les éoliennes sont soumises à la réglementation 
ICPE, et une étude de dangers est nécessaire. 
 

Lô®tude de dangers exig®e pour toute demande dôautorisation environnementale dôune installation 
relevant du régime ICPE repose sur le fondement de lôarticle 181-25 du code de lôenvironnement et vise ¨ 
prot®ger les int®r°ts vis®s ¨ lôarticle L511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à 
lôinstallation. 

 
Les principaux textes applicables sont les suivants : 
 

- Code de l'environnement Livre V « Prévention des Pollutions des Risques et des Nuisances », 
Titre I « Installations Classées pour la Protection de l'Environnement » ; 

- Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages ; 

- Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005 modifiant le décret n°77-1133 du 21 septembre 
1977 pris pour application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées 
pour la protection de l'environnement ; 

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, ¨ lôappr®ciation de la d®marche de r®duction du risque ¨ la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la 
loi du 30 juillet 2003 ; 

- Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées. 
- Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie 

mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, modifié par les 
arrêtés du 6 novembre 2014, du 11 mai 2015 et du 22 juin 2020. 

- Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et Décret 2017 -82 du 26 janvier 2017 relatifs à 
lôautorisation environnementale  ; 
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Lôarr°t® du 29 septembre 2005 relatif ¨ lô®valuation et ¨ la prise en compte de la probabilit® dôoccurrence, 
de la cin®tique, de lôintensit® des effets et de la gravit® des cons®quences des accidents potentiels dans 
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation fournit un cadre méthodologique 
pour les évaluations des sc®narios dôaccidents majeurs. Il impose une évaluation des accidents majeurs 
sur les personnes uniquement et non sur la totalit® des enjeux identifi®s dans lôarticle L. 511-1. En 
coh®rence avec cette r®glementation et dans le but dôadopter une d®marche proportionn®e, lô®valuation 
des accidents majeurs dans lô®tude de dangers dôun parc dôa®rog®n®rateurs sôint®ressera prioritairement 
aux dommages sur les personnes. Pour les parcs ®oliens, les atteintes ¨ lôenvironnement, lôimpact sur le 
fonctionnement des radars et les probl®matiques li®es ¨ la circulation a®rienne feront lôobjet dôune 
®valuation d®taill®e au sein de lô®tude dôimpact. 
 
Ainsi, lô®tude de dangers a pour objectif de d®montrer la ma´trise du risque par lôexploitant. Elle comporte 
une analyse des risques qui pr®sente les diff®rents sc®narios dôaccidents majeurs susceptibles 
dôintervenir. Ces sc®narios sont caract®ris®s en fonction de leur probabilit® dôoccurrence, de leur 
cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels. Elle justifie que le projet permet 
d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que 
possible, compte tenu de lô®tat des connaissances et des pratiques et de la vuln®rabilit® de 
lôenvironnement de lôinstallation. 
 
Selon le principe de proportionnalit®, le contenu de lô®tude de dangers doit °tre en relation avec 
lôimportance des risques engendr®s par lôinstallation, compte tenu de son environnement et de sa 
vulnérabilité : 
 
ü description de lôenvironnement et du voisinage  

ü description des installations et de leur fonctionnement 

ü identification et caractérisation des potentiels de dangers 

ü estimation des conséquences de la concrétisation des dangers 

ü réduction des potentiels de dangers 

ü enseignements tirés du retour dôexp®rience (des accidents et incidents repr®sentatifs) 

ü analyse préliminaire des risques 

ü étude détaillée de réduction des risques 

ü quantification et hiérarchisation des différents scénarios en terme de gravité, de probabilité et de 

cinétique de développement en tenant compte de lôefficacit® des mesures de pr®vention et de 

protection 

ü représentation cartographique 

ü r®sum® non technique de lô®tude des dangers. 

De même, la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, ¨ lôappr®ciation de la d®marche de r®duction du risque ¨ la source et aux plans de pr®vention 
des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 
2003, pr®cise le contenu attendu de lô®tude de dangers et apporte des ®l®ments dôappr®ciation des 
dangers pour les installations class®es soumises ¨ autorisation. Enfin, lô®tude de dangers sôint®resse aux 
risques g®n®r®s par les a®rog®n®rateurs lorsquôils sont en phase dôexploitation. Elle exclut donc la phase 
de construction. 
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1.3. Nomenclature des installations classées  

 
Conform®ment ¨ lôarticle R. 511-9 du Code de lôenvironnement, modifi® par le d®cret nÁ2011-984 du 23 
août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature des installations 
classées: 

 

N°  

A -Nomenclature des installations classées  

Désignation de la rubrique  
A, D, E, 
S, C (1)  

Rayon 
(2)  

2980  Installation terrestre de production dô®lectricit® ¨ partir de lô®nergie m®canique du vent et 
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs  

  

 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m  
 
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au 
moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour 
une puissance totale installée : 
        a) supérieure où égale à 20 MW éééééé..éééééé..éééééé..ééééééé  
        b) inf®rieure ¨ 20 MW éééééé..éééééééééééééééééééééééé.  

A  
 
 
 
 
A  
D  

6 
 
 
 
 
6  

Tableau 3 - Nomenclature des installations classées 

Avec 
(1) A : Autorisation, D : déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude dôUtilit® Publique, C : soumise au contrôle 

périodique. 
(2) Rayon dôaffichage de lôenqu°te publique en km 

 
Le projet du parc éolien de Noroy se situe dans le premier cas, car il comporte des aérogénérateurs dont 
le mât est supérieur à 50 m de hauteur. Il est donc soumis à autorisation (A) au titre des installations 
class®es pour la protection de lôenvironnement et doit pr®senter une ®tude de dangers int®gr®e ¨ sa 
demande dôautorisation environnementale. Le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique sera de 6 
km. La liste des communes concernées par le rayon d'affichage figure dans le dossier de demande 
dôautorisation. 
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2. Informations g®n®rales concernant lôinstallation 

 

2.1. Renseignements administratifs  

 
Le projet du parc éolien de Noroy est porté par la société Parc éolien de Noroy. Voir le KBis de la 
société annex® au dossier de demande dôautorisation. La soci®t® Parc éolien de Noroy est une société 
filiale à 100 % de la société VALECO, elle-même filiale à 100% de la société à capitaux publics 
allemande EnBW. 

 
La présentation des sociétés Parc éolien de Noroy et VALECO figure dans le dossier de demande 
dôautorisation environnementale. 
 
 
R®dacteurs de lô®tude de dangers 
 
Lô®tude de dangers a ®t® r®dig®e par le bureau dô®tudes Energies et Territoires Développement (ETD), 
sous la direction du ma´tre dôouvrage repr®sent® par M. Yannick VIALLES  ï VALECO. 
 

ETD - Siège - P¹le dôinnovation de Mescoat, 29800 LANDERNEAU 
www.etd-energies.fr 
Rédacteurs : M. Philippe DAUGUET,  ingénieur. M. Brendan PARIS, technicien cartographe et 
PAO. 
Tél. : 02 98 30 36 82 - Fax : 02 98 30 35 13 

 
Energies et Territoires Développement est un bureau d'études travaillant essentiellement dans le 
domaine du grand éolien. Créé fin 2002, ETD compte un effectif de 9 ingénieurs et chargés dô®tudes, et 
dispose de 3 implantations en France (Brest, Roanne et Amiens). ETD intervient en conseil et réalise de 
nombreuses études, à la fois pour les porteurs de projets éoliens souhaitant être accompagnés dans 
leurs développements, mais aussi pour les collectivités engagées dans des analyses prospectives du 
d®veloppement de lô®olien sur leur territoire (sch®mas de d®veloppement et plans climat). 

http://www.etd-energies.fr/
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2.2. Localisation du site  

 
Le projet éolien de Noroy est situé dans le d®partement de lôOise (région Hauts de France), sur la 
commune de Noroy. Le projet est situé à 10 km environ au nord-est de la ville de Clermont (Oise). 
 
Les éoliennes sont implantées entre les villages de Noroy et de Cernoy, sur une ligne située au nord de la 
route départementale RD 101, à une altitude comprise entre 133 et 148 mètres. 
 

Voir Carte 1 - Localisation du projet en page suivante. 

 

 

2.3. Définition de l ôaire  dô®tude 

 
Limites de propriété 

 
Les limites de propri®t® de lôinstallation ®tudi®e correspondent ¨ lôemprise des m©ts des éoliennes et à 
celle des postes de livraison.  
 

 
P®rim¯tre dô®tude 
 
Les éoliennes du projet du parc éolien de Noroy présentent une hauteur totale maximale de 170 m. 
Compte tenu des sp®cificit®s de lôorganisation spatiale dôun parc ®olien, compos® de plusieurs éléments 
disjoints, la zone sur laquelle porte lô®tude de dangers est constitu®e dôune aire dô®tude par ®olienne. 
 
Chaque aire dô®tude correspond ¨ lôensemble des points situ®s ¨ une distance inf®rieure ou ®gale ¨ 500 
mètres ¨ partir de lôemprise du m©t de lôa®rog®n®rateur. Cette distance ®quivaut ¨ la distance dôeffet 
retenue pour les phénomènes de projection dô®l®ment, telle que d®finie au paragraphe 8.2.4. de lô®tude 
de dangers

2
. 

 
Les 2 postes de livraison sont implantés sur une même plateforme en bordure de chemin entre les 
éoliennes E1 et E2. A noter que les postes de livraison ne présentent pas dôenjeu en dehors de leurs 
limites de propriété. 
 
Le p®rim¯tre global dô®tude des 500 m¯tres concerne les communes de Noroy, Cernoy et Fouilleuse. 
 
Le p®rim¯tre de lô®tude de dangers figure sur la Carte 2 - Identification des éoliennes et périmètre 
dô®tude. 
 
Les 5 éoliennes sont numérotées E1 à E5. 

                                                      
2
 Périmètre d'effet de 500 mètres proposé dans le guide technique « Elaboration de lô®tude de dangers 

dans le cadre des parcs éoliens è de mai 2012 [19], r®alis® par lôINERIS et le Syndicat des Energies 
Renouvelables / France Energie Eolienne (SER-FEE) et validé par la Direction Générale de Prévention 
des Risques. 
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Carte 1 - Localisation du projet 
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Carte 2 - Identification des éoliennes et p®rim¯tre dô®tude  
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3. Description de l'environnement 

 
Ce chapitre a pour objectif de d®crire lôenvironnement dans la zone dô®tude de lôinstallation, afin 
dôidentifier les principaux enjeux ¨ prot®ger et les facteurs de risque que peut repr®senter lôenvironnement 
vis-à-vis de lôinstallation (agresseurs potentiels). 

 

3.1. Environnement humain  

 
3.1.1. Zones urbanisées et urbanisables 

 
Zones habitées :  
 

Dans le p®rim¯tre dô®tude de 500 m on ne trouve aucune habitation.  

 
La loi du 12 juillet 2010 stipule que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de « 500 
m¯tres de toute construction ¨ usage dôhabitation, de tout immeuble habit® ou de toute zone destin®e ¨ 
lôhabitation telle que d®finie dans les documents dôurbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010. è 
 
A lôapproche du site, on ne trouve pas de maison isolée. Les habitations les plus proches du site sont 
celles des villages de Noroy, Cernoy et Fouilleuse. Les distances entre les premières habitations et les 
éoliennes sont les suivantes :   
 

Habitation éolienne distance 

Noroy (sud-est) E1 627 m 

Cernoy (sud-ouest) E5 700 m 

Fouilleuse (nord-ouest) E5 892 m 

Trois Etots (Sud) E4 1136 m 

Tableau 4 - Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches 

 
 
Urbanisme :  
 
La commune de Noroy dispose dôun PLU, approuv® en juin 2013.  
 
Les ®oliennes sont implant®es dans un secteur class® A (zone agricole) au PLU. Lôarticle A2 du PLU 
(occupation et utilisation du sol admis pour le secteur A - Agricole) stipule : « Sont admis : Les 
constructions, installations et ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif et les installations et constructions, classées ou non, liées à 
lôagriculture ou ¨ lô®levage, ainsi que les installations et constructions permettant la diversification de 
lôactivit® agricole ¨ condition dô°tre li®es ¨ lôactivit® (activit®s de diversification qui sont le prolongement de 
lôacte de production ou qui ont pour support lôexploitation), sont seules autorisés en zone A. ». 
 
Les ®oliennes dont la production dô®lectricit® est destin®e ¨ la vente sont assimil®es par jurisprudence, ¨ 
des ®quipements dôint®r°t collectif, elles peuvent donc °tre implant®es en zone A.  
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Carte 3 - Zones habit®es et zones destin®es ¨ lôhabitation  
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3.1.2. Etablissements recevant du public (ERP) 
 

Il nôexiste aucun ERP dans le p®rim¯tre dô®tude.  

 
De m°me, aucun bureau nôest situ® ¨ moins de 500 m des installations (article 5 de lôarr°t® du 26 ao¾t 
2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif aux installations de production d'®lectricit® utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : contraintes si existence 
de bureaux à moins de 250 m). 

 
 

3.1.3. Installations class®es pour la protection de lôenvironnement et 
installations nucléaires de base 

 
La réglementation

3
 impose le respect dôune distance minimum de 300 mètres entre les éoliennes et les 

Installations SEVESO seuil bas ou seuil haut
4
 ou des installations nucléaires de base. 

 

Aucune installation classée SEVESO ou installation nucléaire de base nôest r®pertori®e dans le p®rim¯tre 
de lô®tude. 

 
Les installations SEVESO les plus proches se situent sur les communes de Breuil-le-Sec et Catenoy, 
toutes les deux situées à 9 km au sud du projet.  
 
Par ailleurs, les communes de Cernoy et Noroy ne sont concernées par aucun Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). 
 
Installations classées ICPE : 
 
Aucune Installation Class®e pour la Protection de lôEnvironnement soumise ¨ autorisation ou 
enregistrement nôest pr®sente sur les communes de Noroy, Cernoy ou Fouilleuse. 
 
 
Parcs éoliens existants et projets : 
 
Lôinventaire des parcs ®oliens se base sur les donn®es de la DREAL Hauts de France au moment de la 
rédaction de la présente étude. Aucune éolienne existante ou en projet nôest identifi®e dans le p®rim¯tre 
des 500 m des éoliennes du projet.  Deux parcs éoliens sont inventoriés dans le périmètre rapproché :  

¶ le parc existant du Chemin du Bois Hubert au sud-est de Saint-Just-en-Chaussée (12 

éoliennes), à environ 4 km au nord / nord-ouest du projet, 

¶ le parc accord® de la plaine dôEstr®es (9 ®oliennes) à environ 2 km au sud-est du projet. 

Plusieurs autres parcs existants, accordés et en instruction sont localisés dans le périmètre éloigné à 
lôouest et au nord du projet à plus de 10 km. 
 
 
 

3.1.4. Autres activités 
 
Autres activités industrielles :  
 

Aucun autre ®tablissement industriel ou artisanal en activit® nôest localis® dans le p®rim¯tre dô®tude de 
500m.  

 

                                                      
3 Arrêté du 26 août 2011, relatif aux parcs éoliens soumis à autorisation au titre des Installations Classées Pour la 

Protection de lôEnvironnement ou ICPE 
4 La directive 2012/18/UE ou directive SEVESO 3 impose aux États membres de l'Union d'identifier les sites 
industriels présentant des risques d'accidents majeurs. 
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Il nôy a pas de site suffisamment proche du futur parc ®olien susceptible, de par la nature de ses activit®s, 
de constituer un potentiel de danger pour le parc (côest-à-dire pouvant impacter le site par effet de 
projection, rayonnement thermique ou propagation dôincendie ï effets domino). 
 
 
Agriculture: 
 
Les éoliennes du projet sont implantées sur des terrains agricoles dédiés aux grandes cultures (céréales, 
colza, betterave) ponctués de quelques bosquets situés en p®riph®rie de la zone dô®tude.  
 

En terme de fréquentation humaine, lôenjeu repr®sent® par la surface agricole et boisée du périmètre de 
lô®tude de dangers a ®t® ®valu® selon la classification propos®e par la fiche nÁ1 de la circulaire du 10 mai 
2010 relative aux règles méthodologiques de comptage applicables aux études de dangers (voir en 
annexe 3), au titre des « Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts ...) », 

soit 1 personne permanente par tranche de 100 ha en moyenne annuelle.  

 
 

 

Figure 1 ï Vue caractéristique du site  

Tourisme: 
 
Le tourisme local est qualifié de tourisme vert (vallées, randonnée, découverte du patrimoine, forêts...). 
Sôajoute le tourisme en lien avec le patrimoine de m®moire (n®cropole de Beauvais, Compi¯gne, Merry-
la-Bataille, musée de Compiègne...).  
 
Dans le périmètre rapproché, le château de Saint-Rémy-en-lôeau et son jardin est le lieu le plus reconnu. 
Sôajoute le hameau des Trois Etots (patrimoine b©ti, chapelle). 
 
A proximité du site étudié, les activités de plein air sont principalement dédiées aux habitants 
(randonn®e). Les offres dôh®bergement sont peu nombreuses et concentr®es dans les villes du p®rim¯tre 
éloigné (Beauvais, Compiègne). 
 

Il nôexiste aucun site touristique ni aucune zone de loisirs dans la limite de la zone dô®tude de 500 m.  

 
 
Chemins de randonnée :  
 

Aucun sentier de randonn®e r®pertori® ne traverse le p®rim¯tre de lô®tude de dangers. 

 
Le circuit de grande randonnée GR124 traverse le sud du périmètre rapproché sur le plateau et dans la 
vall®e de lôArr®. Le tronçon GR124A passe à 2,1 km au sud-ouest du projet en passant par Maimbeville, 
Rémécourt, Lamécourt et Airion. 
 
 
Divers : 

Le cimeti¯re de Noroy, situ® ¨ lôest du village, se trouve en p®riph®rie du p®rim¯tre des 500 m de lô®tude, 
¨ 450 m de lô®olienne E1. Ce cimeti¯re présente une surface totale de 3400 m².  
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© Géoportail 
 

En terme de fréquentation humaine, lôenjeu repr®sent® par le cimetière de Noroy a été évalué selon la 
classification proposée par la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles 
méthodologiques de comptage applicables aux études de dangers (voir en annexe 3), au titre des 
« Terrains aménagés et potentiellement fréquentés (parkings, parcs et jardins publics, ...) » avec une 
fr®quentation de 10 personnes permanentes ¨ lôhectare en moyenne annuelle (soit ici 3,4 personne 
permanente pour 3400 m²).  

 

Le cimetière de Noroy figure sur la carte des enjeux identifi®s dans le p®rim¯tre de lô®tude de lôéolienne 
E1 au paragraphe 3.4. 
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Autres activités :  
 
Les communes de Noroy, Cernoy et Fouilleuse comptent quelques entreprises de services et 
commerces, toutes situées en dehors de la zone dô®tude. 
 

Aucune zone dôactivit® nôest recens®e ¨ lôint®rieur du p®rim¯tre de lô®tude de dangers. 

 
 
Risques industriel et technologique: 
 
Dôapr¯s le dossier départemental des risques majeurs de lôOise (DDRM), Les communes de Noroy, 
Cernoy et Fouilleuse ne sont concernées ni par le risque industriel ni par le risque transport de matières 
dangereuses (TMD). 
 
A noter que dans le cadre de lô®tude de dangers des parcs éoliens, seules les agressions externes liées 
aux activit®s humaines pr®sentes dans un rayon de 200 m (distance ¨ partir de laquelle lôactivit® 
consid®r®e ne constitue plus un agresseur potentiel) sont recens®es, ¨ lôexception de la pr®sence des 
aérodromes qui sera reportée lorsque ceux-ci sont implantés dans un rayon de 2 km et des autres 
aérogénérateurs qui seront reportés dans un rayon de 500 mètres (voir paragraphe 7.3.1). 
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3.2. Environnement naturel  

 
3.2.1. Contexte climatique 

 
Les données météorologiques présentées ici sont issues principalement de la station Météo-France de 
Beauvais-Tillé, station de type 0 (aéroport de Beauvais) située à une distance dôenviron 27 km ¨ lôouest 
du projet à une altitude de 89 m. Certaines données sont issues de la station de Rouvroy-en-Santerre, 
(altitude 95 m) située à 38 km au nord du site. 
 
Le vent :  
 
Lôatlas ®olien de la R®gion Picardie indique que le site se trouve dans une zone favorable : la vitesse du 
vent sur lôensemble de lôaire dô®tude est de lôordre de 5,5 ¨ 6 m/s ¨ une hauteur de 40 m. 
 

Sur cette base, le vent moyen à long terme sur le site est estimé à 7 m/s à 110 m
5
.  

 
La rose des vents à la station de Rouvroy-en-Santerre est la suivante (Météo France). Les directions 
prépondérantes sont celles de sud-ouest suivies de la direction nord-est : 

 

Figure 2 : Rose des vents à Rouvroy-en-Santerre 

 
Un mât de mesure du vent a été installé sur le site du projet (mât de 100 m) et une campagne de mesure 
du vent est en cours. Cette campagne de mesure sera suivie dôune ®tude de vent destinée à préciser le 
potentiel éolien et à calculer la production prévisionnelle du projet.  
 
Note : les vents extrêmes rencontrés sont abordés au paragraphe 3.2.2 ï Risques naturels. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5
 avec un coefficient de cisaillement (alpha) estimé de 0,20. 
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La pluviométrie :  
 
Les relevés de Météo France indiquent un cumul annuel de 669 millimètres par an à Beauvais pour la 
période 1981-2010. On compte en moyenne 117 jours par an avec précipitations supérieures à 
1 millimètre, soit près dôun jour sur trois. Le nombre de jours avec pluies abondantes est relativement 
faible : 17 jours par an où lôon rel¯ve plus de 10 millim¯tres dôeau. La valeur maximale quotidienne 
relevée pendant les 70 dernières années a été de 65 millim¯tres dôeau en un jour à Beauvais, le 2 juin 
1953. 

 

Hauteur de précipitations (moyenne en mm). Statistiques établies sur la période 1981ī2010 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

58 46 53 49 59 57 54 52 54 64 56 69 669 

Tableau 5 ï Précipitations à Beauvais 

 
 
Températures :   

La température moyenne à la station Météo France de Beauvais est de 10,7°C. Le mois le plus froid est 
janvier avec une température moyenne de 3,6°C et le mois le plus chaud est le mois de juillet avec 
18,4°C. Lôamplitude est de 14,8 °C. 

 

Température moyenne (en °C). Statistiques établies sur la période 1981ī2010 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

3.6 4.1 7.1 9.4 13.1 16.0 18.4 18.3 15.2 11.5 7.0 4.0 10.7 

Tableau 6 ï Températures à Mâcon 

 
On note également: 6,4 jours par an où la température reste négative toute la journée 

55 jours par an où la température descend sous 0°C 
9 jours par an où la température descend sous -5°C 
1,3 jour par an où la température descend sous -10°C 

 
Ainsi que :  7 jours par an où la température dépasse 30°C 

 
A Beauvais, sur les 70 dernières années, les températures extrêmes rencontrées sont de -19,7°C (le 28 
janvier 1954) et de 39°C (le 6 août 2003). 
 
 
Brouillard, neige, grêle : 
 
A Beauvais, on compte en moyenne 47 jours de brouillard par an, 14 jours avec précipitation de neige et 
1,4 jours de grêle par an. 
 
 
Givre :  
 
La conjonction du froid et de lôhumidit® peut entra´ner lôaccumulation de givre sur les pales des ®oliennes.  
 
Le projet européen Wind Energy production in COld climates (WECO)

6
, pilot® par lôinstitut m®t®orologique 

de Finlande, a établi une carte européenne des zones les plus exposées au givre:  

                                                      
6
 Source : Finnish meteorological institute,  http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html  

http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html
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Figure 3 ï Carte WECO ï Risque de givre 

 
Sur cette carte, le secteur du projet apparaît dans le zonage à risque occasionnel de givre (1 jour par 
an).  
 
 
 

3.2.2. Risques naturels 
 
Les risques naturels sont susceptibles de constituer des agresseurs potentiels pour les éoliennes et sont 
donc pris en compte dans lô®valuation pr®liminaire des risques. 
 
Dôapr¯s georisques.gouv.fr, la commune de Noroy nôest concernée par aucun risque naturel. Par ailleurs 
1 arrêté de catastrophe naturelle a été pris au titre des inondations et coulées de boue (arrêté du 29 
d®cembre 2019 pris pour lôensemble des communes du d®partement). 
 
 
Sismicité :  
 
Le terme óôzone de sismicit®ôô d®signe un territoire d®fini par certaines caract®ristiques sismiques (en 
particulier la fr®quence et lôintensit® des s®ismes dans cette zone). Le zonage sismique de la France nôest 
pas seulement une carte dôal®as sismiques, il r®pond ®galement ¨ un objectif de protection parasismique 
dans les limites économiques supportables pour la collectivité.  
 
La France dispose dôun zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicit® 
croissante en fonction de la probabilit® dôoccurrence des s®ismes. Ce zonage est entré en vigueur le 1

er
 

Mai 2011 : 

¶ une zone de sismicité 1 (risque « très faible è) o½ il nôy a pas de prescription parasismique 
particuli¯re pour les b©timents ¨ risque normal (lôal®a sismique associ® ¨ cette zone est qualifi® 
de très faible),  

Projet de Noroy 
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¶ quatre zones de sismicité 2 à 5 (de « risque faible » à « fort »), où les règles de construction 
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 
conditions particulières.  

En France métropolitaine, le zonage le plus fort est de type 4 (Moyen).  

 

 

Figure 4 - Zonage sismique de la France et de la zone dô®tude 

 

Le département de la Somme figure intégralement en zone de sismicité 1 (risque « très faible »). Dans 
ces zones, aucune construction ¨ risque normal nôest soumise à des règles de construction parasismique. 

 

Selon lôarticle R563-2 du code de lôenvironnement, pour la prise en compte du risque sismique, les 
ouvrages sont classés en deux catégories respectivement dites à « risque normal » et à « risque 
spécial ». Les éoliennes figurent parmi les installations à risque normal.  Il nôy a donc pas de prescription 
parasismique particulière. 
A noter que la classe des sols (selon la norme EN 1998-1:2004) sera déterminée après les sondages de 
reconnaissance qui seront ex®cut®s dans le cadre des ®tudes dôavant projet.  

Projet de Noroy 
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Inondations par d®bordement des cours dôeau 

 
Le DDRM de lôOise ne retient pas ce risque pour la commune de Noroy. Les ®oliennes du projet sont 
situ®es ¨ distance des cours dôeau. Le site du projet nôest pas soumis au risque dôinondation par crue. 
 
 
Remontée de nappe phréatique  

Plusieurs années pluvieuses consécutives entraînent une remontée de la surface de la nappe phréatique 
qui peut atteindre la surface du sol et provoquer des inondations, notamment dans les sous-sols.  

Le DDRM de lôOise retient le risque de remont®e de nappe phr®atique pour quasiment lôensemble du 
département. La commune de Noroy est concernée par ce risque.  

Comme le montre la carte du risque de remontée de nappe ci-après, les éoliennes du projet sont 
concernées par un risque faible (éoliennes E4 et E5) à moyen (éoliennes E1 à E3). 
 
A noter que des études géotechniques et pédologiques seront menées par une entreprise spécialisée sur 
les points dôimplantation afin de d®terminer la technique de fondation la plus adaptée au sol concerné. 
 
 
Ruissellement/coulée de boue 
 

Le DDRM de lôOise indique un al®a faible ¨ moyen sur la zone potentielle dôimplantation. Des 
problématiques de ruissellement existent à proximité de la zone dôimplantation de lô®olienne E5 (voir 
lô®tude dôimpact du projet).  

Cette problématique sera étudiée et prise en compte par une entreprise spécialisée. Cette étude 
permettra de déterminer la technologie de fondation la plus adaptée au sol concerné. 
 
 
Cavités, mouvements de terrains :  

Selon le DDRM de lôOise la quasi-totalit® du d®partement est concern®e par le risque dôeffondrement li® 
aux cavit®s souterraines. Lôapparition de ces cavit®s est li®e ¨ la nature calcaire du sous-sol (voir lô®tude 
dôimpact du projet).  

Le site Géorisques recense 6 effondrements sur la commune de Noroy. Un de ces effondrement est situé 
¨ une centaine de m¯tres au sud de lô®olienne E1. 

Au-delà de la simple caractérisation géologique des terrains sous-jacents du site, des analyses 
géotechniques et pédologiques seront menées par une entreprise spécialisée sur les points 
dôimplantation des ®oliennes. Cette ®tude de sol permettra de d®terminer la technologie de fondation la 
plus adaptée au sol concerné. 
 
 
Aléa retrait-gonflement des argiles :  
 
Le changement d'humidité des sols argileux entraîne des modifications de volume du sol, pouvant créer 
des dégâts importants : ces tassements différentiels se manifestent par des désordres affectant 
principalement le bâti individuel pour lequel il nôest g®n®ralement pas men® dô®tude g®otechnique 
pr®alable. Dans le cadre dôun projet ®olien, une telle ®tude est syst®matiquement r®alis®e au droit de 
lôimplantation de chaque a®rog®n®rateur afin dôadapter les fondations au type de sol.  

Le site internet G®orisques cartographie lôal®a retrait-gonflement des argiles. Comme le montre la carte 
pour cet aléa ci-après, les éoliennes du projet sont concernées par un risque faible (éoliennes E1 et E2) 
ou nul (éoliennes E3 à E5). 
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Carte 4 ï Carte du risque remontée de nappe  
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Carte 5 ï Carte de lôal®a retrait-gonflement des argiles  
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Vents extrêmes : 
 
Selon Météo France, en moyenne quinze tempêtes affectent la France chaque année. Une sur dix peut 
être qualifiée de " forte " (un épisode est qualifié de " forte tempête " si au moins 20 % des stations 
départementales enregistrent un vent maximal instantané quotidien supérieur à 100 km/h).   
 
Lôensemble du territoire fran­ais est expos® aux temp°tes.  Les zones les plus sensibles se situent sur les 
franges littorales et le quart Nord-Ouest de lôhexagone

7
, et incluent donc le département de lôOise.  

 
A Beauvais, le nombre annuel moyen de jours avec des rafales supérieures à 28m/s (100 km/h) est de 
1,5. Cette moyenne reste faible comparée aux observations réalisées dans les départements ayant une 
façade maritime (4 jours par an, par exemple, à Quimper). 
 
 
Vents instantanés extrêmes : 
 
Sur les 30 dernières années, une rafale de 38 m/s (137 km/h) a été enregistrée à 10 m le 26 décembre 
1999 à Beauvais, soit 50 m/s (176 km/h) à 110 m par application du coefficient de cisaillement de la 
norme IEC 61400-1 pour les vents extrêmes

8
. 

 
A noter quôil sôagit l¨ dôun ç vent instantané è et non dôun vent moyenn® sur 3 secondes. 
 
 
Vents extrêmes sur 3 secondes : 
 
Les rafales sur 3 secondes ne sont pas fournies par Météo France pour cette station. A noter que les 
vents moyennés sur 3 secondes sont par définition inférieurs aux vents instantanés. 
 
 
Vents moyens 10 mn maximum : 
 
A la station de Beauvais, le vent moyen 10 mn maximum enregistré en décembre 1999 a été de 31 m/s à 
10 mètres, soit 40 m/s (144 km/h) à 110 m par application du coefficient de cisaillement de la norme IEC 

61400-1 pour les vents extrêmes. 
 
 
Orages :  
 
Les orages peuvent faire courir des risques aux aérogénérateurs. 5 jours dôorage par an se produisent en 
moyenne sur la commune de Noroy (Meteorage). Par comparaison, en Corse et dans le Sud de 
lôAquitaine, r®gions fran­aises les plus concern®es par les orages, on dénombre plus de 30 journées par 
an. Les statistiques de foudroiement recueillies sur la période 2008-2017 par Météorage, filiale de Météo 
France font apparaître les résultats annuels moyens suivants pour la commune de Noroy :  
 

 Noroy France 

Da (nombre dôarcs par an et 
par Km²) 

1,27 1,54 

Niveau kéraunique 
approximatif (Nk ~ 10 densité) 

13 15 

Tableau 7 - Statistiques de foudroiement (source : Météorage) 

 
Le critère « densit® dôarcs » (Da - qui est le nombre d'arcs de foudre au sol par km² et par an) rend 
compte de lôimportance (la violence) des ph®nom¯nes orageux et constitue la meilleure repr®sentation de 
l'activité orageuse. 
 

                                                      
7
 http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/dossier_risq_tempete/pageintroduction.htm 

8
 soit Ŭ = 0,11 et v/v0 = (h/h0)

Ŭ  
 

http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/dossier_risq_tempete/pageintroduction.htm
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Le niveau kéraunique est le nombre de fois où le tonnerre a été entendu dans lôann®e, not® ç Nk ». Le 
niveau kéraunique ®tait lôindicateur de référence avant l'apparition des réseaux de détection foudre. Il 
reste quelquefois encore utilisé. Le rapport approximatif entre Nk et Da est de 10. 
 
Ces chiffres montrent une activité orageuse locale inférieure à la moyenne nationale.  
 
Il est rappel® que les ®oliennes du projet sont ®quip®es dôun système de protection anti-foudre intégré 
conforme à la norme IEC 61400-24, relative à la protection contre la foudre des éoliennes. 
 
 
 
Feux de forêts : 
 
Le site se situe enti¯rement en zone de grande culture. Aucun incendie nôy a ®t® r®pertori®. Le risque 
« incendie » ne fait pas partie des risques recensés pour la commune de Noroy. 
 
Les d®parts dôincendie li®s ¨ un parc ®olien pourraient °tre dus ¨ la foudre ou ¨ une d®faillance des 
®quipements ®lectriques. Les a®rog®n®rateurs sont tous munis dôun dispositif de protection contre la 
foudre et les équipements électriques observent les normes en vigueur (NF EN 60204-1 et 60 204-11 
(Sécurité des machines ï Equipement électrique des machines).  
 
 
 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tecteur_de_foudre
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3.3. Environnement matériel  

 
3.3.1. Voies de communication 

 
 

Aucune voie ferr®e ou voie navigable ne traverse le p®rim¯tre de lô®tude de dangers. 

 
Voies de circulation : 
 
Les routes départementales RD 101 et RD 37 traversent le p®rim¯tre de lô®tude de dangers. 
 
En 2017, les comptages effectués sur ces routes au plus près du site du projet font état de 1554 
véhicules/jour pour la RD 101 et de 1834 véhicules/jour pour la RD 37 (BSIR Oise 2017). Dans les 2 cas, 
le trafic est inférieur au seuil des 2000 véhicules/jour qui  définit une voie de circulation structurante. 
 

Aucune voie de circulation structurante ne traverse le p®rim¯tre de lô®tude de dangers.  

 
Les voies de circulation traversant le p®rim¯tre de lô®tude correspondent aux 2 routes d®partementales 
RD 101 et RD 37, non structurantes, ainsi quô¨ une desserte locale (reliant Noroy à Trois Etots) et à 
quelques chemins dôexploitation carrossables.  
 

La circulation de véhicules sur ces voies présente un enjeu qui a été apprécié selon la classification 
proposée par la fiche n°1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles méthodologiques de 
comptage applicables aux études de dangers (voir en annexe 3). Les voies de circulation non 
structurantes sont à considérer au titre des « terrains aménagés peu fréquentés », soit 1 personne 
permanente pour 10 ha en considérant une largeur de voie de 6 m. 

 
Č Le réseau des voies de circulation prises en compte dans le p®rim¯tre de lô®tude de dangers figure sur 
la carte en page suivante. 
 
Le tableau ci-après indique, par ®olienne, la distance entre lô®olienne et la voie de circulation routière la 
plus proche, ainsi que le linéaire du total des voies de circulation pris en compte dans lô®tude d®taill®e 
des risques, dans le p®rim¯tre des 500 m de lô®olienne. 

 

(Distance par 
rapport au mât 
des éoliennes) 

Distance à la voie de circulation 
routière la plus proche 

Linéaire de voie à faible 
circulation dans le périmètre des 

500 m de lô®olienne 

 (en m) 

E1 310 m (RD 101) 2964 

E2 340 m (RD 101) 2520 

E3 325 m (RD 101) 1917 

E4 260 m (RD 101) 2563 

E5 178 m (RD 101) 2838 

Tableau 8 ï Distances aux voies de circulation et linéaires dans le périmètre des 500 m 

 
Note : Le lin®aire des voies de circulation pour chaque p®rim¯tre dôeffet correspondant aux diff®rents 
risques figure dans les tableaux de l'étude détaillée des risques (paragraphe 8) et sur les cartes de 
cartographie des risques (8.3.3).  
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Carte 6 ï Voies de circulation prises en compte  
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Circulation aérienne :  
 
Il nôexiste aucun a®rodrome ou a®roport dans les limites de lôaire dô®tude de 500 m. Les aéroports ou 
aérodromes les plus proches du projet sont ceux de Creil (ex BA 110), situé à 20 km au sud, de 
Compi¯gne ¨ 20 km ¨ lôest et de Bauvais-Till® ¨ 30 km ¨ lôouest. 
 
Le radar VOR

9
 de Montdidier est situ® ¨ une distance dôenviron 11 km au nord du projet, soit une distance 

inférieure au seuil fixé par arrêté ministériel pour ce type de radar, conformément ¨ lôarticle 4 de lôarr°t® 
du 26 août 2011. Conformément à cet article, une concertation a été menée entre VALECO et la DGAC. 
dans le cadre de ce projet, et une convention a été signée le 18/12/2019 entre les 2 parties relative aux 
modalités de financement des travaux de remplacement du VOR conventionnel de Montdidier en VOR 
Doppler. 
 
Un balisage "diurne et nocturne" sera nécessaire, conformément à la réglementation.  
 
 
Contraintes aéronautiques militaires : 
 
Le secteur dôimplantation est situ® en dehors des zones de servitudes SETBA (Secteur dôEntrainement ¨ 
Très Basse Altitude) et VOLTAC (VOL TACtique) du ministère de la défense. 
 
Par ailleurs, lôarm®e de lôair a ®t® consult®e sur le projet. Dans son courrier de r®ponse r®f®renc® 
30/ARM/DSAE/DIRCAM/SRDCAM Nord en date du 08/01/2018, la Direction de la Circulation Aérienne 
Militaire précise : «  j'ai l'honneur de porter ¨ votre connaissance quôil (le projet) ne fait lôobjet dôaucune 
prescription locale, selon les principes actuellement appliqués. » 
 
Le projet nôest donc concern® par une aucune servitude militaire. 
 
Compte tenu de la hauteur des éoliennes, un balisage « diurne et nocturne » devra être mis en place 
conformément à la réglementation en vigueur 
 
 
Radars :  
 
Lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par les arr°t®s du 6 novembre 2014 et du 22 juin 2020 relatif aux parcs 
éoliens soumis à autorisation au titre de la réglementation ICPE précise les recommandations de 
distances dô®loignement minimales entre les ®oliennes et les radars. Le tableau ci-dessous précise ces 
recommandations et les distances observées par le projet :  
  

                                                      
9
 Radar VHF Omnidirectional Range 
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Type de radar 

Seuil fix® par lôarr°t® 
ministériel du 26 août 
2011 modifié par les 

arrêtés du 6 novembre 
2014 et du 22 juin 2020 

Distance au projet éolien du 
radar le plus proche 

Conformité 
ŀǾŜŎ ƭΩŀǊǊşǘŞ 
ministériel 

Météo France 
Entre 10 et 30 km selon le 

type de radar 
46 km au sud 

Aéroport de Roissy 
Oui 

Aviation civile, radars 
primaires 

30 km 42 km au sud 
Radar primaire de 

Dammartin 

Oui 

Aviation civile, radars 
secondaires 

16 km Oui 

VOR 15 km 
11 km au nord 

Radar VOR de Montdidier 

Non 
Mais 

convention 
signée avec la 

DGAC  

Radars portuaires 20 km Fort éloignement de la zone 
côtière : la région 

ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ 
pas de façade maritime 

Oui 

CROSS 10 km Oui 

Tableau 9 - Distances aux radars 

 

 

3.3.2. Réseaux publics et privés 
 
Lignes électriques haute ou très haute tension :   
 
Aucune ligne ®lectrique de transport nôexiste ¨ moins de 200 m¯tres des ®oliennes du projet. 
 
La ligne de transport électrique aérienne Roye/Nogent très haute tension (THT) de 225 kV traverse le 
périmètre des 500 m de lô®olienne E1 (au nord-ouest). Pour ce type de lignes, RTE demande en général 
un recul de 1,4 fois la hauteur totale des éoliennes soit 238 m pour les éoliennes du projet. 
 
Lôéolienne E1 est distante de 325 m du conducteur le plus proche.  
 

Canalisation de transport (gaz, hydrocarbures, produits chimiques)  
 
Aucune canalisation enterr®e ou a®rienne ne traverse le p®rim¯tre de lô®tude de danger.  
 
Captages dôeau potable  
 
Aucun ®l®ment du parc ®olien (®olienne, acc¯s ou postes de livraison) ne se situe ¨ lôint®rieur dôun 
périmètre de protection de captage.  
 
Liaisons hertziennes  
 
Le site nôest concerné par aucune servitude ou faisceau hertzien. 
 
 

3.3.3. Autres ouvrages publics 

Il nôexiste aucun autre ouvrage de type barrages, digues, ch©teaux dôeau, bassins de r®tention, etc. dans 
la zone dô®tude. 
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3.4. Synthèse des enjeux  

 
Au final, et selon les crit¯res de lô®tude de dangers

10
, les enjeux humains suivants ont été identifiés dans 

le p®rim¯tre de lô®tude (soit dans un rayon de 500 m autour des ®oliennes) : 
 

- Personnes non abrit®es (promeneurs, agriculteurs) pr®sentes dans le p®rim¯tre de lô®tude. 
- V®hicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation du p®rim¯tre de lôétude. 

 
La détermination du nombre de personnes (enjeux humains en équivalent personnes permanentes - epp) 
expos®es dans le p®rim¯tre de lô®tude de dangers est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux 
règles méthodologiques de comptage applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire ï Voir 
lôannexe 3). Ont été distingués : 
 

- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (terrains agricoles et zones boisées) avec 
lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne permanente pour 100 ha. 

- Les voies à faible circulation (largeur: 6 m) avec lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne 
permanente pour 10 ha. 

- Les terrains aménagés et potentiellement fréquentés (cimetière de Noroy) avec 
lôhypoth¯se forfaitaire de 10 personnes permanentes ¨ lôhectare en moyenne annuelle.  
 

Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage mentionnées ci-dessus, la 
fr®quentation du p®rim¯tre dô®tude (500 m) en ®quivalent personnes permanentes (epp) est la suivante : 
 

 
Enjeu: personnes non abritées Enjeu: véhicules 

 

 
Terrains non 
aménagés 

Terrain aménagé 
(cimetière de 

Noroy) 
Voies peu fréquentées 

 

Eolienne S (ha) epp S (ha) epp L (m) S (ha) epp Total epp 

E1 78.5 0.79 0.34 3.40 2 970 1.78 0.18 4.36 

E2 78.5 0.79 
  

2 525 1.52 0.152 0.94 

E3 78.5 0.79 
  

1 912 1.15 0.115 0.90 

E4 78.5 0.79 
  

2 563 1.54 0.154 0.94 

E5 78.5 0.79 
  

2 835 1.70 0.170 0.96 

Tableau 10 - Fr®quentation du p®rim¯tre dô®tude 

 
 

3.4.1. Cartographie de synthèse des enjeux 
 
Les enjeux identifi®s dans le p®rim¯tre de lô®tude de chaque éolienne ont été cartographiés sur les cartes 
en pages suivantes. 
 

  

                                                      
10

 Lôarr°t® du 29 septembre 2005 relatif ¨ lô®valuation et ¨ la prise en compte des cons®quences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation 
dôexploiter impose une ®valuation des accidents majeurs sur les personnes uniquement et non sur la 
totalité des enjeux identifiés dans lôarticle L. 511-1. En cohérence avec cette réglementation et dans le but 
dôadopter une d®marche proportionn®e, lô®valuation des accidents majeurs dans lô®tude de dangers 
sôint®ressera prioritairement aux dommages sur les personnes. 
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Carte 7 - Synthèse des enjeux : éolienne E1  
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Carte 8 - Synthèse des enjeux : éolienne E2  
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Carte 9 - Synthèse des enjeux : éolienne E3  
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Carte 10 - Synthèse des enjeux : éolienne E4  
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Carte 11 - Synthèse des enjeux : éolienne E5  
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4. Description de l'installation 

 

4.1. Caract®ristiques de lôinstallation 

 

4.1.1. Caract®ristiques g®n®rales dôun parc ®olien 
 

 
Un parc ®olien est une centrale de production dô®lectricit® ¨ partir de lô®nergie du vent. Il est compos® de 
plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes  : 
 

- Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagn®e dôune aire stabilis®e appel®e 
« plate-forme » et/ ou « aire de grutage » ; 

- Un réseau de câbles électriques enterrés (20 000 V) permettant dô®vacuer lô®lectricit® produite 
par chaque éolienne vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé «réseau inter-éolien») ; 

- Un ou plusieurs postes de livraison ®lectrique, concentrant lô®lectricit® des ®oliennes et 
organisant son ®vacuation vers le r®seau public dô®lectricit® au travers du poste source local 
(point dôinjection de lô®lectricit® sur le réseau public) ; 

- Un réseau de câbles enterrés (20 000 V) permettant dô®vacuer lô®lectricit® regroup®e au(x) 
poste(s) de livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus 
souvent au gestionnaire du réseau de distribution dô®lectricit®) ; 

- Un r®seau de chemins dôacc¯s ; 
- Eventuellement des ®l®ments annexes type m©t de mesure de vent, aire dôaccueil du public, aire 
de stationnement, etcé 

 
La distribution électrique sur le réseau est illustrée par la figure suivante : 

 

Figure 5 - Fonctionnement d'un parc éolien 

Courant en sortie de 
génératrice < 800 V 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

    

    
    

    
    

 
 

    

      

 
  

 

Poste de livraison 

Poste source Enedis 

Réseau de distribution  
(20 000 V) 

Consommation de 
ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

Réseau public de transport 
(63 000 ς 400 000 V) 

Réseau public 

Unité de production 

Raccordement enterré  
(20 000 V)   

Réseau inter-éoliennes enterré (20 000 V) 

  

 

Courant en sortie de 
transformateur :  

20 000 V 
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Lô®olienne : 

Une éolienne est constituée des éléments principaux suivants : 

- un rotor, constitué du moyeu, de trois pales et du système à pas variable (1) ; 

- une nacelle supportant le rotor (2), dans laquelle se trouvent des éléments techniques 
indispensables ¨ la cr®ation dô®lectricit® (train dôentra´nement, ®ventuellement multiplicateur, 
g®n®ratrice, syst¯me d'orientation, é) ainsi que le syst¯me de freinage m®canique, les 
équipements de mesure de vent (anémomètre, girouette), le balisage diurne et nocturne 
nécessaire à la sécurité aéronautique ; 

- un mât maintenant la nacelle et le rotor (3) ; 

- une fondation assurant lôancrage de lôensemble (4) ; 

- un transformateur (dans le mât ou dans la nacelle) et une installation de commutation moyenne 
tension. 

 

 

Figure 6 - Dénomination des différents éléments d'une éolienne 
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Emprise au sol 
 
Plusieurs emprises au sol sont n®cessaires pour la construction et lôexploitation des parcs ®oliens : 
 

¶ La surface de chantier est une surface temporaire, durant la phase de construction, destinée 
aux manîuvres des engins et au stockage au sol des ®l®ments constitutifs des ®oliennes. 

 

¶ La fondation de lô®olienne est recouverte de terre végétale. Ses dimensions exactes sont 
calculées en fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol. 

 

¶ La zone de surplomb ou de survol correspond à la surface au sol au-dessus de laquelle les 
pales sont situ®es, en consid®rant une rotation ¨ 360Á du rotor par rapport ¨ lôaxe du m©t. 

 

¶ La plateforme correspond à une surface permettant le positionnement de la grue destinée au 
montage et aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa taille varie en fonction des 
®oliennes choisies et de la configuration du site dôimplantation. 

 

 

Figure 7 - Illustration des emprises au sol d'une éolienne 

 
Chemins dôacc¯s 
 
Pour acc®der ¨ chaque a®rog®n®rateur, des pistes dôacc¯s sont am®nag®es pour permettre aux 
v®hicules dôacc®der aux ®oliennes aussi bien pour les op®rations de construction du parc éolien que pour 
les op®rations de maintenance li®es ¨ lôexploitation du parc ®olien : 
 

¶ Lôam®nagement de ces acc¯s concerne principalement les chemins agricoles ou forestiers 
existants ; 

¶ Si nécessaire, de nouveaux chemins sont créés sur les parcelles agricoles ou forestières. 

 
Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour 
acheminer les éléments constituants des éoliennes et de leurs annexes.  
 
Durant la phase dôexploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) 
ou par des engins permettant dôimportantes op®rations de maintenance (exemple : changement de pale). 
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4.1.2. Activit® de lôinstallation 
 
Le parc éolien de Noroy est destiné ¨ la production dô®lectricit® ¨ partir de lô®nergie m®canique du vent 
avec des aérogénérateurs d'une hauteur totale maximale de 170 mètres. A ce titre, cette installation est 
soumise ¨ la rubrique 2980 des installations class®es pour la protection de lôenvironnement. 
 

 
4.1.3. Composition de lôinstallation 

 
Le projet du parc éolien de Noroy est composé de 5 éoliennes et de 2 postes de livraison implantés sur 
une même plateforme. La puissance totale maximale du projet est de 25 MW. 
 
Les coordonnées des éoliennes et des postes de livraison (PDL) sont les suivantes : 
 

NOROY Lambert 93 
 

Altitude terrain 

    
Eolienne X Y (m) 

E1 664771 6927421 133,8 

E2 664981 6927205 133,8 

E3 665232 6926998 133,7 

E4 665477 6926772 137,1 

E5 665711 6926558 147,7 

PDL1 664865 6927355 133,3 

PDL2 664867 6927358 133,3 

Tableau 11 - Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison 

 
Ci-après figure un plan sch®matique de lôinstallation (®oliennes, acc¯s, r®seau ®lectrique, plateformes, 
postes de livraison).  
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Carte 12 - Plan détaillé de l'installation  
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4.2. Fonctionnement de lôinstallation 

 

4.2.1. Principe de fonctionnement de lôéolienne  
 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 
lô®olienne. Gr©ce aux informations transmises par lôan®mom¯tre qui détermine la vitesse et la direction du 
vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent. Les pales se mettent en mouvement 
lorsque lôan®mom¯tre indique une vitesse de vent dôenviron 2 m/s, et côest seulement ¨ partir dôenviron 3 
m/s que lô®olienne peut °tre coupl®e au r®seau ®lectrique.  
 
Dans le cas dôune éolienne sans multiplicateur, le mouvement du rotor (entre 8 et 14 tr/min environ) est 
transmis directement ¨ la g®n®ratrice qui fonctionne ¨ vitesse lente. Dans le cas dôune ®olienne avec 
multiplicateur, le rotor et lôarbre dit çlentè transmettent alors lô®nergie m®canique à basse vitesse aux 
engrenages du multiplicateur, dont lôarbre dit «rapide» tourne environ 100 à 120 fois plus vite que lôarbre 
lent.  
La g®n®ratrice transforme lô®nergie m®canique capt®e par les pales en ®nergie ®lectrique. La puissance 
électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint la vitesse 
minimale nécessaire à la production maximale (environ 13 m/s), lô®olienne fournit sa puissance nominale.  
 
Lô®lectricit® produite par la g®n®ratrice est convertie en courant alternatif de fréquence 50 Hz avec une 
tension dôenviron 700 V. La tension est ensuite ®lev®e jusquô¨ 20 000 V par un transformateur placé dans 
chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public.  
 
Lorsque la mesure de vent, indiqu®e par lôan®mom¯tre d®passe la vitesse maximale de fonctionnement 
(soit en général 25 m/s), lô®olienne cesse de fonctionner pour des raisons de s®curit®. Deux syst¯mes de 
freinage permettront dôassurer la s®curit® de lô®olienne :  
 

¶ le premier par la mise en drapeau des pales, côest-à-dire un freinage aérodynamique : les pales 
prennent alors une orientation parallèle au vent ; 

¶ le second par un frein m®canique sur lôarbre de transmission ¨ lôint®rieur de la nacelle. Ce frein 
m®canique nôest activ® que par un arr°t dôurgence. 

 

Le tableau ci dessous synthétise les caractéristiques de fonctionnement des éoliennes envisagées pour 
le projet

11
 : 

 

Caractéristiques générales des éoliennes envisagées 

Conditions 
climatiques 

Température ambiante 
de survie : 

-20 ºC à +50 ºC  

Température ambiante 
de fonctionnement : 

-10 ºC à +40 ºC  

Certificat : Classe 2 selon IEC 61400-1  

Conception 
technique 

Puissance nominale : Puissance maximale 5000 kW 

Régulation de 
puissance : 

Variation active de pale individuelle 

Diamètre du rotor : Diamètre maximal : 136 m 

Hauteur du moyeu : Hauteur dôaxe maximale : 110 m  

                                                      

11
 Caractéristiques générales des éoliennes envisagées pour le projet. La machine retenue dans la version finale 

du projet correspondra à une éolienne présentant un diamètre de rotor et une hauteur totale inférieurs ou 
égaux, construite selon les mêmes normes, présentant les mêmes dispositifs de sécurité et présentera au 
minimum les certifications de la classe de vent IEC II. 
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Caractéristiques générales des éoliennes envisagées 

Concept de lôinstallation : 

Soit transmission directe, soit avec multiplicateur 
mécanique. 

Vitesse de rotation variable 

Plage de vitesse de 
rotation du rotor : 

4 à 13 tours par min environ 

Rotor 

 

 Capte lô®nergie 
mécanique du vent et 
la transmet à la 
génératrice 

Type : Orientation active des pales face au vent 

Sens de rotation : Sens horaire 

Nombre de pales : 3 

Surface balayée : 14 957 m² au maximum 

Contrôle de vitesse : Variable via microprocesseur 

Contrôle de survitesse : Pitch indépendant sur chaque pale 

Matériau des pales : 
Plastique renforcé à la fibre de verre, protection 
contre la foudre intégrée en accord complet avec la 
norme IEC 61 - 400-24 (Juin 2010) 

Nacelle 

 

Supporte le rotor et 
abrite le dispositif de 
conversion de lô®nergie 
mécanique en 
électricité (génératrice, 
etc.) ainsi que les 
dispositifs de contrôle 
et de sécurité  

Arbre de rotor : 

Transmet le mouvement 
de rotation des pales 

Entraîné par les pales 

Multiplicateur : 

Augmente le nombre de 
rotation de lôarbre 

Soit transmission directe, soit avec multiplicateur 
mécanique. 

Génératrice : 

Produit lô®lectricit® 

Soit génératrice annulaire (avec entrainement direct), 
soit génératrice classique avec multiplicateur 
mécanique. 

Système de freinage 

Frein principal : 
aérodynamique 

Orientation individuelle des pales par activation 
électromécanique avec alimentation de secours  

Frein auxiliaire : 

mécanique 
Frein de rotor électromécanique 

Mât 

 
Supporte le rotor et la 
nacelle 

Type : Tubulaire, soit acier, soit hybride (béton - acier) 

Protection contre la 
corrosion : 

Revêtement multicouche résine époxy  

Fixation du pied du mât : Cage d'ancrage noyée dans le béton de fondation 

Transformateur 

 

Elève la tension de 
sortie de la génératrice 
avant lôacheminement 
du courant électrique 
par le réseau 

Caractéristiques : 
Dans la nacelle ou à lôint®rieur du m©t 

Tension de 20 kV à la sortie 

Fondation 

 

Ancre et stabilise le 
mât dans le sol  

Type : En béton armé 

Dimensions : Design adapté en fonction des études géotechnique 
et hydrogéologique réalisées avant la construction 

Tableau 12 ï Caractéristiques de fonctionnement des éoliennes du projet 
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Dimensions caractéristiques de lô®olienne utilis®es par lô®tude de danger : 
 

- Hauteur dôaxe :   102 m (95 m pour lô®olienne E5) 
- Rayon du rotor :   68 m 
- Hauteur totale :   170 m (163 m pour lô®olienne E5) 
- Rayon de survol (*):   arrondi à 69 m 
- Longueur de la pale :  assimilée au rayon du rotor : 68 m 
- Corde de la pale :  4,02 m 
- Largeur de la base du mât : 6,8 m (base béton) 

 
(*) Le rayon de survol est supérieur au rayon du rotor en raison  du déport du plan du rotor par rapport à 
lôaxe vertical de rotation de la nacelle, comme illustr® ci-après (schéma de principe): 
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4.2.2. Sécurité de lôinstallation 

 
Systèmes de sécurité : 
 
Les diff®rents syst¯mes de s®curit® de lôinstallation sont d®taill®s au stade de lôanalyse pr®liminaire des 
risques (paragraphe 7.6 - Mise en place des mesures de sécurité), et notamment les principales fonctions 
de sécurité contre les risques suivants : 
 

- Le risque lié au givre (fonctions de sécurité n°1 et 2) ; 
- Lô®chauffement des pi¯ces m®caniques (fonction nÁ3) ; 
- La survitesse du rotor (fonction n°4) ; 
- Le risque électrique (court-circuit) (fonction n° 5) ; 
- La foudre (fonction n° 6) ; 
- Lôincendie interne ¨ lô®olienne (fonction nÁ 7) ; 
- Le vent fort (fonction n°11). 

 

Conformit® aux prescriptions de lôarr°t® minist®riel 
 
Lôinstallation est d®clar®e conforme aux prescriptions de lôarr°t® minist®riel du 26 ao¾t 2011 modifi® par 
lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des 
installations class®es relatives ¨ la s®curit® de lôinstallation ainsi quôaux principales normes et 
certifications applicables ¨ lôinstallation. Notamment le fournisseur des éoliennes sera en mesure de 
justifier des solutions mises en îuvre pour r®pondre article par article aux prescriptions de lôarr°t® du 26 
ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020. Notamment : 

 
Art. 8.-L'aérogénérateur est conçu pour garantir le maintien de son intégrité technique au cours de sa durée de vie. 
Le respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, dans leur version en vigueur à la date de dépôt du dossier 
de demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code de l'environnement, ou toute norme 
équivalente en vigueur dans l'Union européenne à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du 
présent arrêté, permet de répondre à cette exigence. « Un rapport de contrôle d'un organisme compétent atteste de 
la conformité de chaque aérogénérateur de l'installation avant leur mise en service industrielle. « En outre l'exploitant 
dispose des justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux dispositions de 
l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. » 

Classification des éoliennes selon la norme IEC 61400-1 

Les éoliennes qui sont envisagées pour le projet sont certifiées notamment au titre de la solidité 
intrinsèque de la machine et de son adéquation aux conditions du site du projet. En France, la 
classification fait référence à la norme « IEC 61400-1 ». Cette classification est résumée ci-dessous 
(vitesse du vent ¨ hauteur dôaxe de lô®olienne): 

 

   Vitesse du vent à hauteur d'axe (m/s) 

 Moyenne annuelle 
entre  

8,5 et 10 
entre  

7,5 et 8,5 
inférieure  

à 7,5 

 Moyenne sur 10 mn maximale / 50 ans 
entre  

42,5 et 50 
entre  

37,5 et 42,5 
inférieure  

à 37,5 

 Moyenne sur 3 s maximale / 50 ans 
entre  

59,5 et 70 
entre  

52,5 et 59,5 
inférieure  

à 52,5 

 Classe de vitesse: I II III 

Intensité de 
turbulence 

moyenne (%) 

entre 14% et 16% A IEC I A IEC II A IEC III A 

entre 12% et 14% B IEC I B IEC II B IEC III B 

Inférieure à 12% C IEC I C IEC II C IEC III C 

Classe de turbulence Classe de vent de l'éolienne 

Tableau 13 - Classe de vent des éoliennes 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928455&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896016&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896016&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les éoliennes industrielles sont dimensionnées pour chacune de ces classes. Il est donc important de 
faire correspondre la classe du site avec la classe de la turbine. A titre indicatif : 

- les éoliennes de « classe IA » sont dimensionnées pour des sites avec beaucoup de vent et 
assez turbulent ; 

- les éoliennes de « classe IIIC » sont dimensionnées pour des sites avec peu de vent et très peu 
de turbulence. 

Č Les éoliennes du projet présentent au minimum les caractéristiques de la classe IEC II  
 
Comparaison entre les vents estim®s sur le site ¨ la hauteur dôaxe des ®oliennes (voir le paragraphe 
3.2.2)  et la classe de vent retenue: 
 

 
Vents estimés sur le site 

¨ hauteur dôaxe maximale (110 m) 

Classe de vitesse de vent 
de lô®olienne retenue: 

IEC II 

Moyenne annuelle 7,0 m/s inférieure à 8,5 m/s 

Moyenne sur 10 mn 
maximale / 50 ans 

40 m/s   inférieure à 42,5 m/s 

Moyenne sur 3 secondes 
maximale / 50 ans 

Rafale maximale sur 3 secondes non 
disponible, mais inférieure au vent maximal 

instantané de 50 m/s 
inférieure à 59,5 m/s 

 
 
Pour les 3 critères de vitesse de vent de la norme IEC 61400-1, le site présente des vitesses de vent 
inférieures aux maxima de la classe IEC II retenue. Il sôagit de vitesses moyennes. Des vitesses de vent 
instantanées supérieures peuvent être supportées par les éoliennes et des coefficients de sécurité sont 
appliqués lors de leur conception. 
 
A noter que les constructeurs des machines demandent syst®matiquement ¨ lôexploitant de leur mettre ¨ 
disposition des données climatiques (vent, température, etc.) représentatives des conditions du site, ceci 
afin de vérifier que les conditions du site sont compatibles avec les hypothèses de conception de 
lôa®rog®n®rateur. 
 
Lôexploitant impose par ailleurs au constructeur qu'il d®livre un certificat de conformité à la norme IEC 
61400-1 adapt® aux conditions de vent du site et r®alis® suivant les r¯gles et proc®dures de lôIEC WT 01 
(type certificate). La fourniture des certificats est une condition de la r®ception d®finitive de lôinstallation. 
La certification ayant une durée de validité limitée le plus souvent à 5 ans, elle est renouvelée durant 
toute la durée de vie du parc éolien. 

 

Autres règles de conception, système qualité, respect des normes :   
 
Les éoliennes qui seront implantées sur le parc éolien de Noroy sont certifiées à plusieurs titres : 
 

¶ Conception des installations : dispositions de la norme NF EN 61400-1 dans sa version de juin 
2006 ¨ lôexception des dispositions contraires aux prescriptions de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 
modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020. Dispositions de la norme IEC EN 61400-24 dans sa version 
de juin 2010. 

 

¶ Pour la partie turbine, la machine respecte les normes EN53108, EN 61400 ainsi que la 
directive machine 2006/42/CE. 

 

¶ Au titre de la conception et du contrôle des fondations, outre lôapplication des r¯glements 
nationaux usuels pour les ouvrages de g®nie civil, le ma´tre dôouvrage impose dans son cahier 
des charges que les fondations soient con­ues conform®ment ¨ lôEurocode 2 concernant les 
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sollicitations de fatigue
12

. En outre, le ma´tre dôouvrage confie toujours une mission couvrant la 
"Solidit® des ouvrages et des ®l®ments dô®quipements indissociables" ¨ un bureau de contr¹le 
agr®®. Les plans et notes de calcul doivent donc °tre soumis ¨ lôavis du bureau de contr¹le avant 
la réalisation des travaux.  

 

 

¶ Au titre de la s®curit® du personnel dôexploitation et de maintenance, les éoliennes qui 
seront érigées  seront conformes : 

a) aux directives européennes : 
- "directive machine" 98/37/CE 
- directive 73/23/EEC, relative aux équipements électriques, 
- directive 89/336/EEC, relative à la compatibilité électromagnétique 

 
b) à la norme : EN 50308 : aérogénérateurs ï mesures de protection ï exigences pour la 

conception, le fonctionnement et la maintenance 
 

c) au Code du travail. 
 

¶ Installations électriques extérieures aux aérogénérateurs : La tension présente au poste de 
livraison est de 20000 Volts. Lôensemble des installations du r®seau dô®vacuation dô®lectricit® 
répond aux normes en vigueur et en particulier aux normes suivantes : 

 
- NFC 15-100 : installations électriques basse tension (version compilée de 2008) 
- NFC 13-200 : installations électriques haute tension (version de 2009) 
- NFC 13-100 : postes de livraison Haute tension/Basse tension raccordés à un réseau de 

distribution de seconde catégorie (version de 2001) 
 

 

¶ Mesures de nuisances acoustiques, NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la 
publication de lôarr°t® de classement ICPE des parcs ®oliens ; NFS 31-114 dans sa version de 
mai 2011. 

 
Enfin, l'exploitation et la maintenance des éoliennes sont confiées à du personnel qualifié et formé 
régulièrement suivant les consignes préalablement définies dans les manuels rédigés par le constructeur 
lui-même. 

 

Proc®dures dôexploitation 
Un ensemble de proc®dures dôexploitation est mis en place par lôexploitant. Ces proc®dures se 
conforment notamment aux obligations de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020. 

 

Conduite du système 
 
Les ®oliennes sont des ®quipements de production dô®nergie qui sont dispos®s ¨ lô®cart des zones 
urbanisées et qui ne nécessitent pas de présence permanente de personnel. Bien que certaines 
opérations nécessitent des interventions sur site, les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance. 
Pour cela, les installations sont équip®es dôun syst¯me SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) qui permet le pilotage à distance à partir des informations fournies par les capteurs. Les 
parcs ®oliens sont ainsi reli®s ¨ des centres de t®l®surveillance permettant le diagnostic et lôanalyse de 
leur performance en permanence, ainsi que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la 
transmission de lôalerte en temps r®el en cas de panne ou de simple dysfonctionnement. 
 
Il permet également de relancer aussitôt les éoliennes si les paramètres requis sont validés et les alarmes 
trait®es. Côest notamment le cas lors des arr°ts de lô®olienne par le syst¯me normal de commande (en 
cas de vent faible, de vent fort, de température extérieure trop élevée ou trop basse, de perte du réseau 
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public,é). Par contre, en cas dôarr°ts liés à des déclenchements de capteurs de sécurité (déclenchement 
survitesse, d®clenchement d®tecteur dôarc ou temp®rature haute, pression basse huile, é), une 
intervention humaine sur lô®olienne est n®cessaire pour examiner lôorigine du d®faut et acquitter lôalarme 
avant de pouvoir relancer un démarrage. 
 
En cas dôintervention, des ®quipes de techniciens sont r®parties sur le territoire afin de pouvoir r®agir 
rapidement. Les interventions sont toujours faites par une équipe dôau moins deux personnes. Afin 
dôassurer la s®curit® des ®quipes intervenantes, un dispositif de prise de commande locale de lô®olienne 
est dispos® en partie basse de la tour. Ainsi, lors des interventions sur lô®olienne, les op®rateurs 
basculent ce dispositif sur « commande locale » ce qui interdit toute action pilotée à distance. 
Toute intervention dans le rotor nôest r®alis®e quôapr¯s mise ¨ lôarr°t de celui-ci et sous condition de vent 
adaptée. De plus, des dispositifs de sectionnement sont répartis sur lóensemble de la cha´ne ®lectrique 
afin de pouvoir isoler certaines parties et protéger ainsi le personnel intervenant. Au-delà de certaines 
vitesses de vent, les interventions sur les équipements ne sont pas autorisées. 
 

 
Balisage des éoliennes : 
 
Le balisage des ®oliennes est d®fini par lôarr°t® du 23 avril 2018 relatif ¨ la r®alisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. Les éoliennes retenues seront conformes à cet arrêté. 
 

M®thodes et moyens dôintervention 
 
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site ou les riverains directement par 
le 18. Lôappel arrivera au Centre de Traitement des Appels (CTA), qui est capable de mettre en îuvre les 
moyens n®cessaires en relation avec lôimportance du sinistre. Cet appel sera ensuite répercuté sur le 
Centre de Secours disponible et le plus adapté au type du sinistre. 
 
 
 
Moyens de détection et/ou d'extinction incendie :  

Il est strictement interdit de fumer dans les aérogénérateurs et dans le poste de livraison. 

 
Chacun des aérogénérateurs est doté de plusieurs extincteurs et a minima : dans la nacelle et au pied de 
la tour. Tous les techniciens d'entretien seront correctement formés à l'utilisation appropriée des 
équipements de sécurité, et notamment des extincteurs. Les emplacements, état et qualité des 
extincteurs feront lôobjet de contr¹le r®guliers de s®curit®. 
 
Chacun des aérogénérateurs est doté de détecteurs de fumée

13
 et de plusieurs extincteurs et a minima : 

dans la nacelle et au pied de la tour. Tous les techniciens d'entretien seront correctement formés à 
l'utilisation appropriée des équipements de sécurité, et notamment des extincteurs. Les emplacements, 
état et qualit® des extincteurs feront lôobjet de contr¹le r®guliers de s®curit®. 
 

Premiers secours :  

Le personnel intervenant dans les aérogénérateurs est formé aux premiers secours. Chaque 
aérogénérateur est équipé de 2 boîtes de premiers secours (1 en pied de tour, 1 en nacelle). Les 
véhicules des techniciens de maintenance sont également dotés d'une boîte de premiers secours. 
 
Règles particulières en cas de choc électrique : les consignes de soins aux électrisés sont affichées dans 
chaque aérogénérateur et au poste de raccordement. Une perche à corps doit être utilisée lors des 
manîuvres sur les installations HT, conformément aux instructions données lors des formations de 
préparation à l'habilitation électrique. 
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Moyens externes :  
 
En cas de sinistre, les procédures indiquent d'alerter les services de secours et d'incendie. Le centre de 
secours le plus proche est celui de Saint-Just-en-Chaussée, situé à une dizaine de km du site.  
 
Les accès sont aménagés et entretenus pour permettre aux engins des services dôincendie et de secours 
dô®voluer sans difficult® en toute circonstance, ces pistes ®tant par ailleurs r®guli¯rement emprunt®es par 
les véhicules des équipes de maintenance. 
 
En cas d'incendie avancé, les sapeurs-pompiers se concentreront sur le barrage de l'accès au foyer 
d'incendie. Une zone de sécurité avec un rayon de 500 mètres autour de l'éolienne devra être respectée. 
 
Les plans d'accès au site, ainsi que les coordonnées et caractéristiques pertinentes des aérogénérateurs 
(hauteur, conditions d'accès, identification et localisation des dangers, etc.) seront communiquées au 

SDIS.  
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4.2.3. Op®ration dôentretien et de maintenance 
 

 
Note : Lôensemble des proc®dures de maintenance et des contr¹les dôefficacit® des syst¯mes sera 
conforme ¨ lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020. Notamment, suivant une 
p®riodicit® qui ne peut exc®der un an, lôexploitant r®alise une v®rification de lô®tat fonctionnel des 
®quipements de mise ¨ lôarr°t, de mise ¨ lôarr°t dôurgence et de mise ¨ lôarr°t depuis un r®gime de 
survitesse en application des pr®conisations du constructeur de lôa®rog®n®rateur. 
 
Par ailleurs, conform®ment ¨ la r®glementation, un essai dôarr°t, dôarr°t dôurgence et dôarr°t ¨ partir dôune 
situation de survitesse seront réalisés avant la mise en service de lôa®rog®n®rateur. Dans tous les cas, les 
tests effectu®s sur les mesures de ma´trise des risques seront tenus ¨ la disposition de lôinspection des 
installations class®es pendant lôexploitation de lôinstallation (voir au paragraphe 7.6 ï Mise en place des 
mesures de sécurité). 
 
Les opérations de maintenance et les inspections périodiques prévues sur les éoliennes sont les 
suivantes : 

ü Inspection visuelle : Une fois par an  

ü Graissage dôentretien : Une fois par an 

ü Maintenance électrique : Une fois par an 

ü Maintenance mécanique : Une fois par an 

ü Tests de commissioning : Les tests réalisés lors du commissioning prévoient notamment un 

essai de survitesse ainsi que des tests électriques. 

ü Maintenance des 300 heures : La première maintenance après la mise en service a lieu après 

300 heures. Au cours de cette op®ration, lôint®gralit® des op®rations de maintenance 

précédemment mentionnées est effectuée. 

 
Chaque ®olienne dispose dôun carnet de maintenance dans lequel sont consignées les différentes 
op®rations r®alis®es. De plus, une inspection visuelle de lô®tat g®n®ral de lô®olienne est effectu®e lors de 
chaque opération de maintenance. 
 
 
 
Détail des opérations : 
 

- Inspection visuelle 
 
Lors des inspections visuelles, les points particuliers de vigilance sont axés sur les aspects suivants :  

- Corrosion  

- Dommages mécaniques (par ex. fissures, déformation, écaillage, câbles usés)  

- Fuites (huile, eau)  

- Unités incomplètes  

- Encrassements / corps étrangers  

Ces op®rations dôinspection sont faites au moins une fois par an. 
 
 

- Graissage dôentretien  
 
Les op®rations de graissage visent ¨ sôassurer du bon ®tat des pi¯ces mobiles et dôassurer un appoint ou 
de vidanger les huiles et lubrifiants. 
Lôensemble des points ¨ v®rifier est pr®cis® dans le Plan de Maintenance relatif au graissage défini pour 
chaque modèle. 
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- Maintenance électrique  

 
Les op®rations de maintenance ®lectrique visent ¨ sôassurer du bon fonctionnement de tous les 
équipements électriques actifs (transformateurs, ®clairage, mises ¨ jour logicielles, é) et passifs (mises ¨ 
la terre, é). 
Lôensemble des points ¨ v®rifier est pr®cis® dans le Plan de Maintenance Electrique d®fini pour chaque 
modèle. 
 
 

- Maintenance mécanique  
 
Lors des opérations de maintenance mécanique, les points particuliers de vigilance sont axés sur les 
aspects suivants : 

- panneaux dôavertissement 

- pied du mat / local des armoires électriques 

- fondations 

- mat : échelle de secours, ascenseurs de service, plateformes et accessoires, chemin et fixation 

de câbles, assemblages a vis  

- nacelle : treuil a chaine, extincteurs et trousse de secours, système de ventilation, câbles, 

trappes, support principal, arbre de moyeu, transmissions dôorientation, contr¹le d'orientation (« 

yaw è), couronne dôorientation, entrefer du g®n®rateur, groupe hydraulique, frein 

®lectrom®canique, dispositif de blocage du rotor, assemblages a vis, é 

- tête du rotor : rotor, câbles et lignes, générateur, moyeu du rotor et adaptateur de pale, 

engrenage de réglage des pales (« pitch »), système de graissage centralise, vis des pales du 

rotor, pales de rotor, é 

- système parafoudre  

- anémomètre 

 
 

 
  

4.2.4. Stockage et flux de produits dangereux 
 
Conform®ment ¨ lôarticle 16 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020, aucun 
matériel inflammable ou combustible ne sera stocké dans les éoliennes du parc en projet.  
 
Durant leur formation, les techniciens reçoivent la consigne de maintenir propres les aérogénérateurs et 
de ne pas y entreposer de matériaux, combustibles et inflammables ou non. Leur support de formation 
basique électrique/mécanique le stipule explicitement. Des rappels réguliers sont effectués lors des 
rappels de sécurit® quôils suivent tous les 6 mois. 
 
Nota : les produits de nettoyage (type solvant) ne sont pas présents sur le site mais sont apportés de 
manière ponctuelle par les techniciens lors des phases de maintenance. 
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4.3. Fonctionnement des réseaux de l ôinstallation  

 
4.3.1. Raccordements électriques 

 
Trois r®seaux sont n®cessaires au bon fonctionnement dôun parc ®olien : 
 

- Le réseau HTA inter-®oliennes, qui achemine lô®nergie produite par les ®oliennes au(x) poste(s) 
de livraison, 

- La fibre optique, qui permet la supervision du parc, 
- La liaison HTA entre le ou les postes de livraison et le poste source ENEDIS. 

 
Le schéma ci-dessous permet dôillustrer le raccordement ®lectrique dôun parc ®olien au r®seau public : 

 

 

Figure 8 - Sch®ma de principe du raccordement ®lectrique dôun parc ®olien 

 

¶ Le réseau HTA inter- éoliennes 

La tension de lô®lectricit® produite par la g®n®ratrice de chaque ®olienne est ®lev®e ¨ 20 000 Volts par 
des transformateurs intégrés dans le mât ou la nacelle de lô®olienne. Les ®oliennes sont reli®es entre 
elles par des câbles enfouis à une profondeur minimale de 80 cm, normalisés et prévus pour le transport 
dôun courant dôune tension de 20 000 V. Les liaisons enterr®es inter ®oliennes, puis de raccordement vers 
les postes de livraison, sont r®alis®es soit en bordure de chemin ou sous la route si lôaccotement nôest 
pas utilisable, soit directement au travers des terrains agricoles.  
 
Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal 
de télésurveillance. 
 
Conformité des liaisons électriques 
 
Normes : Lôensemble des installations du r®seau dô®vacuation dô®lectricit® r®pond aux normes en vigueur 
et en particulier aux normes suivantes : 
 

- NFC 15-100 : installations électriques basse tension 
- NFC 13-200 : installations électriques haute tension 
- NFC 13-100 : postes de livraison Haute tension/Basse tension raccordés à un réseau de distribution 

de seconde catégorie 
 
Par ailleurs, le p®titionnaire sôengage ¨ respecter les dispositions de lôarticle R323-40 modifié par décret 
n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 4 (code de lô®nergie) relatif ¨ la conformit® des ouvrages 
électriques situ®s en amont du point dôinjection. 
 

¶ La liaison postes de livraison - poste source 

Lô®nergie produite par le parc éolien est centralisée vers les postes de livraison et ensuite injectée sur le 
réseau ENEDIS ou RTE via une liaison HTA (20 000 V) enterrée et à réaliser entre les postes de livraison 
et le poste source ENEDIS. Ce raccordement est prévu au poste source de Valescourt, situé à moins de 
10 km du projet.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A64F9EF00A785BA1912369E72C50487.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037826333&idArticle=LEGIARTI000037829254&dateTexte=20181220&categorieLien=id#LEGIARTI000037829254
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2A64F9EF00A785BA1912369E72C50487.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037826333&idArticle=LEGIARTI000037829254&dateTexte=20181220&categorieLien=id#LEGIARTI000037829254
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Néanmoins, la demande de raccordement ®lectrique aupr¯s dôENEDIS ne se fera qu'après obtention de 
l'arrêté d'autorisation. 

 

 
4.3.2. Autres réseaux 

 
Le parc éolien de Noroy ne comporte aucun r®seau dôalimentation en eau potable ni aucun r®seau 
dôassainissement. De m°me, les ®oliennes ne sont reli®es ¨ aucun r®seau de gaz. 
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5. Identification des potentiels de dangers de lôinstallation 

 
Ce chapitre de lô®tude de dangers a pour objectif de mettre en ®vidence les ®l®ments de lôinstallation 
pouvant constituer un danger potentiel (que ce soit au niveau des éléments constitutifs des éoliennes, 
des produits contenus dans lôinstallation ou des modes de fonctionnement)  
 
Les causes externes ¨ lôinstallation pouvant entra´ner un ph®nom¯ne dangereux, quôelles soient de 
nature environnementale, humaine ou matérielle, sont trait®es dans lôanalyse de risques. 
 

5.1. Les potentiels de dangers  liés aux produits  

Les risques associés aux différents produits sont : 

Lôincendie : des produits combustibles sont pr®sents dans lô®olienne. Ainsi, la pr®sence dôune charge 
calorifique peut alimenter un incendie en cas de départ de feu. 

La toxicité : Ce risque peut survenir suite à un incendie créant certains produits de décomposition nocifs, 
entra´n®s dans les fum®es de lôincendie. 
 
La pollution : En cas de fuite sur une capacité de stockage, la migration des produits liquides dans le sol 
peut entraîner une pollution, ®galement en cas dôentra´nement dans les eaux dôextinction incendie. 
 
L'activité de production d'électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières (hormis 
l'acier et/ ou le béton qui ont été nécessaires à la construction des éoliennes), ne génère pas d'émission 
atmosphérique mais peut générer une petite quantité de déchets dans le cadre de l'exploitation des 
parcs. 
 
Les produits identifiés dans le cadre du projet sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur 
maintenance et leur entretien : 
 

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de 
transmission, huiles hydrauliques pour syst¯mes de freinageé), qui une fois usag®s sont trait®s en 
tant que déchets industriels spéciaux, 

 
- Produits de nettoyage et dôentretien des installations (solvants, d®graissants, nettoyantsé) et les 
d®chets industriels banals associ®s (pi¯ces usag®es non souill®es, cartons dôemballageé), ®vacu®s 
selon la procédure adaptée

14
. Le détail concernant les produits de nettoyage et dôentretien des 

installations pr®sents ponctuellement au moment des op®rations dôentretien des machines sera 
apport® par lôexploitant au moment de la mise en service de lôinstallation. 

 
Conform®ment ¨ lôarticle 16 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif aux 
installations ®oliennes soumises ¨ autorisation, aucun produit inflammable ou combustible nôest stock® 
dans les aérogénérateurs ou les postes de livraison (en dehors des produits nécessaires au 
fonctionnement de lô®olienne).  
 
Rappel de la règlementation  
 
- Code de lôenvironnement articles L541-1 à L541-8  
- Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses ; modifiée par le nouveau règlement (CE) N° 1272/2008 et la création de 
lôAgence Europ®enne des produits chimiques 
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 Voir demande dôautorisation environnementale - Procédure de Gestion des déchets 
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INVENTAIRE DES PRODUITS  
 
Les produits pr®sents en phase dôexploitation des turbines sont généralement les suivants: 
 

¶ Lôhuile hydraulique (circuit haute pression) dont la quantit® pr®sente est de lôordre de 250 litres ; 
 

¶ Lôhuile de lubrification du multiplicateur dont la quantit® pr®sente est de lôordre de 1000 litres ; 
 

¶ Lôeau glycol®e (m®lange dôeau et dô®thyl¯ne glycol), qui est utilis®e comme liquide de 
refroidissement, dont le volume total de la boucle est dôenviron 400 litres) ; 

 

¶ Les graisses pour les roulements et syst¯mes dôentraînement ; 
 

¶ Sur certaines éoliennes, lôhexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant 
pour les cellules de protection électrique. La quantité présente varie entre 1,5 kg et 2,2 kg suivant 
le nombre de caissons composant la cellule. 

 
Dôautres produits peuvent °tre utilis®s lors des phases de maintenance (lubrifiants, d®capants, produits 
de nettoyage), mais toujours en faibles quantités (quelques litres au plus). 
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5.2. Les potentiels de dangers  li®s au fonctionnement de lôinstallation 

 
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien (hors causes externes) sont de cinq types : 
 

- Chute dô®l®ments de lôa®rog®n®rateur (boulons, morceaux dô®quipements, etc.) ; 
- Projection dô®l®ments (morceaux de pale) ; 
- Effondrement de tout ou partie de lôa®rogénérateur ; 
- Echauffement de pièces mécaniques ; 
- Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou postes de livraison). 
 

Ces dangers potentiels sont recensés dans le tableau suivant : 

 
Installation ou 

système 
Fonction Phénomène redouté Danger potentiel 

Système de 
transmission 

Transmission dô®nergie 
mécanique 

Survitesse 
Echauffement des 
pièces mécaniques et 
flux thermique 

Pale Prise au vent 
Bris de pale ou chute 
de pale 

Energie cinétique 
dô®l®ments de pales 

Aérogénérateur 
Production dô®nergie 
électrique à partir 
dô®nergie ®olienne 

Effondrement 
Energie cinétique de 
chute 

Postes de livraison, 
intérieur de 
lôa®rog®n®rateur 

Réseau électrique Court-circuit interne Arc électrique 

Nacelle 

Protection des 
équipements destinés 
à la production 
électrique 

Chute dô®l®ments 
Energie cinétique de 
projection 

Rotor 
Transformer lô®nergie 
éolienne en énergie 
mécanique 

Projection dôobjets 
Energie cinétique des 
objets 

Nacelle 

Protection des 
équipements destinés 
à la production 
électrique 

Chute de nacelle 
Energie cinétique de 
chute 

Tableau 14 - Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l'installation 
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5.3. Réduction des potentiels de dangers à la source  

 
 

5.3.1. Principales actions préventives 
 
Le porteur du projet a veillé à réduire autant que possible les potentiels de dangers en intégrant cet 
aspect dans la conception du projet. Le choix dôun mod¯le dô®olienne certifi® a ®t® effectu® afin dôassurer 
une s®curit® optimale de lôinstallation. 
 
Réduction des potentiels de dangers lors de la conception du projet : 
 
Les éoliennes doivent être légalement éloignées dôau minimum 500 m des habitations. La distance 
minimale aux habitations observée sur ce projet est de 627 m (maison Noroy sud-est). 
 
Les éoliennes sont implantées en terrain essentiellement agricole peu fréquenté. Les principaux enjeux 
rencontrés dans le p®rim¯tre de lô®tude de dangers (soit dans le rayon des 500 m autour des ®oliennes) 
sont ceux liés à la présence de quelques voies de circulation non structurantes (RD 101 et RD 37 
principalement) ainsi quô¨ la pr®sence du cimeti¯re de Noroy en p®riph®rie de la zone dô®tude.  
 
Dans le p®rim¯tre de lô®tude, on ne note aucune voie de circulation structurante

15
 , aucune voie ferrée, ni 

voie navigable, aucun sentier de randonnée, aucun établissement recevant du public et aucune zone 
dôactivit®. 
 
 
R®duction des potentiels de dangers par le choix des caract®ristiques de lô®olienne : 
 
Lô®olienne choisie est une ®olienne de conception r®cente certifi®e, respectant les normes europ®ennes.  
 
En ce qui concerne la résistance aux vents extrêmes, les éoliennes retenues présenteront au minimum 
les caractéristiques de la classe IEC II (norme IEC 61400-1), conforme aux caractéristiques de vents 
extrêmes du site. La classification de lô®olienne, les normes de s®curit® appliqu®es, ainsi que les 
principaux syst¯mes de s®curit® de lô®olienne retenue sont décrits au paragraphe 4.2.2 ï Sécurité de 
lôinstallation.  
 
Concernant la projection de bris de glace, la réduction des dangers est assurée via un système de 
déduction de glace sur lô®olienne avec arr°t automatique de lô®olienne (voir fonction de s®curit® nÁ1 du 
paragraphe 7.6 ï Mise en place des mesures de sécurité). Conformément à la réglementation ICPE, des 
panneaux dôinformation seront mis en place pour informer les riverains des risques éventuels. 
 
Concernant les incendies, la majorité des matériaux composant les éoliennes sont incombustibles. La 
maintenance permettra ®galement de rep®rer et dôendiguer (si besoin est) les fuites de lubrifiants. Des 
extincteurs sont mis ¨ disposition dans chaque ®olienne. La voie dôacc¯s sera entretenue de mani¯re 
régulière pour faciliter le passage des pompiers. On notera ®galement la pr®sence dôextincteurs et de 
systèmes de protection anti-incendie ¨ lôint®rieur de chaque ®olienne. 

 
Une maintenance régulière permet de pr®venir les accidents type bris de pales, chute dôobjets. 
 
Concernant les dangers associés à la foudre, des systèmes parafoudres internes et externes 
(paratonnerre) sont prévus pour chaque éolienne.  
 
Le balisage des ®oliennes permet de les distinguer plus facilement de jour comme de nuit et ainsi dô®viter 
des collisions avec les aéronefs. 
 
Une surveillance constante effectu®e via les capteurs plac®s sur lô®olienne permet de d®tecter les d®rives 
de fonctionnement du système. 
 
 
 

                                                      
15

 C'est-à-dire présentant un trafic moyen supérieur à 2000 véhicules par jour 



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 61 / 160 

 
Substitution des équipements 
 
Les dangers des équipements sont principalement dus au caractère mobile de ceux-ci (pièces en 
rotation) et à leur situation (à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol). Ceci peut entraîner des 
chutes ou projections de pi¯ces au sol. Un autre danger est li® ¨ la pr®sence dôinstallations ®lectriques 
avec des tensions ®lev®es (jusquô¨ 20 000 volts), dont le dysfonctionnement peut °tre ¨ lôorigine 
dôincendies. 
 
Les ®quipements qui constituent ¨ ce jour lô®olienne sont tous indispensables à son fonctionnement. Il 
nôest donc pas possible ¨ priori de les substituer. 
 
Depuis les d®buts du d®veloppement de lô®olien, des ®volutions technologiques ont permis de mettre en 
place des équipements plus performants en termes dôoptimisation des rendements et de diminution des 
risques : 

¶ Remplacement de pales métalliques par des pales en matériaux composites, plus légères et 
moins sujettes aux phénomènes de fatigue ; 

¶ Dispositif dôorientation des pales permettant de fonctionner par vent faible et de diminuer les 
contraintes par vent fort ; 

¶ Dispositif a®rodynamique dôarr°t en cas de survitesse ; 

¶ Dispositifs de surveillance des dysfonctionnements électriques (d®tecteur dôarcs notamment). 
 
Ces évolutions se poursuivent toujours afin dôam®liorer la s®curit®. 
 
 
Réduction des dangers liés aux produits 
 
Les plus gros volumes de produits présents dans une éolienne sont les lubrifiants (plusieurs centaines de 
litres). Les lubrifiants sont contrôlés et partiellement renouvelés tous les 6 mois à 5 ans selon le type.  
 
Les quantités de produits ne peuvent être diminuées et les produits lubrifiants en eux-mêmes ne peuvent 
faire lôobjet de substitution (consid®r®s comme non dangereux pour lôenvironnement si utilisés comme 
recommandés et combustibles mais non inflammables). 
 
Les produits de nettoyage de type solvant, class®s comme dangereux pour lôenvironnement peuvent 
quant ¨ eux potentiellement faire lôobjet de substitution. On rappelle cependant que ces produits ne sont 
utilisés que de manière ponctuelle et ne sont pas présents sur le site. 
 
On note que la nacelle fait office de bac de récupération en cas de fuite au niveau de la couronne 
dôorientation. Le transformateur, pr®sent dans le pied de lô®olienne ne n®cessite pas de bac de 
r®cup®ration car un syst¯me sec est utilis®, il ne n®cessite donc lôusage dôaucun lubrifiant. 
 
La réduction des dangers liés aux produits dépend donc essentiellement de la bonne maintenance des 
appareils et du respect des règles de sécurité. Une attention particulière devra également être portée au 
transport des lubrifiants sur le site lors des phases de renouvellement. 
 
 

5.3.2. Utilisation des meilleures techniques disponibles 
 
La directive relative aux émissions industrielles (2010/75/UE dite IED transposée) définit une approche 
intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles et 
agricoles entrant dans son champ dôapplication. Un de ses principes directeurs est le recours aux 
meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir les pollutions de toutes natures. Elle impose 
aux États membres de fonder les conditions dôautorisation des installations concern®es sur les 
performances des MTD. La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control), relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 
 
Les installations éoliennes, ne consommant pas de matières premières et ne rejetant aucune émission 
dans lôatmosph¯re, ne sont pas soumises ¨ cette directive. 

 
 

http://aida.ineris.fr/consultation_document/639
http://aida.ineris.fr/consultation_document/883
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6. Analyse des retours dôexp®rience 

 
Lôanalyse des retours dôexp®rience vise ici ¨ faire ®merger des typologies dôaccident rencontr®es tant au 
niveau national quôinternational. Ces typologies apportent un ®clairage sur les sc®narios les plus 
rencontr®s. Dôautres informations sont ®galement utilis®es dans la partie 8 pour lôanalyse d®taill®e des 
risques. 

6.1. Inventaire des accidents et incidents en France  

 
Un inventaire des incidents et accidents en France a ®t® r®alis® afin dôidentifier les principaux 
phénomènes dangereux potentiels pouvant affecter un parc éolien. Cet inventaire se base sur la base de 
donn®es ARIA du Minist¯re du D®veloppement Durable, permettant dôarriver ¨ un inventaire aussi 
complet que possible des incidents survenus en France. 
 
Dans le cadre de ce recensement, il nôa pas ®t® r®alis® dôenqu°te exhaustive directe aupr¯s des 
exploitants de parcs ®oliens fran­ais. Cette d®marche pourrait augmenter le nombre dôincidents recens®s, 
mais cela concernerait essentiellement les incidents les moins graves.  
 
Analyse des accidents survenus en France 
 
Au 25 septembre 2020, 84 accidents majeurs ont été recensés en France. Cette synthèse exclut les 
accidents de construction et les ®v®nements qui nôont pas conduit ¨ des effets sur les zones autour des 
aérogénérateurs. A ce jour, ¨ lôexception des op®rations de maintenance, aucun des accidents fran­ais 
nôa entra´n® de victime. 
 
Le graphique suivant montre la répartition de ces événements accidentels survenus sur le parc 
dôa®rog®n®rateurs fran­ais entre 2002 et 2020.  
 

 

Figure 9 - Répartition des accidents du parc éolien français (base ARIA - 2002-2020) 

 
Par ordre dôimportance, les accidents les plus recens®s sont les chutes dô®l®ment, les incendies (hors 
incendies criminels), les ruptures de pale, les effondrements, les accidents de maintenance, les 
projections dô®l®ment ou de pale. 
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6.2. Inventaire des accidents et incidents à l ôinternational  

 
Un inventaire des incidents et accidents ¨ lôinternational a ®galement ®t® r®alis®. Il se base lui aussi sur le 
retour dôexp®rience de la fili¯re ®olienne.  
 
La synthèse ci-dessous provient de lôanalyse de la base de donn®es r®alis®e par lôassociation Caithness 
Wind Information Forum

16
 (CWIF). Seuls les « accidents majeurs » ont été considérés. Les autres 

concernant plutôt des accidents du travail, des presque-accidents, des incidents, etc. nôont pas ®t® pris en 
compte dans lôanalyse. 
 
A fin septembre 2019, 998 accidents pouvant être considérés comme des accidents majeurs 
(effondrements, ruptures de pale et incendie) sont recensés au niveau mondial. Le graphique suivant 
montre la répartition de ces événements accidentels : 
 

 
 

Figure 10 - Répartition des évènements accidentels majeurs dans le monde (CWIF 2019) 

 
Soit pour les ruptures de pale, 42% des accidents majeurs contre 44% ¨ fin 2010, 37% dôincendies contre 
32% ¨ fin 2010 et 21% dôeffondrements contre 24% ¨ fin 2010. 

 
Ci-après, est présenté le recensement des causes premières pour chacun des événements accidentels 
recensés au niveau mondial (données en répartition par rapport à la totalité des accidents analysés). 
Cette analyse des causes premières est celle effectuée par le groupe de travail Ineris/SER/FEE au 
moment de la r®daction du guide de lô®tude de dangers en 2012 : 
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 http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm  

http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm
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Figure 11 - R®partition des causes premi¯res dôeffondrement, SER-FEE 2012 

 

 

Figure 12 - Répartition des causes premières de rupture de pale, SER-FEE 2012 

 

 

Figure 13 - R®partition des causes premi¯res dôincendie, SER-FEE 2012 

 
Tout comme pour le retour dôexp®rience fran­ais, ce retour dôexp®rience montre lôimportance des causes 
« tempêtes et vents forts » dans les accidents. Il souligne également le rôle de la foudre dans les 
accidents. 
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6.3. Inventaires des accidents majeurs survenus sur les sites de lôexploitant 

 
Dôapr¯s le guide de lô®tude de dangers ®olienne [19], la liste des accidents survenus sur le site de 
lôexploitant doit °tre fournie en cas dôextension dôune installation existante, ce qui nôest pas le cas ici. 
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6.4. Synthèse des phénomènes dangereux redoutés  issus du retour 
dôexpérience  

 
6.4.1. Analyse de lô®volution des accidents et incidents en France 

 
A partir de lôensemble des ph®nom¯nes dangereux qui ont ®t® recens®s (base ARIA), il est possible 
dô®tudier leur ®volution en fonction du nombre dô®oliennes installées. 
 
Les figures ci-dessous montrent cette ®volution entre 2002 et 2019. Il appara´t que le nombre dôaccidents 
(par éolienne) a fortement décru en début de période (second graphe) pour se stabiliser depuis 10 ans à 
entre 1 et 2 accidents par an pour 1000 éoliennes installées (soit une dizaine dôaccidents par an pour 
les 2 derni¯res ann®es). Cette tendance sôexplique principalement par un parc éolien français assez 
récent, qui utilise majoritairement des éoliennes de nouvelle génération, équipées de technologies plus 
fiables et plus sûres. 
 

 

Figure 14 - Evolution du nombre dôaccidents en France (ETD - 2019) 
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6.4.2. Analyse des typologies dôaccidents les plus fr®quents 
 
 
Cause des accidents : Le retour dôexp®rience de la fili¯re éolienne française et internationale permet 
dôidentifier les principaux ®v®nements redout®s suivants : 
 

- Effondrements 
- Ruptures de pales 
- Chutes de pales et dô®l®ments de lô®olienne 
- Incendie 

 

Effondrement dôune machine, perte de pales : Dôapr¯s le Conseil Général des Mines, la première 
cause dôaccident est la perte de tout ou partie dôune pale, caus®e par 2 ph®nom¯nes : 
 

- une faiblesse dans la structure de la pale 
- une mise en survitesse de la machine (ex : Port-la-Nouvelle, carence des dispositifs de sécurité) 

 
Lôeffondrement dôune ®olienne peut avoir dôautres origines : tempête, fondations mal réalisées, erreur de 
calcul, etc. Cependant, ce risque est très limité quant à ses conséquences, qui sont circonscrites au 
p®rim¯tre dôeffondrement (soit la taille de lô®olienne). 
 
La règlementation actuelle, exigeant une distance minimale de 500 mètres par rapport aux habitations et 
zones destin®es ¨ lôhabitation, permet dô®carter ce risque pour les riverains. On ajoutera que peu de 
personnes se rendent à proximité des ®oliennes lors dôune temp°te, limitant dôembl®e ce risque pour 
dô®ventuels promeneurs. 
 
Incendie : lôincendie dôune nacelle ¨ une centaine de m¯tres dôaltitude est impossible ¨ ®teindre sôil nôest 
pas traité dès le départ avec un extincteur. Ces incendies peuvent être causés par des défaillances du 
système électrique ou des systèmes de lubrification ou de refroidissement, par une survitesse du rotor, ou 
par des actes de malveillance. Cette éventualité, pouvant avoir plusieurs causes, a tout de même un 
impact mesuré et encadré. 
 
Projection de glace : lôaccidentologie rapporte quelques cas de projection de glace. Ce ph®nom¯ne est 
connu et possible, mais reste difficilement observable et nôa jamais occasionn® de dommage sur les 
personnes ou les biens. En ce qui concerne la distance maximale atteinte par ce type de projectiles, il 
nôexiste pas dôinformation dans lôaccidentologie. La r®f®rence [15] propose une distance dôeffet fonction 
de la hauteur et du diam¯tre de lô®olienne, dans les cas o½ le nombre de jours de glace est important et 
o½ lô®olienne nôest pas ®quip®e de syst¯me dôarr°t des ®oliennes en cas de givre ou de glace :  
 
Distance dôeffet (De) = 1,5 x (hauteur de moyeu + diam¯tre de rotor) 
 
Accidents du travail : La grande majorité des accidents qui concernent les éoliennes relèvent des 
accidents du travail, et sont liés soit au travail à grande hauteur, soit au matériel électrique ou mécanique. 
Ces accidents relèvent de la réglementation hygiène et sécurité du travail. 
 
Synthèse et atteinte aux personnes : Lôanalyse pr®c®dente a montr® que les incidents li®s aux 
®oliennes de par le monde ®taient relativement peu nombreux. Dôapr¯s les donn®es disponibles les 
incidents de type chute dô®olienne, projection de d®bris ou de glace, ou incendie sur les ®oliennes nôont 
jamais ®t® ¨ lôorigine de d®c¯s de personnes ext®rieures ¨ lôexploitation dans le monde. Par ailleurs 
lôanalyse des accidents en France ne montre aucun bless® en dehors du personnel de maintenance. 
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6.5. Limites dôutilisation de lôaccidentologie 

 
Ces retours dôexp®rience doivent °tre pris avec pr®caution. Ils comportent notamment les biais suivants : 
 

- La non-exhaustivité des événements : ce retour dôexp®rience, constitu® ¨ partir de sources vari®es, 
ne provient pas dôun syst¯me de recensement organis® et systématique. Dès lors, certains 
événements ne sont pas reportés. En particulier, les événements les moins spectaculaires peuvent 
être négligés : chutes dô®l®ments, projections et chutes de glace ; 

 
- La non-homogénéité des aérogénérateurs inclus dans ce retour dôexp®rience : les aérogénérateurs 
observ®s nôont pas ®t® construits aux m°mes ®poques et ne mettent pas en îuvre les m°mes 
technologies. Les informations sont très souvent manquantes pour distinguer les différents types 
dôa®rog®n®rateurs (en particulier concernant le retour dôexp®rience mondial) ; 

 
- Les importantes incertitudes sur les causes et sur la séquence qui a mené à un accident : de 

nombreuses informations sont manquantes ou incertaines sur la séquence exacte des accidents ; 
 
Lôanalyse du retour dôexp®rience permet ainsi de d®gager de grandes tendances, mais ¨ une ®chelle 
détaillée, elle comporte de nombreuses incertitudes. 
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7. Analyse préliminaire des risques 

 

7.1. Objectif de lôanalyse pr®liminaire des risques 

 
Lôanalyse des risques a pour objectif principal dôidentifier les sc®narios dôaccidents majeurs et les 
mesures de sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets.  
 
Les sc®narios dôaccidents potentiels sont dôabord hi®rarchis®s en fonction de leur intensit® et de lô®tendue 
possible de leurs conséquences. Cette hiérarchisation permet de « filtrer è les sc®narios dôaccident qui 
pr®sentent des cons®quences limit®es et les sc®narios dôaccidents majeurs, ces derniers pouvant avoir 
des conséquences sur les personnes tierces. 

 
 

7.2. Recensement des événements initiateurs exclus de lôanalyse des risques 

 
Comme cela est précisé dans la circulaire du 10 mai 2010, les événements suivants sont exclus de 
lôanalyse des risques : 
 

- Chute de météorite ; 
- S®isme dôamplitude sup®rieure aux s®ismes maximums de r®f®rence ®ventuellement corrig®s de 

facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées ; 
- Crues dôamplitude sup®rieure ¨ la crue de r®f®rence, selon les règles en vigueur ; 
- Ev®nements climatiques dôintensit® sup®rieure aux ®v®nements historiquement connus ou 
pr®visibles pouvant affecter lôinstallation, selon les r¯gles en vigueur ; 

- Chute dôavion hors des zones de proximit® dôa®roport ou dôaérodrome (rayon de 2 km des aéroports 
et aérodromes) ; 

- Rupture de barrage de classe A ou B au sens de lôarticle R. 214-112 du Code de lôenvironnement ou 
dôune digue de classe A, B ou C au sens de lôarticle R. 214-113 du même code ; 

- Actes de malveillance. 
 
Du fait du choix du site dôimplantation, certains risques ont ®t® volontairement ®cart®s de lôanalyse des 
risques, il sôagit de :  
 

- Avalanche : site en dehors dôune zone concern®e ; 
- Inondations / crues : site non concern® dôapr¯s les plans de pr®vention en vigueur ; 
- Houle, vague : site non concerné ; 
- Tsunami : site non concerné car ¨ plus de 50 km de lôoc®an ; 
- Accident ferroviaire : site non concern®, aucune voie de chemin de fer dans le p®rim¯tre de lô®tude ; 

 
Dôautre part, plusieurs autres agressions externes qui ont ®t® d®taill®es dans lô®tat initial peuvent °tre 
exclues de lôanalyse pr®liminaire des risques car les cons®quences propres de ces ®v®nements, en 
termes de gravit® et dôintensit®, sont largement sup®rieures aux cons®quences potentielles de lôaccident 
quôils pourraient entra´ner sur les a®rog®n®rateurs. Le risque de sur-accident li® ¨ lô®olienne est consid®r® 
comme négligeable dans le cas des événements suivants : 
 

- S®ismes dôamplitude suffisante pour avoir des cons®quences notables sur les infrastructures ; 
- Incendies de cultures ou de forêts ; 
- Pertes de confinement de canalisations de transport de matières dangereuses ; 
- Explosions ou incendies g®n®r®s par un accident sur une activit® voisine de lô®olienne. 
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7.3. Recensement des agressions externes potentielles  

 
La premi¯re ®tape de lôanalyse des risques consiste ¨ recenser les ç agressions externes potentielles ». 
Ces agressions provenant dôune activit® ou de lôenvironnement ext®rieur sont des ®v®nements 
susceptibles dôendommager ou de d®truire les aérogénérateurs de manière à initier un accident qui peut 
à son tour impacter des personnes. Par exemple, une forte tempête peut endommager une éolienne et 
conduire ¨ la destruction du rotor. Traditionnellement, deux types dôagressions externes sont identifiés : 
dôune part les agressions externes li®es aux activit®s humaines, et dôautre part les agressions externes 
liées à des phénomènes naturels. 

 
 

7.3.1. Agressions externes liées aux activités humaines 
 
Dans le tableau qui suit figure lôestimation des distances minimales séparant chaque aérogénérateur des 
®ventuelles sources dôagression potentielle. Seules les agressions externes li®es aux activit®s humaines 
pr®sentes dans un rayon de 200 m (distance ¨ partir de laquelle lôactivit® consid®r®e ne constitue plus un 
agresseur potentiel) seront recens®es ici, ¨ lôexception de la pr®sence des a®rodromes qui sera report®e 
lorsque ceux-ci sont implantés dans un rayon de 2 km et des autres aérogénérateurs qui seront reportés 
dans un rayon de 500 mètres. 
 

(Distance par 
rapport au mât 
des éoliennes) 

Voies de circulation Autres éoliennes Lignes THT 

Fonction Transport Production dô®lectricit® Transport dô®lectricit® 

Evénement 
redouté 

Accident entraînant la sortie de 
voie dôun ou plusieurs v®hicules 

Accident générant des 
projections dô®l®ments 

Rupture de câble 

Danger potentiel 
Energie cinétique des véhicules 

et flux thermiques 
Energie cinétique des 

éléments projetés 
Arc électrique, surtensions 

Périmètre 200 m 500 m 200 m 

E1 20 m (chemin dôexploitation) 302 m (E2) - 

E2 60 m (chemin dôexploitation) 302 m (E1) ; 325 m (E3) - 

E3 68 m (chemin dôexploitation) 325 m (E2) ; 333 m (E4) - 

E4 260 m (RD 101) 333 m (E3) ; 317 m (E5) - 

E5 60 m (chemin dôexploitation) 317 m (E4) - 

   

Tableau 15 - Principales agressions externes liées aux activités humaines 

 
Par ailleurs : aucun aérodrome nôest pr®sent dans un rayon de 2 km des éoliennes. Les aéroports ou 
aérodromes les plus proches du projet sont ceux de Creil (ex BA 110), situé à 20 km au sud, et de 
Compi¯gne ¨ 20 km ¨ lôest. Aucune installation class®e pour lôenvironnement (autre que les autres 
éoliennes du parc) n'est présente dans un rayon de 500 m des ®oliennes. Il nôexiste aucune ligne THT de 
transport électrique, ni aucune canalisation de transport de gaz, hydrocarbures ou produits chimiques à 
moins de 200 m des éoliennes. 
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7.3.2. Agressions externes liées aux phénomènes naturels 
 

7.3.2.1. Généralités 

 
Comme il a été précisé précédemment, les agressions externes liées à des inondations, à des incendies 
de forêt ou de cultures ou à des séismes ne sont pas consid®r®es dans le sens o½ les dangers quôelles 
pourraient entraîner sont largement inférieurs aux dommages causés par le phénomène naturel lui-
même. 
 
Le cas spécifique des effets directs de la foudre et du risque de « tension de pas è nôest pas trait® dans 
lôanalyse des risques et dans lô®tude d®taill®e des risques d¯s lors quôil est v®rifié que la norme IEC 61 
400-24 (Juin 2010) ou la norme EN 62 305-3 (Décembre 2006) est respectée. Ces conditions sont 
reprises dans la fonction de sécurité n° 6 (voir paragraphe 7.6 ï Mise en place des mesures de sécurité). 
En ce qui concerne la foudre, on consid¯re que le respect des normes rend le risque dôeffet direct de la 
foudre n®gligeable (risque ®lectrique, risque dôincendie, etc.). En effet, le syst¯me de mise ¨ la terre 
permet dô®vacuer lôint®gralit® du courant de foudre. Cependant, les cons®quences indirectes de la foudre, 
comme la possible fragilisation progressive de la pale, sont prises en compte dans les scénarios de 
rupture de pale. 

 
 

7.3.2.2. Identification des agressions potentielles 

 
En ce qui concerne les phénomènes naturels, les agressions externes potentielles à considérer sont les 
suivantes :  
 
Les tempêtes : Les vents violents peuvent être la cause de détériorations de structures, de chute/pliage 
de mât, de survitesse des pales et de projection de pales. Les vents violents sont pris en compte dans le 
dimensionnement des éoliennes.  
 
Du point de vue de la r®sistance aux vents extr°mes, lô®olienne retenue présentera au minimum les 
certifications de la classe de vent IEC II (norme IEC 61400-1), conforme aux caractéristiques de vents 
extrêmes du site (voir à ce sujet le paragraphe  4.2.2 ï S®curit® de lôinstallation). 
 
 
La formation de glace ou lôaccumulation de neige : Il nôest pas rare que de la glace se forme sur les 
®oliennes en p®riode hivernale, que ce soit sur les pales, le moyeu ou sur la nacelle. Lôaugmentation de 
température entraînant la fonte partielle ou la mise en rotation du rotor peuvent alors provoquer des 
chutes de glace ou des projections de morceaux de glace.  
 
Pour rappel, on note une moyenne de 55 jours par an de gel possible à la station de Beauvais-Tillé. A 
noter que les machines sont ®quip®es dôun syst¯me de d®tection par déduction de la formation de glace 
sur les pales de lôa®rog®n®rateur 
 

Le site Géorisques recense 6 effondrements de cavité sur la commune de Noroy. Un de ces effondrement 
est situ® ¨ une centaine de m¯tres au sud de lô®olienne E1. Des analyses géotechniques et pédologiques 
seront men®es sur les points dôimplantation des ®oliennes. Cette ®tude de sol permettra de d®terminer la 
technologie de fondation la plus adapt®e au sol concern®, et de v®rifier lôabsence de cavit® au droit des 
éoliennes.  
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7.4. Scénarios étudiés dans l ôanalyse préliminaire des risques  

 
Apr¯s avoir recens®, dans un premier temps, les potentiels de dangers des installations, quôils soient 
constitués par des substances dangereuses ou des équipements dangereux, et les agressions externes 
potentielles, lôanalyse pr®liminaire des risques (APR) doit identifier lôensemble des s®quences 
accidentelles et phénomènes dangereux associés pouvant déclencher la libération du danger. 
 
Le tableau ci-dessous présente une proposition dôanalyse g®n®rique des risques. Celui-ci est construit de 
la manière suivante :  

- une description des causes et de leur séquençage (événements initiateurs et événements 
intermédiaires) ;  

- une description des événements redoutés centraux qui marquent la partie incontrôlée de la 
s®quence dôaccident ;  

- une description des fonctions de s®curit® permettant de pr®venir lô®v®nement redout® central ou de 
limiter les effets du phénomène dangereux (voir le tableau des fonctions de sécurité au paragraphe 
7.6 - Mise en place des mesures de sécurité) ;  

- une description des ph®nom¯nes dangereux dont les effets sur les personnes sont ¨ lôorigine dôun 
accident ; 

- une ®valuation qualitative de lôintensit® de ces ®v®nements. 
 
Ce tableau pr®sentant le r®sultat dôune analyse des risques peut être considéré comme représentatif des 
sc®narios dôaccident pouvant potentiellement se produire sur les ®oliennes. 
 
Lôannexe 5 du pr®sent document apporte un certain nombre de pr®cisions par rapport ¨ chacun des 
scénarios étudiés dans le cadre de lôanalyse pr®liminaire des risques. 
 
Lô®chelle utilis®e pour lô®valuation de lôintensit® des ®v®nements a ®t® adapt®e au cas des ®oliennes : 

- « 1 è correspond ¨ un ph®nom¯ne limit® ou se cantonnant au surplomb de lô®olienne ; 
- « 2 » correspond à une intensité plus importante et impactant potentiellement des personnes autour 
de lô®olienne. 

 
Les différents scénarios listés sont regroupés et numérotés par thématique, en fonction des typologies 
dô®v®nements redout®s centraux identifi®s (ç G » pour les scénarios concernant la glace, « I » pour ceux 
concernant lôincendie, ç F » pour ceux concernant les fuites, « C » pour ceux concernant la chute 
dô®l®ments de lô®olienne, ç P » pour ceux concernant les risques de projection, « E » pour ceux 
concernant les risques dôeffondrement). 
 

N° 
Evénement 
initiateur 

Evénement 
intermédiaire 

Evénement 
redouté 
central 

Fonction de 
sécurité (intitulé 
générique et N°) 

Phénomène 
dangereux 

Qualification 
de la zone 
dôeffet 

G01 

Conditions 
climatiques 

favorables à la 
formation de 

glace 

Dépôt de glace sur 
les pales, le mât et 

la nacelle 

Chute de glace 
lorsque les 

éoliennes sont 
arrêtées 

 
Pr®venir lôatteinte des 

personnes par la 
chute de glace 
(fonction N°2) 

 
Option : prévenir la 
formation de glace sur 
les pales (N°15)  

 Impact de glace 
sur les enjeux 

1 

G02 
Dépôt de glace sur 

les pales 

Projection de 
glace lorsque 
les éoliennes 

sont en 
mouvement 

 
Prévenir la mise en 

mouvement de 
lô®olienne lors de la 

formation de la glace 
(fonction N°1) 

 
Option : prévenir la 

formation de glace sur 
les pales (N°15) 

 

2 
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N° 
Evénement 
initiateur 

Evénement 
intermédiaire 

Evénement 
redouté 
central 

Fonction de 
sécurité (intitulé 
générique et N°) 

Phénomène 
dangereux 

Qualification 
de la zone 
dôeffet 

I01 Humidité / Gel 

Court-circuit 

Incendie de tout 
ou partie de 
lô®olienne 

Prévenir les courts-
circuits 

(fonction N°5) 

Chute/projection 
dô®l®ments 
enflammés 

Propagation de 
lôincendie 

2 

I02 
Dysfonction-

nement électrique 

I03 Survitesse 

Echauffement des 
parties mécaniques 

et inflammation 

Prévenir 
lô®chauffement 

significatif des pièces 
mécaniques 

Prévenir la survitesse 
(fonction N°4) 

I04 

Désaxage de la 
génératrice / 

Pièce 
défectueuse / 

Défaut de 
lubrification 

Prévenir 
lô®chauffement 

significatif des pièces 
mécaniques 

(fonction N°3) 

I05 
Conditions 
climatiques 

humides 
Surtension Court-circuit 

Prévenir les courts-
circuits (N°5) 
Protection et 

intervention incendie 
(N°7) 

Incendie poste de 
livraison (flux 
thermiques + 

fumées toxiques 
SF6) 

Propagation de 
lôincendie 

I06 Rongeur 

I07 
Défaut 

dô®tanch®it® 
Perte de 

confinement 
Fuites dôhuile 

isolante 

Prévention et 
rétention des fuites 

(N°8) 

Incendie au poste 
de transformation 
Propagation de 
lôincendie 

F01 

Fuite système de 
lubrification 

Fuite 
convertisseur 

Fuite 
transformateur 

Ecoulement hors de 
la nacelle et le long 
du mât, puis sur le 
sol avec infiltration Infiltration 

dôhuile dans le 
sol 

Prévention et 
rétention des fuites  

(N°8) 

Pollution 
environnement 

1 

F02 

Renversement de 
fluides lors des 
opérations de 
maintenance 

Ecoulement 

C01 Défaut de fixation Chute de trappe 

Chute dô®l®ment 
de lô®olienne 

Prévenir les erreurs 
de maintenance  

(N°10) 

Impact sur cible 1 C02 
Défaillance 

fixation 
anémomètre 

Chute anémomètre Prévenir les défauts 
de stabilité de 
lô®olienne et les 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) 
(N°9) 

C3 
Défaut fixation 
nacelle ï pivot 
central ï mât 

Chute nacelle 

P01 Survitesse 
Contraintes trop 

importantes sur les 
pales 

Projection  de 
tout ou partie de 

pale 

Prévenir la survitesse  
(N°4) 

Impact sur cible 2 

P02 
Fatigue 

Corrosion 
Chute de fragment 

de pale 

Prévenir la 
d®gradation de lô®tat 

des équipements 
(N°11) 

 
Prévenir les défauts 

de stabilité de 
lô®olienne et les 
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N° 
Evénement 
initiateur 

Evénement 
intermédiaire 

Evénement 
redouté 
central 

Fonction de 
sécurité (intitulé 
générique et N°) 

Phénomène 
dangereux 

Qualification 
de la zone 
dôeffet 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) (N° 9) 
 

P03 

Serrage 
inapproprié 

Erreur 
maintenance ï 

desserrage 

Prévenir les défauts 
de stabilité de 
lô®olienne et les 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) (N° 9) 
Prévenir les erreurs 

de maintenance 
(N°10) 

 

E01 
Effets dominos 

autres 
installations 

Agression externe 
et fragilisation 

structure 

Effondrement 
éolienne 

Prévenir les défauts 
de stabilité de 
lô®olienne et les 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) 
(N°9) 

Projection/chute 
fragments et 

chute mât 

2 

E02 Glissement de sol 

E05 Crash dôa®ronef 

E07 
Effondrement 

engin de levage 
travaux 

Chute fragments 
et chute mât 

E08 Vents forts 
Défaillance 
fondation 

Prévenir les défauts 
de stabilité de 
lô®olienne et les 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) 
(N°9) 

Prévenir les risques 
de dégradation de 
lô®olienne en cas de 

vent fort 
(N°12) 

Projection/chute 
fragments et 

chute mât E09 Fatigue Défaillance mât 

Prévenir la 
d®gradation de lô®tat 

des équipements 
(N°11) 

E10 
Désaxage critique 

du rotor 
Impact pale ï mât 

Prévenir les défauts 
de stabilité de 
lô®olienne et les 

d®fauts dôassemblage 
(construction ï 

exploitation) 
(N°9) 

Prévenir les erreurs 
de maintenance 

(N°10) 

Tableau 16 - Tableau synthétique des risques  
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7.5. Effets dominos  

 
Lors dôun accident majeur sur une ®olienne, une possibilit® est que les effets de cet accident 
endommagent dôautres installations. Ces dommages peuvent conduire ¨ un autre accident. Par exemple, 
la projection de pale impactant les canalisations dôune usine ¨ proximit® peut conduire ¨ des fuites de 
canalisations de substances dangereuses. Ce phénomène est appelé « effet domino ». 
 
En ce qui concerne les accidents sur des aérogénérateurs qui conduiraient à des effets dominos sur 
dôautres installations, le paragraphe 1.2.2 de la circulaire du 10 mai 2010 pr®cise : « [é] seuls les effets 
dominos générés par les fragments sur des installations et équipements proches ont vocation à être pris 
en compte dans les ®tudes de dangers [é]. Pour les effets de projection ¨ une distance plus lointaine, 
lô®tat des connaissances scientifiques ne permet pas de disposer de prédictions suffisamment précises et 
cr®dibles de la description des ph®nom¯nes pour d®terminer lôaction publique ». 
 
Mis à part les éoliennes du projet, il n'existe aucune autre installation classée dans le périmètre d'étude 
du projet. Le guide de l'INERIS [19] préconise de négliger les effets dominos potentiels pour les 
installations ICPE situées à plus de 100 mètres des éoliennes.  
 
 

7.6. Mise en place des mesures de sécurité  

 
Le tableau suivant synthétise les fonctions de s®curit® identifi®es et mise en îuvre sur les ®oliennes du 
projet. Les aspects relatifs aux fonctions de sécurité qui sont détaillés sont les suivants : 
 

- Fonction de sécurité : il est proposé un tableau par fonction de sécurité. Cet intitulé décrit 
lôobjectif de la ou des mesure(s) de s®curité : il sôagira principalement dôç empêcher, éviter, 
détecter, contrôler ou limiter » et sera en relation avec un ou plusieurs événements conduisant à 
un accident majeur identifi® dans lôanalyse des risques. Plusieurs mesures de sécurité peuvent 
assurer une même fonction de sécurité. 

 

- Numéro de la fonction de sécurité : vise ¨ simplifier la lecture de lô®tude de dangers en 
permettant des renvois ¨ lôanalyse de risque par exemple. 

 

- Mesures de maîtrise des risques : permet dôidentifier les mesures assurant la fonction 
concernée. Dans le cas de systèmes instrumentés de sécurité, tous les éléments de la chaîne 
devront °tre pr®sent®s (d®tection + traitement de lôinformation + action).  

 

- Description : permet de préciser la description de la mesure de maîtrise des risques, lorsque des 
détails supplémentaires sont nécessaires. 

 

- Indépendance (« oui » ou « non ») : cette caract®ristique d®crit le niveau dôind®pendance dôune 
mesure de maîtrise des risques vis-à-vis des autres systèmes de sécurité et des scénarios 
dôaccident. Cette condition peut °tre consid®r®e comme remplie (renseigner ç oui ») ou non 
(renseigner « non »).  

 

- Temps de réponse (en secondes ou en minutes) : cette caractéristique mesure le temps requis 
entre la sollicitation et lôex®cution de la fonction de s®curit® 

 

- Efficacité (100% ou 0%) : lôefficacit® mesure la capacit® dôune mesure de ma´trise des risques ¨ 
remplir la fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et dans son contexte 
dôutilisation. Il sôagit de v®rifier quôune mesure de s®curit® est bien dimensionn®e pour remplir la 
fonction qui lui a été assignée.  



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 76 / 160 

 

- Test (fréquence) : dans ce champ sont rappelés les tests/essais qui seront réalisés sur les 
mesures de ma´trise des risques. Conform®ment ¨ la r®glementation, un essai dôarr°t, dôarr°t 
dôurgence et dôarr°t ¨ partir dôune situation de survitesse seront r®alis®s avant la mise en service 
de lôa®rogénérateur. Dans tous les cas, les tests effectués sur les mesures de maîtrise des 
risques seront tenus ¨ la disposition de lôinspection des installations class®es pendant 
lôexploitation de lôinstallation.   

 

- Maintenance (fréquence) : Ce critère porte sur la périodicité des contrôles qui permettront de 
vérifier la performance de la mesure de maîtrise des risques dans le temps. Pour rappel, la 
r®glementation demande quô¨ minima : un contrôle tous les ans soit réalisé sur la performance 
des mesures de sécurit® permettant de mettre ¨ lôarr°t, ¨ lôarr°t dôurgence et ¨ lôarr°t ¨ partir 
dôune situation de survitesse et sur tous les syst¯mes instrument®s de s®curit®. 
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Fonction de sécurité 
Pr®venir la mise en mouvement de lô®olienne lors de la 

formation de glace 

N° de la 
fonction de 

sécurité 
1 

Mesures de sécurité 
Système de détection ou de déduction de la formation de glace sur les pales de 
lôa®rog®n®rateur. Proc®dure ad®quate de red®marrage. 

Description 

Système de détection redondant du givre permettant, en cas de déduction de 
présence de glace, une mise ¨ lôarr°t de lôa®rog®n®rateur. 
Le redémarrage peut ensuite se faire soit automatiquement après disparition des 
conditions de givre, soit manuellement après inspection visuelle sur site. 

Indépendance 

Non 
Les syst¯mes traditionnels sôappuient g®n®ralement sur des fonctions et des 
appareils propres ¨ lôexploitation du parc. En cas de danger particuli¯rement 
®lev® sur site (survol dôune zone fr®quent®e sur site soumis à des conditions de 
gel importantes), des systèmes additionnels peuvent être envisagés. 

Temps de réponse 
Quelques minutes (<60 min.) conform®ment ¨ lôarticle 25 de lôarr°t® du 26 ao¾t 
2011 

Efficacité 100 % 

Tests Tests menés par le concepteur au moment de la construction de lô®olienne 

Maintenance 
Vérification du système au bout de 3 mois de fonctionnement puis maintenance 
de remplacement en cas de dysfonctionnement de lô®quipement 

 

 

Fonction de sécurité Pr®venir lôatteinte des personnes par la chute de glace 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

2 

Mesures de sécurité Signalisation du risque sur le chemin d'accès de chaque éolienne 
Eloignement des zones habitées et fréquentées 

Description Mise en place de panneaux de signalisation sur le chemin d'accès de chaque 
éolienne informant du risque de chute de glace (conform®ment ¨ lôarticle 14 de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011). 

Indépendance Oui 

Temps de réponse NA 

Efficacité 100 %. Nous consid®rerons que compte tenu de lôimplantation des panneaux et 
de lôentretien pr®vu, lôinformation des promeneurs sera syst®matique.  

Tests NA 

Maintenance V®rification de lô®tat g®n®ral du panneau, de lôabsence de d®t®rioration, entretien 
de la végétation afin que le panneau reste visible.  

 

 

Fonction de sécurité Pr®venir lô®chauffement significatif des pi¯ces m®caniques 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

3 

Mesures de sécurité Sondes de température sur pièces mécaniques 
Suivant les niveaux dôalarme et les capteurs, la machine peut °tre brid®e ou 
mise ¨ lôarr°t jusquô¨ refroidissement. 
Le redémarrage peut être effectué à distance, si les seuils de température sont 
au-dessous des seuils dôalarme.  

Description Des sondes de température sont mises en place sur les équipements ayant de 
fortes variations de température au cours de leur fonctionnement (paliers et 
roulements des machines tournantes, enroulements du générateur et du 
transformateur). Ces sondes ont des seuils hauts qui, une fois dépassés, 
conduisent ¨ une alarme et ¨ une mise ¨ lôarr°t du rotor. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde 
Mise en pause de la turbine  < 1 min 

Efficacité 100 % 

Tests Surveillance via la maintenance prédictive, avec détection de la déviation de 
températures de chaque capteur. 

Maintenance Surveillance via la maintenance prédictive, avec détection de la déviation de 
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température de chaque capteur (comparaison avec les données des autres 
éoliennes du parc). 
 
Remplacement de la sonde de température en cas de dysfonctionnement de 
lô®quipement. 
 
Vérification du système au bout de 3 mois de fonctionnement puis contrôle 
annuel conform®ment ¨ lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

 
 

Fonction de sécurité Prévenir la survitesse 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

4-a 

Mesures de sécurité Détection de vent fort et freinage aérodynamique par le système de contrôle. 

Description Lô®olienne est mise ¨ lôarr°t si la vitesse de vent mesur®e d®passe la vitesse 
maximale de 27 m/s. Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de 
lô®olienne avec mise en drapeau des pales (le freinage est effectu® en tournant 
ensemble les 3 pales à un angle de 85 à 90°, afin de positionner celles-ci en 
position où elles offrent peu de prise au vent). Cette mise en drapeau est 
effectu®e par le syst¯me dôinclinaison des pales çPitch System è.  

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde 
Mise en pause de la turbine  < 1 min  
 
Lôexploitant ou lôop®rateur désigné sera en mesure de transmettre lôalerte aux 
services dôurgence comp®tents dans un d®lai de 15 minutes suivant lôentr®e en 
fonctionnement anormal de lôa®rog®n®rateur conform®ment aux dispositions de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 
 

Efficacité 100 % 

Tests Test dôarr°t simple, dôarr°t dôurgence et de la proc®dure dôarr°t en cas de 
survitesse avant la mise en service des a®rog®n®rateurs conform®ment ¨ lôarticle 
15 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. Tests ¨ chaque maintenance pr®ventive.  

Maintenance Maintenance de remplacement en cas de dysfonctionnement de lô®quipement. 
Vérification du système au bout de 3 mois de fonctionnement puis contrôle 
annuel conform®ment ¨ lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

Fonction de sécurité Prévenir la survitesse 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

4-b 

Mesures de sécurité Détection de survitesse du générateur 

Description Les vitesses de rotation du g®n®rateur et de lôarbre lent sont mesur®es et 
analysées en permanence par le système de contrôle. Cette mesure redondante 
permet de limiter les défaillances liées à un seul capteur. En cas de discordance 
des mesures, lô®olienne est mise ¨ lôarr°t. Si la vitesse de rotation est sup®rieure 
¨ la vitesse dôalarme, lô®olienne est consid®r®e comme ®tant en survitesse et est 
donc mise ¨ lôarr°t. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde 
Mise en pause de la turbine < 1 min  
Lôexploitant ou lôop®rateur d®sign® sera en mesure de transmettre lôalerte aux 
services dôurgence comp®tents dans un d®lai de 15 minutes suivant lôentr®e en 
fonctionnement anormal de lôa®rog®n®rateur conform®ment aux dispositions de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011.  

Efficacité 100 % 

Tests Test dôarr°t simple, dôarr°t dôurgence et de la proc®dure dôarr°t en cas de 
survitesse avant la mise en service des a®rog®n®rateurs conform®ment ¨ lôarticle 
15 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. Tests ¨ chaque maintenance pr®ventive (tous les 
ans). 

Maintenance Maintenance de remplacement en cas de dysfonctionnement de lô®quipement. 
Vérification du système au bout de 3 mois de fonctionnement puis contrôle 
annuel conform®ment ¨ lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 
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Fonction de sécurité Prévenir la survitesse 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

4-c 

Mesures de sécurité Déclenchement survitesse 

Description En complément aux capteurs de mesure de vitesse, un système instrumenté de 
s®curit® est pr®sent (automate totalement ind®pendant de lôautomate de 
conduite utilisé pour la fonction 4-b), et dispose dôun capteur de vitesse de 
rotation dispos® sur lôarbre lent. Le d®passement dôune certaine vitesse de 
rotation sur lôarbre lent conduit ¨ la mise ¨ lôarr°t de la machine par mise en 
drapeau des pales (cette mise en drapeau est assurée par le circuit hydraulique 
avec lôassistance compl®mentaire des accumulateurs disposés sur les vérins). 
En cas dôarr°t par survitesse, lô®olienne ne peut pas °tre red®marr®e ¨ distance. 
Il est n®cessaire de venir acquitter localement le d®faut et dôeffectuer un contr¹le 
de la machine avant de relancer lô®olienne. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de détection < 1 min 
Le couplage du système de détection de survitesse au système SCADA permet 
lôenvoi en temps r®el dôalertes par SMS et par courriel, selon les instructions de 
lôexploitant. Lôexploitant sera ainsi en mesure de transmettre lôalerte aux services 
dôUrgence comp®tents dans un d®lai de 15 minutes suivant lôentr®e en 
fonctionnement anormal de lôa®rog®n®rateur conform®ment ¨ lôarticle 23 de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

Efficacité 100 % 

Tests Lors de la mise en service de lôa®rog®n®rateur, une s®rie de tests (arr°ts 
simples, dôurgence et de survitesse) est r®alis®e afin de sôassurer du 
fonctionnement et de la s®curit® de lô®olienne conform®ment ¨ lôarticle 15 de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

Maintenance 
Vérification du système au bout de 3 mois de fonctionnement puis contrôle 
annuel conform®ment ¨ lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

 

 

 

Fonction de sécurité Prévenir les courts-circuits 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

5 

Mesures de sécurité D®tecteur dôarc avec coupure électrique (salle transformateur et armoires 
électriques). 

Description Outre les protections traditionnelles contre les surintensités et les surtensions, 
les armoires électriques disposées dans les nacelles (qui abritent les divers jeux 
de barres), sont ®quip®es de d®tecteurs dôarc ®lectrique. Ce syst¯me de 
capteurs photosensibles a pour objectif de d®tecter toute formation dôun arc 
®lectrique (caract®ristique dóun d®but dôamor­age) qui pourrait conduire ¨ des 
ph®nom¯nes de fusion de conducteurs et de d®but dôincendie.  
 
Le fonctionnement de ces détecteurs commande le déclenchement de la cellule 
HT située en pied de mât, conduisant ainsi à la mise hors tension de la machine. 
 
La remise sous tension puis le recouplage de la machine ne peuvent être faits 
quôapr¯s inspection visuelle des ®l®ments HT de la nacelle, puis du r®armement 
du d®tecteur dôarc et de lôacquittement manuel du d®faut. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse 50 millisecondes 
 
Le couplage du syst¯me de d®tection dôarc ®lectrique avec le syst¯me SCADA 
permet lôenvoi en temps r®el dôalertes par SMS et par courriel, selon les 
instructions de lôexploitant. 

Efficacité 100 % 

Tests Test des d®tecteurs dôarc ¨ la mise en service puis tous les ans.  

Maintenance Les installations ®lectriques font lôobjet d'un contr¹le avant la mise en service 
industrielle du parc ®olien, puis annuellement conform®ment ¨ lôarticle 10 de 
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lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. Ce contr¹le donne lieu ¨ un rapport, dit rapport de 
vérification annuel, réalisé par un organisme agréé. 
Des vérifications de tous les équipements électriques ainsi que des mesures 
dôisolement et de serrage des c©bles sont int®gr®s dans le manuel de 
maintenance préventive. 

 

 

Fonction de sécurité Prévenir les effets de la foudre 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

6 

Mesures de sécurité Système de protection contre la foudre conçu pour répondre à la classe de 
protection I  de la norme internationale IEC 61400. 

Description Compte tenu de leur situation et des matériaux de construction, les pales sont 
les éléments les plus sensibles à la foudre. Des pastilles métalliques en acier 
inoxydable permettant de capter les courants de foudre sont disposées à 
intervalles réguliers sur les deux faces des pales. Elles sont reliées entre elles 
par une tresse en cuivre, interne ¨ la pale. Le pied de pale est muni dôune plaque 
métallique en acier inoxydable, sur une partie de son pourtour, raccordée à la 
tresse de cuivre. Un dispositif métallique flexible (nommé LCTU ï Lightning 
Current Transfer Unit) assure la continuité électrique entre la pale et le châssis 
m®tallique de la nacelle (il sôagit dôun syst¯me de contact glissant comportant 
deux points de contact par pale). Ce châssis est relié électriquement à la tour, 
elle-même reliée au réseau de terre disposé en fond de fouille. 
En cas de coup de foudre sur une pale, le courant de foudre est ainsi évacué 
vers la terre via la fondation et des prises profondes. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Immédiat, dispositif passif 

Efficacité 100 % 

Tests Avant la premi¯re mise en route de lô®olienne, une mesure de mise ¨ la terre est 
effectuée. 

Maintenance Contr¹le visuel des pales et des ®l®ments susceptibles dô°tre impact®s par la 
foudre inclus dans les op®rations de maintenance, conform®ment ¨ lôarticle 9 de 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 

 

 

Fonction de sécurité Protection et intervention incendie 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

7 

Mesures de sécurité 1. Sondes de température sur pièces mécaniques. 
Suivant les niveaux dôalarme et les capteurs, la machine peut °tre brid®e ou 
mise ¨ lôarr°t jusquô¨ refroidissement. 
Le redémarrage peut être effectué à distance, si les seuils de température sont 
au-dessous des seuils dôalarme. 
2. Système de détection incendie 

Description 1. Des sondes de température sont mises en place sur les équipements ayant de 
fortes variations de température au cours de leur fonctionnement (paliers et 
roulements des machines tournantes, enroulements du générateur et du 
transformateur). Ces sondes ont des seuils hauts qui, une fois dépassés, 
conduisent ¨ une alarme et ¨ une mise ¨ lôarr°t du rotor. 

2. Les ®oliennes sont ®quip®es  par d®faut dôun syst¯me autonome de d®tection 
composé de plusieurs capteurs de fumée et de chaleur disposés aux 
possibles points dô®chauffements tels que :  

- La chambre du transformateur 
- Le générateur 
- La cellule haute tension 
- Le convertisseur 
- Les armoires électriques principales 
- Le système de freinage.  

En cas de d®tection, une sir¯ne est d®clench®e, lô®olienne est mise ¨ lôarr°t en ç 
emergency stop » et isolement électrique par ouverture de la cellule en pied de 
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m©t. De fa­on concomitante un message dôalarme est envoy® au centre de 
télésurveillance via le système de contrôle commande. 
Le système de détection incendie est alimenté par le réseau secouru (UPS). 
 
Vis-à-vis de la protection incendie, deux extincteurs sont présents dans la 
nacelle et un extincteur est disponible en pied de tour (utilisables par le 
personnel sur un départ de feu). 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde 
Le couplage des éléments de détection de fumée au système SCADA permet 
lôenvoi en temps r®el dôalertes par SMS et par courriel, selon les instructions de 
lôexploitant.  
Lôexploitant sera ainsi en mesure de transmettre lôalerte aux services dôUrgence 
compétents dans un d®lai de 15 minutes suivant lôentr®e en fonctionnement 
anormal de lôa®rog®n®rateur conform®ment ¨ lôarticle 23 de lôarr°t® du 26 ao¾t 
2011. 

Efficacité 100% 

Tests Test des détecteurs de fumée à la mise en service puis tous les ans. 

Maintenance Contrôle tous les ans et au bout de 3 mois de fonctionnement du système de 
d®tection incendie pour °tre conforme ¨ lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2012 
Le matériel incendie (extincteurs) est contrôlé périodiquement par un organisme 
spécialisé. 
Maintenance prédictive sur les capteurs de température. 

 

 

Fonction de sécurité Prévention et rétention des fuites 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

8 

Mesures de sécurité 1. D®tecteurs de niveau dôhuile et capteurs de pression 
2. Capteur de niveau du circuit de refroidissement (niveau bas alarmé avec arrêt 
après temporisation) 
3. Proc®dure dôurgence 
4. Kit antipollution 

5. Bacs de rétention 

Description 1. Le circuit hydraulique est équipé de capteurs de pression (une mesure de 
pression dans le bloc hydraulique de chaque pale) permettant de sôassurer de 
son bon fonctionnement. Toute baisse de pression au-dessous dôun seuil 
pr®alablement d®termin®, conduit au d®clenchement de lôarr°t du rotor (mise 
en drapeau des pales). Afin de pouvoir assurer la manîuvre des pales en cas 
de perte du groupe de mise en pression ou en cas de fuite sur le circuit, 
chaque bloc hydraulique (situ® au plus pr¯s du v®rin de pale) est ®quip® dôun 
accumulateur hydropneumatique (pressuris® ¨ lôazote) qui permet la mise en 
drapeau de la pale. 
La pression du circuit de lubrification du multiplicateur fait ®galement lôobjet dôun 
contr¹le, asservissant le fonctionnement de lô®olienne. 
Les niveaux dôhuile sont surveill®s dôune part au niveau du multiplicateur et 
dôautre part au  niveau du groupe hydraulique. Lôatteinte du niveau bas sur le 
multiplicateur ou sur le groupe hydraulique, déclenche une alarme et conduit à la 
mise ¨ lôarr°t du rotor. 
 
2. Le circuit de refroidissement (eau glycol®e) est ®quip® dôun capteur de niveau 

bas, qui en cas de d®clenchement conduit ¨ lôarr°t de lô®olienne. 
 

3. Les op®rations de vidange font lôobjet de proc®dures sp®cifiques. Le transfert 
des huiles sôeffectue de mani¯re s®curis®e via un syst¯me de tuyauterie et de 
pompes directement entre lô®l®ment ¨ vidanger et le camion de vidange. 
Une procédure en cas de pollution accidentelle du sol est communiquée au 
personnel intervenant dans les aérogénérateurs. 
 

4. En cas de fuite, les véhicules de maintenance sont équipés de kits de 
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dépollution composés de grandes feuilles absorbantes. Ces kits d'intervention 
d'urgence permettent : 

¶ de contenir et arrêter la propagation de la pollution ; 

¶ d'absorber jusqu'à 20 litres de déversements accidentels de liquides (huile, 
eau, alcools ...) et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ; 

¶ de récupérer les déchets absorbés. 
Si ces kits de d®pollution sôav¯rent insuffisant, Lôexploitant se charge de faire 
intervenir une société spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via 
les filières adéquates. 
5. Des bacs de rétention emp°chent lôhuile ou la graisse de couler le long du m©t 
et de sôinfiltrer dans le sol. Les principaux bacs de r®tention sont ®quip®s de 
capteurs de niveau dôhuile afin dôinformer les ®quipes de maintenance via les 
alertes cas de fuite importante.  De plus, la plateforme supérieure de la tour a les 
bords relev®s et a les jointures ®tanches entre plaques dôacier. Cette plateforme 
fait office de bac de rétention de secours en cas de fuite importante dans la 
nacelle. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde 
Mise en pause de la turbine  < 1 min.  
Dépendant du débit de fuite. 

Efficacité 100% 

Tests Tests des systèmes hydrauliques à la mise en service, au bout de 3 mois de 
fonctionnement puis tous les ans suivant les manuels de maintenance.  

Maintenance Les v®rifications dôabsence de fuites sont effectu®es ¨ chaque service planifi®.  
Surveillance des niveaux dôhuile via des outils dôanalyses instantan®es ou 
hebdomadaires. Inspection et maintenance curative en fonction du type de 
d®clenchement dôalarme. 

 

 

Fonction de sécurité 
Pr®venir les d®fauts de stabilit® de lô®olienne et les 
d®fauts dôassemblage (construction ï exploitation) 

N° de la 
fonction de 

sécurité 
9 

Mesures de sécurité Contrôles réguliers des fondations et des différents assemblages de structure 
(ex : brides, joints, etc.) 
Procédures et contrôle qualité 

Description La norme IEC 61 400-1 « Exigence pour la conception des aérogénérateurs » 
fixe les prescriptions propres à fournir « un niveau approprié de protection contre 
les dommages résultant de tout risque durant la durée de vie è de lô®olienne. 
Le constructeur remet à chacun de ses clients, un document « Type certificate » 
qui atteste de la conformité de l'éolienne fournie au standard IEC 61400-1 
(édition 2005). Ainsi la nacelle, le moyeu, les fondations et la tour répondent aux 
standards IEC 61 400-1. Les pales respectent le standard IEC 61 400 -1 ; 12 ; 
23. 
De plus, des organismes comp®tents externes, mandat®s par lôexploitant du 
parc, produisent des rapports attestant de la conformité de nos turbines à la fin 
de la phase dôinstallation. 
Lôarticle R111-38 du code de la construction et de lôhabitation fait r®f®rence au 
contr¹le technique de construction. Il est obligatoire, ¨ la charge de lôexploitant et 
r®alis® par des organismes agr®®s par lô£tat. Ce contr¹le assure la solidit® des 
ouvrages ainsi que la sécurité des biens et des personnes. 
Les ®oliennes sont prot®g®es contre la corrosion due ¨ lôhumidit® de lôair, selon 
la norme ISO 9223. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse NA 

Efficacité 100% 

Tests NA 

Maintenance Le plan de maintenance prévoit le contrôle des brides de fixation, des brides de 
mât, des fixations des pales et le contrôle visuel du mât trois mois puis un an 
après la mise en service industrielle puis tous les trois ans, conformément à 
lôarticle 18 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011. 
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Fonction de sécurité Prévenir les erreurs de maintenance 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

10 

Mesures de sécurité Procédure de maintenance. 

Description Préconisation du manuel de maintenance 

Formation du personnel 

Indépendance Oui 

Temps de réponse NA 

Efficacité 100% 

Tests Traçabilité : rapport de service  

Maintenance NA 

 

Fonction de sécurité Pr®venir la d®gradation de lô®tat des ®quipements 
N° de la 

fonction de 
sécurité 

11 

Mesures de sécurité 1. Procédure de contrôle des équipements lors des maintenances planifiées.  
2. Suivi de données mesurées par les capteurs et sondes présentes dans les 
éoliennes  

Description 1. Ce point est détaillé dans le chapitre dédié aux maintenances planifiées. 
2. Lôint®gralit® des donn®es mesur®es par les capteurs et sondes pr®sentes 
dans les éoliennes est suivie et enregistrée dans une base de données unique. 
Ces données sont traitées par des algorithmes en permanence afin de détecter, 
au plus t¹t, les d®gradations des ®quipements. Lorsquôelle est n®cessaire, une 
inspection de lô®quipement soup­onn® de se d®grader est planifi®e. Les 
algorithmes de d®tection et de g®n®ration dôalarmes sont en am®lioration 
continue. 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Entre 12 heures et 6 mois selon le type de dégradation 

Efficacité NA 

Tests Traçabilité : rapport de service  

Maintenance NA 

 

Fonction de sécurité 
Pr®venir les risques de d®gradation de lô®olienne en cas 

de vent fort 

N° de la 
fonction de 

sécurité 
12 

Mesures de sécurité Classe dô®olienne adapt®e au site et au r®gime de vents 
Mise ¨ lôarr°t sur d®tection de vent fort et freinage a®rodynamique par le 
système de contrôle 
 

Description En France, la classification de vents des éoliennes fait référence à la norme « 
IEC  61400-1 ». Les éoliennes sont dimensionnées pour chacune de ces 
classes. Il est donc important de faire correspondre la classe du site avec la 
classe de la turbine 
 
Les ®oliennes sont mises ¨ lôarr°t si la vitesse de vent mesurée dépasse la 
vitesse maximale de 27 m/s Cet arrêt est réalisé par le frein aérodynamique de 
lô®olienne avec mise en drapeau des pales. Cette mise en drapeau est effectu®e 
par le syst¯me dôorientation des pales (Pitch System). 
 

Indépendance Oui 

Temps de réponse Temps de d®tection de lôordre de la seconde. 
Mise drapeau des pales  < 1 min 

Efficacité 100% 

Tests Pitch system testé tous les ans lors des maintenances préventives. 

Maintenance Tous les ans. 

Tableau 17 - Fonctions de sécurité des éoliennes du projet 
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Lôensemble des proc®dures de maintenance et des contr¹les dôefficacit® des syst¯mes sera conforme ¨ 
lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020. Notamment, suivant une p®riodicit® qui ne 
peut exc®der un an, lôexploitant r®alise une v®rification de lô®tat fonctionnel des ®quipements de mise ¨ 
lôarr°t, de mise ¨ lôarr°t dôurgence et de mise ¨ lôarr°t depuis un r®gime de survitesse en application des 
pr®conisations du constructeur de lôa®rogénérateur. 
 
 



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 85 / 160 

7.7.  Conclusion de lôanalyse pr®liminaire des risques 

 
Identification des sc®narios ¨ retenir dans lôanalyse d®taill®e des risques : 
 
Lôanalyse pr®liminaire des risques, permet dôidentifier huit cat®gories de sc®narios : 
 

- Projection de tout ou partie de pale ; 
- Effondrement de lô®olienne ; 
- Chute dô®l®ments de lô®olienne ; 
- Chute de glace ; 
- Projection de glace ; 
- Incendie de lô®olienne ; 
- Incendie dôun poste de livraison ; 
- Infiltration dôhuile dans le sol. 

 
A lôissue de lôanalyse pr®liminaire des risques, lô®tude de dangers doit pr®ciser quels scénarios sont 
retenus en vue de lôanalyse d®taill®e des risques. Ne sont retenues que les séquences accidentelles dont 
lôintensit® est telle que lôaccident peut avoir des effets significatifs sur la vie humaine. 
 
Dans le cadre de lôanalyse pr®liminaire des risques g®n®riques des parcs ®oliens, trois cat®gories de 
scénarios sont a priori exclues de lô®tude d®taill®e, en raison de leur faible intensit® : 

 

Nom du scénario exclu Justification 

Incendie de lô®olienne (effets 
thermiques) 

En cas dôincendie de nacelle, et en raison de la hauteur des nacelles, 
les effets thermiques ressentis au sol seront mineurs. Par exemple, 
dans le cas dôun incendie de nacelle situ®e ¨ 50 m¯tres de hauteur, la 
valeur seuil de 3 kW/m

2
 nôest pas atteinte. Dans le cas dôun incendie 

au niveau du m©t les effets sont ®galement mineurs et lôarr°t® du 26 
ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 encadre d®j¨ largement 
la sécurité des installations. Ces effets ne sont donc pas étudiés dans 
lô®tude d®taill®e des risques. 
N®anmoins, il peut °tre redout® que des chutes dô®l®ments (ou des 
projections) interviennent lors dôun incendie. Ces effets sont ®tudi®s 
avec les projections et les chutes dô®l®ments.  

Incendie du poste de livraison 
ou du transformateur 

En cas dôincendie de ces ®l®ments, les effets ressentis ¨ lôext®rieur 
des bâtiments (poste de livraison) seront mineurs ou inexistants du fait 
notamment de la structure en béton. De plus, la réglementation 
encadre déjà largement la s®curit® de ces installations (lôarr°t® du 26 
ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 [9] et impose le respect 
des normes NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200) 

Infiltration dôhuile dans le sol 

En cas dôinfiltration dôhuiles dans le sol, les volumes de substances 
libérées dans le sol restent mineurs et ne sont pas de nature à créer 
un danger pour lôhomme. Les risques dôatteinte au milieu naturel sont 
limit®s et sont abord®s dans lô®tude dôimpact.  
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Conclusion :  
 
A lôissue de lôanalyse préliminaire des risques, cinq catégories de scénarios sont ¨ ®tudier dans lô®tude 
détaillée des risques : 
 

ü Projection de tout ou une partie de pale ; 

ü Effondrement de lô®olienne ; 

ü Chute dô®l®ments de lô®olienne ; 

ü Chute de glace ; 

ü Projection de glace. 

Rappelons cependant que lôanalyse de lôaccidentologie a montr® que ces accidents nôavaient encore 
jamais entraîné de décès dans le monde (sur la base des données disponibles).  
 
Ces sc®narios regroupent plusieurs causes et s®quences dôaccidents. En estimant la probabilité, la 
gravit®, la cin®tique et lôintensit® de ces ®v®nements, il est possible de caract®riser les risques pour toutes 
les s®quences dôaccidents. Côest lôobjet de lô®tude d®taill®e des risques. 
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8. Etude détaillée des risques 

 
Lô®tude d®taill®e des risques vise ¨ caract®riser les sc®narios s®lectionn®s ¨ lôissue de lôanalyse 
préliminaire des risques en termes de probabilité, cinétique, intensité et gravité. Son objectif est donc de 
pr®ciser le risque g®n®r® par lôinstallation et dô®valuer les mesures de maîtrise des risques mises en 
îuvre. Lô®tude d®taill®e permet de v®rifier lôacceptabilit® des risques potentiels g®n®r®s par lôinstallation. 
La m®thode utilis®e se base sur celle propos®e par lôINERIS dans le guide de lô®tude de dangers 
éolienne, dans sa version définitive de mai 2012 [19]. 
 

8.1. Rappel des définitions  

 
Réglementation : 
 
Les r¯gles m®thodologiques applicables pour la d®termination de lôintensit®, de la gravit® et de la 
probabilit® des ph®nom¯nes dangereux sont pr®cis®es dans lôarr°t® ministériel du 29 septembre 2005. 
Cet arr°t® ne pr®voit de d®termination de lôintensit® et de la gravit® que pour les effets de surpression, de 
rayonnement thermique et dôeffets toxiques. 
Cet arrêté est complété par la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et 
aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application 
de la loi du 30 juillet 2003. 
 
Cette circulaire pr®cise en son point 1.2.2 quô¨ lôexception de certains explosifs pour lesquels les effets de 
projection présentent un comportement caractéristique à faible distance, les projections et chutes liées à 
des ruptures ou fragmentations ne sont pas modélisées en intensité et gravité dans les études de 
dangers. Force est néanmoins de constater que ce sont les seuls phénomènes dangereux susceptibles 
de se produire sur des éoliennes.  
 
Afin de pouvoir présenter des éléments au sein de cette étude de dangers, il est proposé de recourir à la 
m®thode ad hoc pr®conis®e par le guide technique national relatif ¨ lô®tude des dangers dans le cadre 
dôun parc ®olien dans sa version d®finitive de mai 2012 [19]. Cette m®thode est inspir®e des m®thodes 
utilis®es pour les autres ph®nom¯nes dangereux des installations class®es, dans lôesprit de la loi du 30 
juillet 2003. 
 
Dans le cas des sc®narios dôeffondrement, de projection ou de chute dôobjets retenus pour lô®tude, un 
accident majeur correspond à lôatteinte dôune cible. 
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8.1.1. Cinétique 
 
La cin®tique dôun accident est la vitesse dôencha´nement des ®v®nements constituant une s®quence 
accidentelle, de lô®v®nement initiateur aux cons®quences sur les ®l®ments vuln®rables. Selon lôarticle 8 
de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la cinétique peut être qualifiée de « lente » ou « rapide ». Dans le cas 
dôune cin®tique lente, les personnes ont le temps dô°tre mises ¨ lôabri ¨ la suite de l'intervention des 
services de secours. La cinétique est rapide dans le cas contraire. Dans le cadre de lô®tude de danger, il 
est considéré, de façon conservatoire, que tous les accidents étudiés ont une cinétique rapide. Par 
cons®quent, ce param¯tre nôest pas r®®tudi® dans la suite de lô®tude pour chacun des ph®nom¯nes 
redoutés étudiés. 

 
 

8.1.2. Intensité 
 
Lôintensit® des effets des ph®nom¯nes dangereux est d®finie par rapport ¨ des valeurs de r®f®rence 
exprim®es sous forme de seuils dôeffets toxiques, dôeffets de surpression, dôeffets thermiques et dôeffets 
li®s ¨ lôimpact dôun projectile, pour les hommes et les structures (article 9 de lôarr°t® du 29 septembre 
2005). 
On constate que les sc®narios retenus au terme de lôanalyse pr®liminaire des risques pour les parcs 
éoliens sont des scénarios de projection (de glace ou de tout ou partie de pale), de chute dô®l®ments 
(glace ou tout ou partie de pale) ou dôeffondrement de machine.  
Or, les seuils dôeffets propos®s dans lôarr°t® du 29 septembre 2005 caract®risent des ph®nom¯nes 
dangereux dont lôintensit® sôexerce dans toutes les directions autour de lôorigine du ph®nom¯ne,  pour des 
effets de surpression, toxiques ou thermiques. Ces seuils ne sont donc pas adaptés aux accidents 
générés par les aérogénérateurs. 
Dans le cas de sc®narios de projection, lôannexe II de cet arr°t® pr®cise : ç Compte tenu des 
connaissances limitées en matière de détermination et de modélisation des effets de projection, 
l'évaluation des effets de projection d'un phénomène dangereux nécessite, le cas échéant, une analyse, 
au cas par cas, justifiée par l'exploitant.  Pour la d®limitation des zones dôeffets sur lôhomme ou sur les 
structures des installations class®es, il nôexiste pas ¨ lôheure actuelle de valeur de r®f®rence. Lorsquôelle 
sôav¯re n®cessaire, cette d®limitation sôappuie sur une analyse au cas par cas propos®e par lôexploitant ». 
 
Côest pourquoi, pour chacun des ®v®nements accidentels retenus (chute dô®l®ments, chute de glace, 
effondrement et projection), deux valeurs de référence ont été retenues : 
 
ü 5% dôexposition : seuil dôexposition tr¯s forte 
ü 1% dôexposition : seuil dôexposition forte 

 
Le degr® dôexposition est d®fini comme le rapport entre la surface atteinte par un ®l®ment chutant ou 
projeté et la surface de la zone exposée à la chute ou à la projection. 
 

Intensité Degr® dôexposition 

exposition très forte Supérieur à 5 % 

exposition forte Compris entre 1 % et 5 % 

exposition modérée Inférieur à 1 % 

Tableau 18 - Seuils d'intensité 

Les zones dôeffets sont d®finies pour chaque ®v®nement accidentel comme la surface expos®e ¨ cet 
événement. 
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8.1.3. Gravité 
 
Par analogie avec les niveaux de gravit® retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, les 
seuils de gravité sont déterminés en fonction du nombre équivalent de personnes permanentes dans 
chacune des zones dôeffet d®finies dans le paragraphe précédent.  
 

La gravité correspond au nombre de personnes potentiellement impactées. Les seuils retenus 
pour lô®tude sont li®s au degr® dôexposition.

17
 

 
 
 

Intensité 
 

Gravité 

Zone dôeffet dôun 
événement accidentel 

engendrant une 
exposition très forte 

Zone dôeffet dôun 
événement accidentel 

engendrant une 
exposition forte 

Zone dôeffet dôun 
événement accidentel 

engendrant une 
exposition modérée 

« Désastreux » 
Plus de 10 personnes 

exposées 
Plus de 100 personnes 

exposées 
Plus de 1000 personnes 

exposées 

« Catastrophique » 
Moins de 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 
Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

« Important » 
Au plus 1 personne 

exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 
Entre 10 et 100 

personnes exposées 

« Sérieux » 
Aucune personne 

exposée 
Au plus 1 personne 

exposée 
Moins de 10 personnes 

exposées 

« Modéré » 
Pas de zone de létalité 

en dehors de 
lô®tablissement 

Pas de zone de létalité 
en dehors de 
lô®tablissement 

Présence humaine 
exposée inférieure à 

« une personne » 

Tableau 19 - Gravité des conséquences des accidents associés aux phénomènes dangereux 

Source : guide de lô®tude de dangers ®olienne mai 2012  
 
 
 

  

                                                      
17

 Arrêté du 29 septembre 2005 



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 90 / 160 

8.1.4. Probabilité 
 
Lôannexe I de lôarr°t® du 29 Septembre 2005 d®finit les classes de probabilité qui doivent être utilisées 
dans les ®tudes de dangers pour caract®riser les sc®narios dôaccident majeur : 

 

Niveaux Echelle qualitative 

Echelle 
quantitative  
(probabilité 
annuelle) 

A 

Courant  

Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à 
plusieurs reprises pendant la durée de vie des 

installations, malgr® dô®ventuelles mesures correctives. 

P >10
-2

 

B 

Probable  

Sôest produit et/ou peut se produire pendant la dur®e de 
vie des installations. 

10
-3
< P Ò 10

-2
 

C 

Improbable  

Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur 
dôactivit® ou dans ce type dôorganisation au niveau 

mondial, sans que les éventuelles corrections 
intervenues depuis apportent une garantie de réduction 

significative de sa probabilité. 

10
-4
< P Ò 10

-3
 

D 

Rare  

Sôest d®j¨ produit mais a fait lôobjet de mesures 
correctives réduisant significativement la probabilité. 

10
-5
< P Ò 10

-4
 

E 

Extrêmement rare  

Possible mais non rencontr® au niveau mondial. Nôest 
pas impossible au vu des connaissances actuelles. 

Ò10
-5

 

Tableau 20 - Echelle des probabilités 

 
 
Dans la pr®sente ®tude, les probabilit®s ont ®t® majoritairement calcul®es ¨ partir dôune approche dite 
« quantitative è bas®e sur le guide de lô®tude de dangers des parcs ®oliens de lôINERIS [19] et sôappuyant 
sur des fr®quences g®n®riques dô®v®nements redout®s centraux (voir lôannexe 2 « Probabilit® dôatteinte et 
risque individuel è). En effet, le retour dôexp®rience est apparu suffisamment fourni pour permettre 
lôutilisation de cette m®thode. La probabilit® de chaque ®v®nement accidentel identifi® pour une éolienne 
est donc déterminée en fonction : 
 

- de la bibliographie relative ¨ lô®valuation des risques pour des ®oliennes 
- du retour dôexp®rience fran­ais 
- des d®finitions qualitatives de lôarr°t® du 29 Septembre 2005 

 
Il convient de noter que la probabilité qui sera ®valu®e pour chaque sc®nario dôaccident correspond ¨ la 
probabilit® quôun ®v®nement redout® se produise sur lô®olienne (probabilit® de d®part) et non ¨ la 
probabilit® que cet ®v®nement produise un accident suite ¨ la pr®sence dôun v®hicule ou dôune personne 
au point dôimpact (probabilit® dôatteinte). En effet, lôarr°t® du 29 septembre 2005 impose une ®valuation 
des probabilités de départ uniquement.  
 
Cependant, on pourra rappeler que la probabilit® quôun accident sur une personne ou un bien se produise 
est tr¯s largement inf®rieure ¨ la probabilit® de d®part de lô®v®nement redout®. La probabilit® dôaccident 
est en effet le produit de plusieurs probabilités : 

Paccident = PERC x Porientation x Protation x Patteinte x Pprésence 
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Où :  
- PERC = probabilit® que lô®v®nement redout® central (d®faillance) se produise = probabilit® de 

départ 
- Porientation = probabilit® que lô®olienne soit orient®e de mani¯re ¨ projeter un ®l®ment lors dôune 
d®faillance dans la direction dôun point donn® (en fonction des conditions de vent notamment) 

- Protation = probabilit® que lô®olienne soit en rotation au moment o½ lô®v®nement redout® se produit 
(en fonction de la vitesse du vent notamment) 

- Patteinte = probabilit® dôatteinte dôun point donn® autour de lô®olienne (sachant que lô®olienne est 
orient®e de mani¯re ¨ projeter un ®l®ment en direction de ce point et quôelle est en rotation) 

- Pprésence = probabilit® de pr®sence dôun enjeu donn® au point dôimpact sachant que lô®l®ment est 
projeté en ce point donné 

 
Dans le cadre des études de dangers des éoliennes, une approche majorante assimilant la probabilité 
dôaccident (Paccident) ¨ la probabilit® de lô®v®nement redout® central (PERC) a été retenue. 
 
 
 

8.1.5.  Grille de criticité 
 
La circulaire du 10 mai 2010 propose une grille de criticit® qui permet la justification par lôexploitant des 
mesures de maîtrise du risque en termes de couple probabilité-gravité des conséquences sur les 
personnes physiques correspondant aux int®r°ts vis®s par lôarticle L.511-1 du code de lôEnvironnement. 
Cette grille définit deux types de zones : 
 
ü Zone en rouge « NON » : zone de risque élevé ė accidents « inacceptables » susceptibles 
dôengendrer des dommages s®v¯res ¨ lôint®rieur et hors des limites du site ; dans ce cas 
lôexploitant doit mettre en place des mesures de réduction des risques. 

 
ü Zone en vert : zone de risque moindre ė accidents qui ne nécessitent pas de mesures de 

réduction du risque supplémentaires. 

 
Dans le guide de lô®tude de dangers de mai 2012 [19], lôINERIS propose une grille l®g¯rement adapt®e de 
celle proposée par la circulaire du 10 mai 2010. Dans cette grille (cf. ci-dessous)), les cases en jaune 
correspondent comme les cases en vert à des risques faibles. Cependant, des mesures de sécurité ont 
été mises en place dans ces cas là. Ces mesures ont été présentées au paragraphe 7.6 ï Mise en place 
des mesures de sécurité. 
 

Gravité/Probabilité E D C B A 

Désastreux           

Catastrophique          

Important          

Sérieux           

Modéré           

Tableau 21 - Grille de criticit® adapt®e par lôINERIS 

Source : guide de lô®tude de dangers ®olienne mai 2012  
 
Le positionnement des phénomènes dangereux identifiés et des accidents correspondants dans cette 
grille de criticit® permet de les hi®rarchiser et dôidentifier les accidents majeurs. 

  

Légende de la matrice : 
 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  acceptable 

Risque faible  acceptable 

Risque important  non acceptable 
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8.2. Caractérisation des scénarios retenus  

 
8.2.1. Effondrement de lô®olienne 

 

 
8.2.1.1. Zone dôeffet 

 
La zone dôeffet de lôeffondrement dôune ®olienne correspond ¨ une surface circulaire de rayon ®gal ¨ la 
hauteur totale de lô®olienne en bout de pale, soit 170 m pour les éoliennes du projet (163 m pour E5). Les 
risques dôatteinte dôune personne ou dôun bien en dehors de cette zone dôeffet sont n®gligeables et ils 
nôont jamais ®t® relev®s dans lôaccidentologie ou la litt®rature sp®cialis®e. 
 
La zone dôeffet est un cercle de 170 m de rayon autour des éoliennes E1 à E4, et de 163 m pour 
lô®olienne E5. Les enjeux concernés sont les suivants: 
 

- Personnes non abritées (promeneurs, agriculteurs) présentes dans le rayon dôeffet (toutes les 
éoliennes).  

- Véhicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation du périmètre concerné (toutes les 
éoliennes). 

 

 
8.2.1.2. Intensité 

 
Pour le ph®nom¯ne dôeffondrement de lô®olienne, le degr® dôexposition correspond au ratio entre la 
surface dôimpact et la superficie de la zone dôeffet du ph®nom¯ne.  

La zone dôimpact correspondra ¨ la surface totale de lô®olienne couch®e au sol, soit la surface du mât et 
la surface des 3 pales. La surface du mât  est considérée égale à un rectangle dont la hauteur est celle 
du mât assimilée à la hauteur de moyeu (H), et la largeur celle de la base du mât (L) (en réalité le mât est 
conique et la largeur diminue depuis la base vers le sommet). La pale est assimilée à un triangle dont la 
longueur est celle de la pale assimilée au rayon du rotor (R) et dont la base correspond à la largeur 
maximale de la pale (LB). Soit, dans le cas de la configuration étudiée : 

- R (rayon du rotor) = 68 m 
- H (hauteur du moyeu) = 102 m, 95 m pour E5 
- L (largeur de la base du mât) = 6,8 m  
- LB (largeur maximale de la pale) = 4,0 m (corde de la pale) 

 

Effondrement de lô®olienne 
(dans un rayon inférieur ou égal à la hauteur totale de lô®olienne) 

Zone dôimpact en mĮ 
(Zi) 

H x L + 3*R*LB/2 

Zone dôeffet du ph®nom¯ne 
étudié en m² (Ze) 
=ˊ x (H+R)Į 

Degr® dôexposition du 
phénomène étudié en % 

Intensité 

 
E1 à E4 : 1102 m

2
 

La zone dôeffet est de  
90 792 m

2
 

Zi/Ze = 1,2 % 
Soit entre 1% et 5% 

exposition forte 

 
E5 : 1054 m

2
 

La zone dôeffet est de  
83 469 m

2
 

Zi/Ze = 1,3 % 
Soit entre 1% et 5% 

exposition forte 

Tableau 22 - Intensité du scénario d'effondrement 

 
Lôintensit® du ph®nom¯ne dôeffondrement est considérée comme nulle au-del¨ de la zone dôeffondrement. 
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8.2.1.3. Gravité 

 
Pour une exposition forte, et selon les d®finitions issues de lôarr°t® du 29 septembre 2005 (voir 
paragraphe 8.1.3.), il est possible de définir les différentes classes de gravité pour le phénomène 
dôeffondrement, dans le rayon inf®rieur ou ®gal ¨ la hauteur totale de lô®olienne.  
 
La détermination du nombre de personnes (enjeu humain en epp : équivalent personnes permanentes) 
expos®es dans chacune des zones dôeffet est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire en annexe 3). Ont été 
distingués (dans un périmètre de 170 m autour des éoliennes ï 163 m pour E5): 
 

- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (terrains agricoles et forestiers) avec 
lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne permanente pour 100 ha. 

- Les voies à faible circulation (largeur: 6 m) avec lôhypoth¯se forfaitaire dô1 personne permanente 
pour 10 ha. 

 
Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage ci-dessus et par analogie avec les 
niveaux de gravit® retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la d®termination du niveau 
de gravit® de lô®v¯nement ç effondrement » est le suivant : 
 

Effondrement - rayon d'effet = 170 m / 163 m (E5) 

 
Enjeu: personnes 

non abritées 
Enjeu: véhicules 

 
Exposition: 

 
Terrains non 
aménagés 

Voies peu fréquentées 
 

Forte 

Eolienne S (ha) epp L (m) S (ha) epp Total epp Niveau de gravité 

E1 9.1 0.09 468 0.28 0.03 0.12 Sérieux 

E2 9.1 0.09 315 0.19 0.019 0.11 Sérieux 

E3 9.1 0.09 318 0.19 0.019 0.11 Sérieux 

E4 9.1 0.09 0 0.00 0.000 0.09 Sérieux 

E5 8.3 0.08 309 0.19 0.019 0.10 Sérieux 

epp : équivalent personnes permanentes 

Tableau 23 - Niveaux de gravit® de lô®v¯nement ç effondrement » 

 
 

8.2.1.4. Probabilité 

 
Pour lôeffondrement dôune ®olienne, les valeurs retenues dans la litt®rature sont d®taill®es dans le tableau 
suivant : 
 

Source Fréquence Justification 

Guide for risk based zoning of 
wind turbines [5] 

4,5 x 10
-4 

Retour dôexp®rience 

Specification of minimum 
distances [6] 

1,8 x 10
-4

  
(effondrement de la nacelle et 

de la tour) 
Retour dôexp®rience 

Tableau 24 - Références quant à la probabilité d'effondrement de l'éolienne 

 
Ces valeurs correspondent à une classe de probabilité « C è selon lôarr°t® du 29 septembre 2005. Le 
retour dôexp®rience fran­ais montre ®galement une classe de probabilit® ç C ». En effet, il a été recensé 
seulement 7 événements pour 15 667 ann®es dôexp®rience

18
, soit une probabilité de 4,47 x 10

-4
 par 

éolienne et par an.  
 

                                                      
18

 Une ann®e dôexp®rience correspond ¨ une ®olienne observ®e pendant une ann®e. Ainsi, si on a observ® une 
éolienne pendant 5 ans et une autre pendant 7 ans, on aura au total 12 ann®es dôexp®rience.  
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Ces ®v®nements correspondent ®galement ¨ la d®finition qualitative de lôarr°t® du 29 septembre 2005 
dôune probabilit® ç C », à savoir : « Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur dôactivit® ou dans 
ce type dôorganisation au niveau mondial, sans que les ®ventuelles corrections intervenues depuis 
apportent une garantie de réduction significative de sa probabilité ». Une probabilité de classe « C » est 
donc retenue par défaut pour ce type dô®v®nement. 
 
Néanmoins, les dispositions constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité est 
aujourdôhui bien meilleur.  Des mesures de ma´trise des risques suppl®mentaires ont ®t® mises en place 
sur les machines récentes et permettent de r®duire significativement la probabilit® dôeffondrement. Ces 
mesures de sécurité sont notamment : 
 
ü respect intégral des dispositions de la norme IEC 61 400-1 
ü contr¹les r®guliers des fondations et des diff®rentes pi¯ces dôassemblages 
ü système de détection des survitesses et un système redondant de freinage 
ü système de détection des vents forts et un système redondant de freinage et de mise en sécurité 

des installations ï un système adapté est installé en cas de risque cyclonique 

De manière g®n®rale, le respect des prescriptions de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 
juin 2020 relatif aux installations ®oliennes soumises ¨ autorisation permet de sôassurer que les ®oliennes 
font lôobjet de mesures r®duisant significativement la probabilit® dôeffondrement.  
 
Il est considéré que la classe de probabilit® de lôaccident est ç D », à savoir : « Rare - Sôest produit 
mais a fait lôobjet de mesures correctives r®duisant significativement la probabilit® ».  
 
Note : mise à jour à fin juillet 2019 : 
 
Les données mises à jour à partir de la base de données ARIA (voir le paragraphe accidentologie) 
recensent 4 accidents suppl®mentaires de type effondrement ¨ fin juillet 2019. Dôapr¯s la base de 
données Windpower.net fournissant des données quantitatives sur lô®olien au niveau national comme au 
niveau mondial, le nombre dô®oliennes install®es en France ¨ fin juillet 2019 est de 8397, soit un total de 
155 680 ann®es dôexp®rience. La probabilit® est donc de 7,07 x 10

-5
 par éolienne et par an. 

 
Ces donn®es mises ¨ jour correspondent bien ¨ la d®finition qualitative de lôarr°t® du 29 septembre 2005 
dôune probabilit® ç D ». 

 
 

8.2.1.5. Acceptabilité 

 
Pour conclure ¨ lôacceptabilit® du risque li® ¨ lô®v¯nement ç effondrement », les paramètres de niveau 
de gravité (sérieux pour toutes les éoliennes) et de probabilité (D : rare) retenus ont été croisés dans la 
grille de criticité adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. 
Le risque est jugé « très faible » et de niveau « acceptable » pour toutes les éoliennes. 
 

Effondrement 
Probabilité 

D C B A 

 
Désastreux 

    

 
Catastrophique 

    
Gravité Important 

    

 
Sérieux 

Toutes les 
éoliennes    

 
Modéré 

    
 

Risque très faible 
Acceptable 

Risque faible   

Risque important Non acceptable 
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8.2.2. Chute de glace 
 
 

8.2.2.1. Généralités 

 
Les p®riodes de gel et lôhumidit® de lôair peuvent entra´ner, dans des conditions de temp®rature et 
dôhumidit® de lôair bien particuli¯res, une formation de givre ou de glace sur lô®olienne, ce qui induit des 
risques potentiels de chute de glace. Lors des périodes de dégel qui suivent les périodes de grand froid, 
des chutes de glace peuvent se produire depuis la structure de lô®olienne (nacelle, pales). Ce type de 
chute de glace est similaire à ce quôon observe sur dôautres b©timents et infrastructures. 
 
NB : le scénario « projection de glace è fait lôobjet du paragraphe 8.2.5. 

 
 

8.2.2.2. Zone dôeffet 

 
Le risque de chute de glace est cantonné à la zone de survol des pales, soit un disque de rayon arrondi à 
69 m (rayon de survol).  
 
Note : le rayon de survol (69 m) est supérieur au rayon du rotor (68 m) en raison  du déport du plan du 
rotor par rapport à lôaxe vertical de rotation de la nacelle, comme illustr® ci-après (schéma de principe): 
 

 
 
 
Les enjeux concernés sont les suivants: 
 

- Personnes non abrit®es (promeneurs, agriculteurs) pr®sentes dans le rayon dôeffet (toutes les 
éoliennes).  

- Véhicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation du p®rim¯tre concern® (toutes les 
éoliennes). 

 
 

8.2.2.3. Intensité 

 
Pour le ph®nom¯ne de chute de glace, le degr® dôexposition correspond au ratio entre la surface dôun 
morceau de glace et la superficie de la zone dôeffet du ph®nom¯ne (zone de survol). La surface maximale 
dôun morceau de glace est estim®e ¨ 1 mĮ. 
 
Le tableau ci-dessous permet dô®valuer lôintensit® du ph®nom¯ne de chute de glace dans le cas de la 
configuration étudiée. ZI est la zone dôimpact, ZE est la zone dôeffet, R est le rayon dôeffet (R= 69 m), SG 
est la surface du morceau de glace majorant (SG= 1 m

2
). 
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Chute de glace 
(dans la zone de survol) 

Zone dôimpact  
Zone dôeffet du 

phénomène étudié  

Degr® dôexposition du 
phénomène étudié en 

% 
Intensité 

ZI= SG ZE= ˊ x RĮ d=ZI/ZE 
exposition modérée 

1 m² 14 957 m² 0,01% < 1% 

Tableau 25 - Intensité du scénario de chute de glace 

 
Lôintensit® est considérée comme nulle hors de la zone de survol. 
 
 
 

8.2.2.4. Gravité 

 
Pour une exposition modérée, et selon les d®finitions issues de lôarr°t® du 29 septembre 2005 (voir 
paragraphe 8.1.3.), il est possible de définir les différentes classes de gravité pour le phénomène de 
chute de glace dans le rayon de survol du rotor. 
 
La détermination du nombre de personnes (enjeu humain en epp : équivalent personnes permanentes) 
expos®es dans chacune des zones dôeffet est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux r¯gles 
méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire en annexe 3). Ont été 
distingués (dans la zone de survol de chaque éolienne): 
 

- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (terrains agricoles) avec lôhypoth¯se forfaitaire 
dôune personne permanente pour 100 ha. 

- Les voies à faible circulation (largeur: 6 m) avec lôhypoth¯se forfaitaire dô1 personne permanente 
pour 10 ha. 

 
Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage ci-dessus et par analogie avec les 
niveaux de gravit® retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la détermination du niveau 
de gravit® de lô®v¯nement ç chute de glace » est le suivant : 
 

Chute de glace - rayon d'effet =  69 m 

 
Enjeu: personnes 

non abritées 
Enjeu: véhicules 

 
Exposition: 

 
Terrains non 
aménagés 

Voies peu fréquentées 
 

Modérée 

Eolienne S (ha) epp L (m) S (ha) epp Total epp Niveau de gravité 

E1 1.5 0.01 130 0.08 0.01 0.02 Modéré 

E2 1.5 0.01 70 0.04 0.004 0.02 Modéré 

E3 1.5 0.01 35 0.02 0.002 0.02 Modéré 

E4 1.5 0.01 0 0.00 0.000 0.01 Modéré 

E5 1.5 0.01 60 0.04 0.004 0.02 Modéré 

epp : équivalent personnes permanentes 

Tableau 26 - Niveaux de gravit® de lô®v¯nement ç chute de glace » 
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8.2.2.5. Probabilité 

 
Le secteur du projet apparaît dans le zonage à risque occasionnel de givre (1 jour par an) sur la carte 
européenne des zones les plus exposées au givre établie par le projet européen Wind Energy production 
in COld climates (WECO)

19
, pilot® par lôinstitut m®t®orologique de Finlande. 

 
De façon conservatoire, il est considéré que pour chaque jour où les conditions sont réunies pour la 
formation de glace sur un aérogénérateur, une chute de morceau de glace est possible. Cette hypothèse 
est simplificatrice dans la mesure o½ lors de ce type dô®pisode, le cas de plusieurs chutes de glace et 
dôaucune chute de glace peut se pr®senter. La classe de probabilité retenue est maximale, soit une 
probabilité de classe « A », c'est-à-dire une probabilité supérieure à 10

-2
. 

 

 
8.2.2.6. Acceptabilité 

 
Pour conclure ¨ lôacceptabilit® du risque li® ¨ lô®v¯nement ç chute de glace », les paramètres de niveau 
de gravité (modéré pour toutes les éoliennes) et de probabilité (A : courant) retenus ont été croisés dans 
la grille de criticité adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 
2010. Le risque est jugé « faible » et de niveau « acceptable » pour toutes les éoliennes. 
 

Chute de glace 
Probabilité 

D C B A 

 
Désastreux 

    

 
Catastrophique 

    
Gravité Important 

    

 
Sérieux 

    

 
Modéré 

   
Toutes les 
éoliennes 

 
Risque très faible 

Acceptable 
Risque faible   

Risque important Non acceptable 

 
 
Conform®ment ¨ lôarticle 14 de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020  relatif aux 
installations éoliennes soumises à autorisation, un panneau informant le public des risques (et 
notamment des risques de chute de glace) sera install® sur le chemin dôacc¯s de chaque a®rog®n®rateur, 
côest-à-dire en amont de la zone dôeffet de ce ph®nom¯ne. Cette mesure permettra de r®duire les risques 
pour les personnes potentiellement présentes sur le site lors des épisodes de grand froid. 
 
 

                                                      
19

 Source : Finnish meteorological institute,  http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html  

http://www.fmi.fi/research_meteorology/meteorology_9.html
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8.2.3. Chute dô®l®ments de lô®olienne 
 
 

8.2.3.1. Généralités 

 
La chute dô®l®ments comprend la chute de tous les ®quipements situ®s en hauteur : trappes, boulons, 
morceaux de pales ou pales entières. Le cas majorant est ici le cas de la chute de pale. Il est retenu dans 
lô®tude d®taill®e des risques pour repr®senter toutes les chutes dô®l®ments.  
 
NB : le scénario « projection dô®l®ments, pales ou fragments de pale è fait lôobjet du paragraphe 8.2.4. 
 

 
8.2.3.2. Zone dôeffet 

 
Le risque de chute dô®l®ments est cantonn® ¨ la zone de survol des pales, soit un disque de rayon arrondi 
à 69 m (rayon de survol).  
 
Note : le rayon de survol (69 m) est supérieur au rayon du rotor (68 m) en raison  du déport du plan du 
rotor par rapport ¨ lôaxe vertical de rotation de la nacelle, comme illustr® ci-après (schéma de principe): 
 

 
 
 
Les enjeux concernés sont les suivants: 
 

- Personnes non abrit®es (promeneurs, agriculteurs) pr®sentes dans le rayon dôeffet (toutes les 
éoliennes).  

- V®hicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation du p®rim¯tre concern® (toutes les 
éoliennes). 

 
 

 
8.2.3.3. Intensité 

 
Pour le ph®nom¯ne de chute dô®l®ments, le degr® dôexposition correspond au ratio entre la surface dôun 
®l®ment (cas majorant dôune pale enti¯re se d®tachant de lô®olienne) et la superficie de la zone dôeffet du 
phénomène (zone de survol).  
 
La zone dôimpact Zi correspondra ¨ la surface dôune pale (®v¯nement majorant). La pale est assimil®e ¨ 
un triangle dont la longueur est celle de la pale (r) et dont la base correspond à la largeur maximale de la 
pale (LB). Dans le cas de la configuration étudiée : 

ü R rayon dôeffet arrondi au m¯tre sup®rieur = 69 m 
ü r longueur de la pale = assimilée au rayon du rotor : 68 m 
ü LB (largeur maximale de la pale) = 4,0 m (corde de la pale) 
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Chute dô®l®ments de lô®olienne (dans la zone de survol) 

Surface dôimpact en mĮ 
Zone dôeffet du 

phénomène étudié en 
m² 

Degr® dôexposition du 
phénomène étudié en 

% 
Intensité 

ZI= r*LB/2 ZE= ˊ x RĮ d=ZI/ZE  

136 m² 14 957 m² 
0,91 % 

Soit inférieur à 1% 
 

exposition modérée 

Tableau 27 - Intensit® du sc®nario de chute dô®l®ments 

 
Lôintensit® est consid®r®e comme nulle hors de la zone de survol. 
 
 
 

8.2.3.4. Gravité 

 
Pour une exposition modérée, et selon les d®finitions issues de lôarr°t® du 29 septembre 2005 (voir 
paragraphe 8.1.3.), il est possible de définir les différentes classes de gravité pour le phénomène de 
chute dô®l®ment, dans le rayon de survol du rotor. 
 
La détermination du nombre de personnes (enjeu humain en epp : équivalent personnes permanentes) 
expos®es dans chacune des zones dôeffet est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux r¯gles 
méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire en annexe 3). Ont été 
distingués (dans la zone de survol de chaque éolienne) : 
 

- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (terrains agricoles) avec lôhypoth¯se forfaitaire 
dôune personne permanente pour 100 ha. 

- Les voies à faible circulation (largeur: 6 m) avec lôhypoth¯se forfaitaire dô1 personne permanente 
pour 10 ha. 

 
Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage ci-dessus et par analogie avec les 
niveaux de gravit® retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la d®termination du niveau 
de gravit® de lô®v¯nement ç chute dô®l®ments » est le suivant : 
 

Chute dô®l®ment - rayon d'effet =  69 m 

 
Enjeu: personnes 

non abritées 
Enjeu: véhicules 

 
Exposition: 

 
Terrains non 
aménagés 

Voies peu fréquentées 
 

Modérée 

Eolienne S (ha) epp L (m) S (ha) epp Total epp Niveau de gravité 

E1 1.5 0.01 130 0.08 0.01 0.02 Modéré 

E2 1.5 0.01 70 0.04 0.004 0.02 Modéré 

E3 1.5 0.01 35 0.02 0.002 0.02 Modéré 

E4 1.5 0.01 0 0.00 0.000 0.01 Modéré 

E5 1.5 0.01 60 0.04 0.004 0.02 Modéré 

epp : équivalent personnes permanentes 

Tableau 28 - Niveaux de gravit® de lô®v¯nement ç chute dô®l®ments » 
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8.2.3.5. Probabilité 

 
Peu dô®l®ments sont disponibles dans la litt®rature pour ®valuer la fr®quence des ®v®nements de chute 
de pales ou dô®l®ments dô®oliennes. Le retour dôexp®rience connu en France montre que ces ®v®nements 
ont une classe de probabilité « C » (2 chutes et 5 incendies pour 15 667 ann®es dôexp®rience, soit 4.47 x 
10

-4  
événement par éolienne et par an). 

 
Note : mise à jour à fin juillet 2019 : 
 
la mise à jour de l'accidentologie à fin juillet 2019 recense 15 chutes et 11 incendies supplémentaires, soit 
un total de 33 évènements. Avec un total de 155 680 ann®es dôexp®rience, la probabilité est donc de 2,12 
x 10-4 par éolienne et par an. 
 
Ces ®v®nements correspondent ®galement ¨ la d®finition qualitative de lôarr°t® du 29 Septembre 2005 
dôune probabilit® ç C » : « Ev®nement similaire d®j¨ rencontr® dans le secteur dôactivit® ou dans ce type 
dôorganisation au niveau mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une 
garantie de réduction significative de sa probabilité ». 
 
Une probabilité de classe « C è est retenue par d®faut pour ce type dô®v®nement. 
 

 
8.2.3.6. Acceptabilité 

 
Pour conclure ¨ lôacceptabilit® du risque li® ¨ lô®v¯nement ç chute dô®l®ments », les paramètres de niveau 
de gravité (modéré pour toutes les éoliennes) et de probabilité (C : improbable) retenus ont été croisés 
dans la grille de criticité adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 
mai 2010. Le risque est jugé « très faible » et de niveau « acceptable » pour toutes les éoliennes. 
 

Chute dô®l®ment 
Probabilité 

D C B A 

 
Désastreux 

    

 
Catastrophique 

    
Gravité Important 

    

 
Sérieux 

    

 
Modéré 

 
Toutes les 
éoliennes   

 
Risque très faible 

Acceptable 
Risque faible   

Risque important Non acceptable 
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8.2.4. Projection de pales ou de fragments de pales 
 

8.2.4.1. Zone dôeffet 

 
Dans lôaccidentologie fran­aise rappel®e en annexe 4, la distance maximale relevée et vérifiée par le 
groupe de travail précédemment mentionné pour une projection de fragment de pale est de 380 mètres  
par rapport au m©t de lô®olienne. On constate que les autres donn®es disponibles dans cette 
accidentologie montrent des distances dôeffet inf®rieures.  Lôaccidentologie ®olienne mondiale manque de 
fiabilité car la source la plus importante (en termes statistiques) est une base de données tenue par une 
association ®cossaise majoritairement oppos®e ¨ lô®nergie ®olienne [3].  Pour autant, des études de 
risques déjà réalisées dans le monde ont utilisé une distance de 500 mètres, en particulier les études [5] 
et [6].  
 
Sur la base de ces ®l®ments et de fa­on conservatrice, une distance dôeffet de 500 m¯tres est considérée 
comme distance raisonnable pour la prise en compte des projections de pales ou de fragments de pales 
dans le cadre des études de dangers des parcs éoliens. 
 

La zone dôeffet retenue est donc un cercle de 500 m de rayon (correspondant au périmètre de lô®tude de 
dangers). Les enjeux concernés sont les suivants: 
 

- Personnes non abritées (promeneurs, agriculteurs, forestiers) présentes dans le périmètre de 
lô®tude (toutes les ®oliennes). 

- V®hicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation du p®rim¯tre de lô®tude (toutes les 
éoliennes). 

 
 

 
8.2.4.2. Intensité 

 
Pour le ph®nom¯ne de projection de pale ou de fragment de pale, le degr® dôexposition correspond au 
ratio entre la surface dôun ®l®ment (cas majorant dôune pale enti¯re) et la superficie de la zone dôeffet du 
phénomène (RC=500 m). Le tableau ci-dessous permet dô®valuer lôintensit® du ph®nom¯ne dans le cas 
de la configuration ®tudi®e. d est le degr® dôexposition, ZI la zone dôimpact, ZE la zone dôeffet, r la 
longueur de pale (r= 68 m) et LB la largeur de la base de la pale (LB= 4,0 m). 

 
Projection de pale ou de fragment de pale 

(zone de 500 m autour de chaque éolienne) 

Zone dôimpact 
Zone dôeffet du 

phénomène étudié  

Degr® dôexposition du 
phénomène étudié en 

% 
Intensité 

ZI=r*LB/2 ZE= ˊ x RCĮ d=ZI/ZE  

136 m² 785 398 m² 
0,02% 
(< 1 %) 

Exposition modérée 

Tableau 29 - Intensité des scénarios de projection de pale 

 

 

8.2.4.3. Gravité 

 
Pour une exposition modérée, et selon les d®finitions issues de lôarr°t® du 29 septembre 2005 (voir 
paragraphe 8.1.3.), il est possible de définir les différentes classes de gravité pour le phénomène de 
projection dô®l®ments, dans un rayon de 500 m. 
 
La détermination du nombre de personnes (enjeu humain en epp : équivalent personnes permanentes) 
expos®es dans chacune des zones dôeffet est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux r¯gles 
méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire en annexe 3). Ont été 
distingués (dans un périmètre de 500 m autour des éoliennes): 
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- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (zones boisées et terrains agricoles) avec 
lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne permanente pour 100 ha. 

- Les voies ¨ faible circulation (largeur: 6 m) avec lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne 
permanente pour 10 ha. 

- Le cimetière de Noroy qui constitue un terrain aménagé potentiellement fréquenté avec 
lôhypoth¯se dôune fr®quentation de 10 personnes permanentes ¨ lôhectare en moyenne annuelle. 

 
Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage ci-dessus et par analogie avec les 
niveaux de gravit® retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la d®termination du niveau 
de gravit® de lô®v¯nement ç projection dô®l®ments » est le suivant : 
 

Projection d'élément - rayon d'effet =  500 m 

 
Enjeu: personnes non abritées Enjeu: véhicules 

 
Exposition: 

 
Terrains non 
aménagés 

Terrain aménagé 
(cimetière de 

Noroy) 
Voies peu fréquentées 

 
Modérée 

Eolienne S (ha) epp S (ha) epp L (m) S (ha) epp Total epp Niveau de gravité 

E1 78.5 0.79 0.34 3.40 2 970 1.78 0.18 4.36 Sérieux 

E2 78.5 0.79 
  

2 525 1.52 0.152 0.94 Modéré 

E3 78.5 0.79 
  

1 912 1.15 0.115 0.90 Modéré 

E4 78.5 0.79 
  

2 563 1.54 0.154 0.94 Modéré 

E5 78.5 0.79 
  

2 835 1.70 0.170 0.96 Modéré 

epp : équivalent personnes permanentes 

Tableau 30 - Niveaux de gravit® de lô®v¯nement ç projection dô®l®ments » 

 

 

8.2.4.4. Probabilité 

 
Les valeurs retenues dans la littérature pour une rupture de tout ou partie de pale sont détaillées dans le 
tableau suivant : 
 

Source Fréquence Justification 

Site specific hazard assesment 
for a wind farm project [4] 

1 x 10
-6 Respect de lôEurocode EN 1990 

ï Basis of structural design 

Guide for risk based zoning of 
wind turbines [5] 

1, 1 x 10
-3 

Retour dôexp®rience au 
Danemark (1984-1992) et en 
Allemagne (1989-2001) 

Specification of minimum 
distances [6] 

6,1 x 10
-4 Recherche Internet des 

accidents entre 1996 et 2003 

Tableau 31 - R®f®rences pour lô®valuation dôune projection de pale ou de fragment 

 
Ces valeurs correspondent à des classes de probabilité de « B », « C » ou « E è. Le retour dôexp®rience 
français montre également une classe de probabilité « C » (12 événements pour 15 667 années 
dôexp®rience, soit 7,66 x 10

-4 
événement par éolienne et par an). Ces événements correspondent 

®galement ¨ la d®finition qualitative de lôarr°t® du 29 Septembre 2005 dôune probabilit® ç C » : 
« Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur dôactivit® ou dans ce type dôorganisation au niveau 
mondial, sans que les éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité ». Une probabilité de classe « C » est donc retenue par défaut pour ce type 
dô®v®nement. 
 
Note : Ces données mises à jour à fin juillet 2019 permettent de compter 10 événements supplémentaires 
sur un total de 155 680 années d'expérience, soit une probabilité de 1,41 x 10-4 par éolienne et par an. 
correspondant bien à la définition qualitative de lôarr°t® du 29 septembre 2005 dôune probabilit® ç C ». 
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Néanmoins, les dispositions constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité est 
aujourdôhui bien meilleur.  Des mesures de ma´trise des risques supplémentaires ont été mises en place 
notamment : 
 
ü les dispositions de la norme IEC 61 400-1 
ü les dispositions des normes IEC 61 400-24 et EN 62 305-3 relatives à la foudre 
ü système de détection des survitesses et un système redondant de freinage 
ü système de détection des vents forts et un système redondant de freinage et de mise en sécurité 

des installations ï un système adapté est installé en cas de risque cyclonique 
ü utilisation de matériaux résistants pour la fabrication des pales (fibre de verre ou de carbone, 

résines, etc.) 
ü contr¹les r®guliers de lô®tat des pales 

De mani¯re g®n®rale, le respect des prescriptions de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 
juin 2020 relatif aux installations ®oliennes soumises ¨ autorisation permet de sôassurer que les éoliennes 
font lôobjet de mesures r®duisant significativement la probabilit® de projection. 
 
Néanmoins, les données mises à jour au niveau français à fin juillet 2019 permettent de compter 10 
événements supplémentaires sur un total de 155 680 années d'expérience, soit une probabilité de 1,41 x 
10

-4
 par ®olienne et par an. correspondant bien ¨ la d®finition qualitative de lôarr°t® du 29 septembre 2005 

dôune probabilit® ç C è. Il est donc consid®r® que la classe de probabilit® de lôaccident est ç C ». 
 

 
8.2.4.5. Acceptabilité 

 
Pour conclure ¨ lôacceptabilit® du risque li® ¨ lô®v¯nement ç projection dô®l®ment », les paramètres de 
niveau de gravité (sérieux pour lô®olienne E1, mod®r® pour les autres éoliennes) et de probabilité (C : 
improbable) ont été croisés dans la grille de criticité adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 
reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. Le risque est jugé « très faible » et de niveau « acceptable » 
pour toutes les éoliennes. 
 

Projection dô®l®ment 
Probabilité 

D C B A 

 
Désastreux 

    

 
Catastrophique 

    

Gravité Important 
    

 
Sérieux 

 
Eolienne E1 

  

 
Modéré 

 

Toutes les 
autres 

éoliennes 
  

 
Risque très faible 

Acceptable 
Risque faible   

Risque important Non acceptable 
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8.2.5. Projection de glace 
 

8.2.5.1. Zone dôeffet 

 
Lôaccidentologie rapporte quelques cas de projection de glace. Ce ph®nom¯ne est connu et possible, 
mais reste difficilement observable et nôa jamais occasionn® de dommage sur les personnes ou les biens.  
 
En ce qui concerne la distance maximale atteinte par ce type de projectiles, il nôexiste pas dôinformation 
dans lôaccidentologie. La r®f®rence [15] propose une distance dôeffet fonction de la hauteur et du diam¯tre 
de lô®olienne, dans les cas o½ le nombre de jours de glace est important et o½ lô®olienne nôest pas 
équipée de syst¯me dôarr°t des ®oliennes en cas de givre ou de glace :  
 

Distance dôeffet (De) = 1,5 x (hauteur de moyeu + diamètre de rotor) 

 
Pour la configuration ®tudi®e, lôutilisation de cette formule pour le calcul de la distance dôeffet pour les 
projections de glace donne une distance dôeffet de 357 m pour les éoliennes du projet (347 m pour E5). 
 
Le seul enjeu concerné ici est le suivant: personnes non abritées (promeneurs, agriculteurs, forestiers) 
pr®sentes dans ce rayon dôeffet (toutes les ®oliennes).  

 
Note : les voies de circulation des véhicules ne sont pas considérées ici, en effet, il a été observé dans la 
litt®rature disponible quôen cas de projection,  les morceaux de glace se cassent en petits fragments dès 
quôils se d®tachent de la pale. La possibilit® de lôimpact de glace sur des personnes abrit®es par un 
bâtiment ou un véhicule est donc négligeable et ces personnes ne doivent pas être comptabilisées pour 
le calcul de gravité (source : guide de lô®tude de dangers ®olienne, INERIS [19]). 

 
 

8.2.5.2. Intensité 

 
Pour le ph®nom¯ne de projection de glace, le degr® dôexposition correspond au ratio entre la surface dôun 
morceau de glace (cas majorant de 1 mĮ) et la superficie de la zone dôeffet du phénomène (de rayon De). 
Le tableau ci-dessous permet dô®valuer lôintensit® du ph®nom¯ne de projection de glace dans le cas de la 
configuration étudiée. 
 

Projection de morceaux de glace 
(dans un rayon ®gal ¨ la distance dôeffet autour de lô®olienne) 

Zone dôimpact  
Zone dôeffet du 

phénomène étudié  
ZE= ˊ x DeĮ 

Degr® dôexposition du 
phénomène étudié en % 

Intensité 

1 m² E1 à E4 : 400 393 m² 
d=1/ZE  

0,0002% 
(< 1 %) 

Exposition 
modérée 

1 m² E5 : 378 276 m² 
d=1/ZE  

0,0003% 
(< 1 %) 

Exposition 
modérée 

Tableau 32 - Intensité du scénario de projection de glace 
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8.2.5.3. Gravité 

 
Pour une exposition modérée, et selon les d®finitions issues de lôarr°t® du 29 septembre 2005 (voir 
paragraphe 8.1.3.), il est possible de définir les différentes classes de gravité pour le phénomène de 
projection de glace, dans la zone dôeffet de chacune des ®oliennes. 
 
La détermination du nombre de personnes (enjeu humain en epp : équivalent personnes permanentes) 
exposées dans chacune des zones dôeffet est bas®e sur la circulaire du 10 mai 2010 relative aux r¯gles 
méthodologiques applicables aux études de dangers (fiche n°1 de la circulaire en annexe 3). Ont été 
distingués (dans le rayon dôeffet autour de chaque ®olienne) : 
 

- Les terrains non aménagés très peu fréquentés (zones boisées et terrains agricoles) avec 
lôhypoth¯se forfaitaire dôune personne permanente pour 100 ha. 

 
Pour chaque éolienne, par application des hypothèses de comptage ci-dessus et par analogie avec les 
niveaux de gravité retenus dans lôannexe III de lôarr°t® du 29 septembre 2005, la d®termination du niveau 
de gravit® de lô®v¯nement ç projection  de glace » est le suivant : 
 

Projection de glace - rayon d'effet =  357 m / 347 m (E5) 

 
Enjeu: personnes 

non abritées  
Exposition: 

 
Terrains non 
aménagés  

Modérée 

Eolienne S (ha) epp Total epp Niveau de gravité 

E1 40.0 0.40 0.40 Modéré 

E2 40.0 0.40 0.40 Modéré 

E3 40.0 0.40 0.40 Modéré 

E4 40.0 0.40 0.40 Modéré 

E5 37.8 0.38 0.38 Modéré 

epp : équivalent personnes permanentes 

Tableau 33 - Niveaux de gravit® de lô®v¯nement ç projection de glace » 

 
Rappel : les voies de circulation des véhicules ne sont pas considérées ici, en effet, il a été observé dans 
la litt®rature disponible quôen cas de projection,  les morceaux de glace se cassent en petits fragments 
d¯s quôils se d®tachent de la pale. La possibilit® de lôimpact de glace sur des personnes abrit®es par un 
bâtiment ou un véhicule est donc négligeable et ces personnes ne doivent pas être comptabilisées pour 
le calcul de gravité (source : guide de lô®tude de dangers ®olienne, INERIS [19]). 
 

 

8.2.5.4. Probabilité 

 
Au regard de la difficult® dô®tablir un retour dôexp®rience pr®cis sur cet ®v®nement et consid®rant des 
éléments suivants : 
 

- les mesures de pr®vention de projection de glace impos®es par lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® 
par lôarr°t® du 22 juin 2020 ; 

- le recensement dôaucun accident li® ¨ une projection de glace ; 
 

Une probabilité forfaitaire « B ï événement probable » est proposée pour cet événement.  

 
Il est rappelé ici que concernant la projection de bris de glace, la réduction des dangers est assurée via 
un syst¯me de d®duction de glace sur lô®olienne avec arr°t automatique de lô®olienne (voir fonction de 
sécurité n°1 du paragraphe 7.6 ï Mise en place des mesures de sécurité). 
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8.2.5.5. Acceptabilité 

 
Pour conclure ¨ lôacceptabilit® du risque li® ¨ lô®v¯nement ç projection de glace », les paramètres de 
niveau de gravité (modéré pour toutes les éoliennes) et de probabilité (B : probable) retenus ont été 
croisés dans la grille de criticité adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire 
du 10 mai 2010. Le risque est jugé « très faible » et de niveau « acceptable » pour toutes les éoliennes. 
 

Projection de glace 
Probabilité 

D C B A 

 
Désastreux 

    

 
Catastrophique 

    
Gravité Important 

    

 
Sérieux 

    

 
Modéré 

  
Toutes les 
éoliennes  

 
Risque très faible 

Acceptable 
Risque faible   

Risque important Non acceptable 

 
 
 
 

 



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 107 / 160 

8.3. Synth¯se de lô®tude d®taill®e des risques 

 

8.3.1. Tableaux de synthèse des scénarios étudiés 
 
 
Le tableau ci-dessous récapitule, pour chaque événement retenu, les paramètres de risques : portée, 
intensité (exposition), probabilité et le niveau de gravité : 
 

Scénario Zone dôeffet Cinétique 
Intensité 
dôexposition 

Probabilité 

Niveau de gravité  
des conséquences  

 
(fonction de lôintensit® 
dôexposition et du nombre  

de personnes) 

Effondrement 
de lô®olienne 

 
170 m  autour 
des éoliennes 

E1 à E4 
 

163 m autour 
de lô®olienne E5 

 

Rapide 
Exposition 

forte 

 
D 

rare 
 

Sérieux pour toutes les 
éoliennes 

Chute de 
glace 

Zone de survol  
69 m 

Rapide 
Exposition 
modérée 

A 
courant 

Modéré 
pour toutes les éoliennes 

Chute 
dô®l®ments de 
lô®olienne 

Zone de survol  
69 m 

Rapide 
Exposition 
modérée 

C 
improbable 

Modéré 
pour toutes les éoliennes 

Projection 
dô®l®ments de 

pale 

500 m autour 
de lô®olienne 

Rapide 
Exposition 
modérée 

C 
improbable 

S®rieux pour lô®olienne E1 
Modéré pour les autres 

éoliennes 

Projection de 
glace 

 
357 m  autour 
des éoliennes 

E1 à E4 
 

347 m autour 
de lô®olienne E5 

 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 
probable 

Modéré 
pour toutes les éoliennes 

Tableau 34 - Synthèse de l'étude détaillée des risques 
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8.3.2. Synth¯se de lôacceptabilit® des risques 
 

Enfin, la derni¯re ®tape de lô®tude d®taill®e des risques consiste ¨ rappeler lôacceptabilit® des accidents 
potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés. Pour conclure sur lôacceptabilit®, la grille de 
criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 
2010 sera utilisée : 

 
La grille de criticit® permet de croiser les probabilit®s de survenue dôun accident (en colonne) 
avec la gravité potentielle de ces accidents (en ligne). La zone rouge de cette matrice correspond 
à des accidents non acceptables, pour lesquels des mesures de réduction des risques doivent 
°tre mises en îuvre. Dans les zones verte et jaune, aucune mesure de réduction des risques 
nôest n®cessaire. 

 

Parc éolien de Noroy  

Matrice des risques 

  

D 
(rare) 

C 
(improbable) 

B 
(probable) 

A 
(courant) 

Niveau de 
gravité 

des 
conséquences 

Désastreux         

Catastrophique         

Important        

Sérieux 

 
Effondrement 

(E1 à E4 :170 m 
E5 : 163 m) 
Toutes les 
éoliennes 

 
 

Projection d'éléments  
(500 m) 

Eolienne E1  
 

   

Modéré 
  
 

 
Projection d'éléments  

(500 m) 
Eoliennes  
E2 à E5 

 
Chute  

d'éléments  
(69 m) 

Toutes les éoliennes 
 

 
Projection de 

glace  
(E1 à E4 :357 m 

E5 : 347 m) 
Toutes les 
éoliennes 

 

Chute  
de glace  
(69 m) 

Toutes les 
éoliennes 

Tableau 35 - Grille de criticité  

 

Légende de la matrice:  

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible   Acceptable 

Risque faible   Acceptable 

Risque important   Non acceptable 

 
Il appara´t au regard de la matrice ainsi compl®t®e quôaucun accident nôappara´t dans les cases rouges 
de la matrice et certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner 
que les fonctions de s®curit® d®taill®es dans la partie 7.6 sont mises en place. Lôensemble des accidents 
retenus présente un risque acceptable (faible à très faible), c'est-à-dire quôils ne n®cessitent pas de 
mesures supplémentaires de réduction des risques autres que celles déjà prises. 
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8.3.3. Cartographie des risques 

 
Les cartes de synthèse des risques qui figurent en pages suivantes font apparaître pour chaque 
éolienne et pour chacun des phénomènes dangereux retenus : 
 

- les enjeux pr®sents dans les diff®rentes zones dôeffet ; 
 

- le nombre de personnes permanentes (epp, ou équivalent personnes permanentes) exposées 
par zone dôeffet. 

 
- Lôintensit® de lôexposition aux diff®rents ph®nom¯nes dangereux dans les zones dôeffet de ces 

phénomènes (exposition forte ou modérée) ; 



Demande dôautorisation environnementale                                                                ETUDE DE DANGERS 
 

Energies et Territoires Développement   Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy V2 ï Mars 2021 Page 110 / 160 

 

Carte 13 - Carte de synthèse des risques : éolienne E1  
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Carte 14 - Carte de synthèse des risques : éolienne E2  
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Carte 15 - Carte de synthèse des risques : éolienne E3  
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Carte 16- Carte de synthèse des risques : éolienne E4  
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Carte 17 - Carte de synthèse des risques : éolienne E5  
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9. Conclusion 

 
La présente étude de dangers des 5 éoliennes du projet éolien de Noroy a été réalisée dans le cadre 
r¯glementaire des projets dôInstallations Class®es pour la Protection de lôEnvironnement et selon la 
méthodologie décrite par le « Guide technique pour lô®laboration de lô®tude de dangers dans le cadre des 
parcs éoliens »

20
. 

Plusieurs mod¯les dô®oliennes dôun gabarit proche mais de constructeurs diff®rents sont aujourdôhui 
envisagés sur ce projet. Le choix dôun gabarit dô®tude cumulant le diam¯tre maximal et la hauteur totale 
maximale des éoliennes envisagées pour ce projet permet de maximiser tous les p®rim¯tres dôeffet des 
différents risques. De même, les dimensions caractéristiques maximales (largeur de la base du mât, 
longueur des pales, corde des pales, é) ont ®t® retenues pour les calculs interm®diaires de lô®tude 
détaillée des risques. 

La machine retenue dans la version finale du projet correspondra à une éolienne présentant un diamètre 
de rotor et une hauteur totale inférieurs ou égaux, construite selon les mêmes normes, présentant les 
mêmes dispositifs de sécurité et présentera au minimum les certifications de la classe de vent IEC II. 

Lô®tude a retenu les 5 évènements suivants susceptibles de générer un risque pour les enjeux humains 
pr®sents dans le p®rim¯tre de lô®tude (soit 500 m autour de chaque ®olienne) : 
 

- Effondrement de lô®olienne (port®e 170 m et 163 m (éolienne E5), classe de probabilité : « rare ») 
- Chute dô®l®ments de lô®olienne (port®e 69 m, « improbable ») 
- Chute de glace (portée 69 m, « courant ») 
- Projection de glace (portée 357 m et 347 m (E5), « probable ») 
- Projection dô®l®ments de pale (port®e 500 m, ç improbable ») 

 
Les enjeux humains considérés sont ceux liés à la fréquentation des différents périmètres concernés: 
personnes non abritées (promeneurs, agriculteurs) présentes sur les terrains non aménagés (terrains 
agricoles essentiellement) et sur les terrains aménagés potentiellement fréquenté (le cimetière de Noroy), 
et v®hicules susceptibles dôemprunter les voies de circulation concernées (voies non structurantes 
uniquement). 
 
Compte tenu de la probabilité des évènements retenus et des enjeux humains répertoriés, les risques ont 
pu être classés de « très faible » à « faible è  pour toutes les ®oliennes. Lôensemble des risques étudiés 
se situe dans la zone dôacceptabilit® de la grille de criticit® applicable, c'est-à-dire quôils ne n®cessitent 
pas de mesures supplémentaires de réduction des risques autres que celles déjà prises. 
 
Lôensemble des mesures de pr®vention et de protection ont ®t® d®taill®es dans lô®tude de dangers. Les 
principales mesures préventives intégrées aux éoliennes sont : 
 

- des dispositifs de protection contre la foudre ;  
- le système de régulation et de freinage par rotation des pales ;  
- la déduction de présence de glace ;  
- les r®tentions dôhuile sous le multiplicateur et en t°te de m©t. 

 
Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité sont gérés par un système de contrôle et de 
commande informatisé.  
 
Par ailleurs, les ®oliennes font lôobjet dôune maintenance pr®ventive r®guli¯re et corrective par un 
personnel compétent et spécialisé. La maintenance porte sur le fonctionnement mécanique et électrique 
ainsi que lô®tat des composants et des structures de la machine. Une inspection visuelle de la machine et 
des pales est réalisée lors des maintenances préventives afin de détecter des éventuelles fissures ou 
défauts. 
 
Le niveau de pr®vention et de protection au regard de lôenvironnement est consid®r® comme acceptable. 
En effet, les accidents répertori®s par lôaccidentologie ont d¯s ¨ pr®sent fait lôobjet de mesures int®gr®es 

                                                      
20  [19] - SER, FEE, INERIS ï Mai 2012. 
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dans la structure des éoliennes « nouvelle génération ». Enfin le respect des prescriptions du 26 août 
2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif aux installations ®oliennes soumises à autorisation permet 
de sôassurer que lôensemble des accidents majeurs identifi®s lors de cette ®tude de dangers constitue un 
risque acceptable pour les personnes. 
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10. Résumé non technique 

 
 

Note : Le résumé non technique de la présente étude de dangers fait lôobjet dôun document ¨ part. 
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Normes, arrêtés et circulaires 
 
ü Arrêté du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif aux installations de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation 
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement 
 

ü Arr°t® du 29 Septembre 2005 relatif ¨ lô®valuation et ¨ la prise en compte de la probabilit® 
dôoccurrence, de la cin®tique, de lôintensit® des effets et de la gravit® des cons®quences des  
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 
autorisation 
 

ü  Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 
dangers, lôappr®ciation de la d®marche de r®duction du risque ¨ la source et aux plans de 
prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la 
loi du 30 Juillet 2003 
 

ü NF EN 61400-1 Eoliennes ï Partie 1 : Exigences de conception, Juin 2006 
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Annexe 1 : Glossaire 

 
Les définitions ci-dessous sont reprises de la circulaire du 10 mai 2010. Ces définitions sont couramment 
utilis®es dans le domaine de lô®valuation des risques en France. 
 
Accident : Evénement non désiré, tel qu'une émission de substance toxique, un incendie ou une 
explosion résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement 
qui entraîne des conséquences/ dommages vis à vis des personnes, des biens ou de l'environnement et 
de lôentreprise en g®n®ral. Côest la r®alisation dôun ph®nom¯ne dangereux, combin®e ¨ la pr®sence 
dôenjeux vuln®rables expos®s aux effets de ce ph®nom¯ne. 
 
Cinétique : Vitesse dôencha´nement des ®v®nements constituant une séquence accidentelle, de 
lô®v®nement initiateur aux cons®quences sur les ®l®ments vuln®rables (cf. art. 5 ¨ 8 de lôarr°t® du 29 
septembre 2005). Dans le tableau APR propos®, la cin®tique peut °tre lente ou rapide. Dans le cas dôune 
cinétique lente, les enjeux ont le temps dô°tre mis ¨ lôabri. La cin®tique est rapide dans le cas contraire.  
 
Danger : Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (butane, chlore...), à un système 
technique (mise sous pression dôun gaz...), ¨ une disposition (®l®vation dôune charge...), ¨ un organisme 
(microbes), etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » (sont ainsi rattachées 
¨ la notion de ç danger è les notions dôinflammabilit® ou dôexplosivit®, de toxicit®, de caract¯re infectieux, 
etc. inh®rentes ¨ un produit et celle dô®nergie disponible [pneumatique ou potentielle] qui caract®risent le 
danger).  
 
Efficacité (pour une mesure de maîtrise des risques) ou capacité de réalisation : Capacité à remplir 
la mission/fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et dans son contexte 
dôutilisation. En g®n®ral, cette efficacit® s'exprime en pourcentage d'accomplissement de la fonction 
définie. Ce pourcentage peut varier pendant la durée de sollicitation de la mesure de maîtrise des 
risques. Cette efficacité est évaluée par rapport aux principes de dimensionnement adapté et de 
résistance aux contraintes spécifiques. 
 
Evénement initiateur : Événement, courant ou anormal, interne ou externe au système, situé en amont 
de lô®v®nement redout® central dans lôencha´nement causal et qui constitue une cause directe dans les 
cas simples ou une combinaison dô®v®nements ¨ lôorigine de cette cause directe. 
 
Evénement redouté central : Ev®nement conventionnellement d®fini, dans le cadre dôune analyse de 
risque, au centre de lôencha´nement accidentel. G®n®ralement, il sôagit dôune perte de confinement pour 
les fluides et dôune perte dôint®grit® physique pour les solides. Les ®v®nements situ®s en amont sont 
conventionnellement appelés « phase pré-accidentelle» et les événements situés en aval « phase post-
accidentelle ». 
 
Fonction de sécurité : Fonction ayant pour but la r®duction de la probabilit® dôoccurrence et/ou des 
effets et cons®quences dôun ®v®nement non souhait® dans un syst¯me. Les principales actions assurées 
par les fonctions de s®curit® en mati¯re dôaccidents majeurs dans les installations class®es sont : 
empêcher, éviter, détecter, contrôler, limiter. Les fonctions de sécurité identifiées peuvent être assurées à 
partir dô®l®ments techniques de sécurité, de procédures organisationnelles (activités humaines), ou plus 
généralement par la combinaison des deux. 
 
Gravité : On distingue lôintensit® des effets dôun ph®nom¯ne dangereux de la gravit® des cons®quences 
d®coulant de lôexposition dôenjeux de vuln®rabilit®s donn®es ¨ ces effets.  
La gravité des conséquences potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à 
lôarticle L. 511-1 du code de lôenvironnement, r®sulte de la combinaison en un point de lôespace de 
lôintensit® des effets dôun ph®nom¯ne dangereux et de la vuln®rabilit® des enjeux potentiellement 
exposés. 
 
Ind®pendance dôune mesure de ma´trise des risques : Facult® dôune mesure, de par sa conception, 
son exploitation et son environnement, à ne pas dépendre du fonctionnement dôautres ®l®ments et 
notamment dôune part dôautres mesures de ma´trise des risques, et dôautre part, du syst¯me de conduite 
de lôinstallation, afin dô®viter les modes communs de d®faillance ou de limiter leur fr®quence dôoccurrence. 
 
Intensit® des effets dôun ph®nom¯ne dangereux : Mesure physique de lôintensit® du ph®nom¯ne 
(thermique, toxique, surpression, projections). Parfois appelée gravité potentielle du phénomène 
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dangereux (mais cette expression est source dôerreur). Les ®chelles dô®valuation de lôintensit® se r®f¯rent 
¨ des seuils dôeffets moyens conventionnels sur des types dô®l®ments vuln®rables [ou enjeux] tels que : 
ç homme è, çstructuresè. Elles sont d®finies, pour les installations class®es, dans lôarr°t® du 29/09/2005. 
Lôintensit® ne tient pas compte de lôexistence ou non dôenjeux expos®s. Elle est cartographi®e sous la 
forme de zones dôeffets pour les diff®rents seuils. 
 
Mesure de maîtrise des risques (ou barrière de sécurité) : Ensemble dô®l®ments techniques et/ou 
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue parfois : 

- les mesures (ou barri¯res) de pr®vention : mesures visant ¨ ®viter ou limiter la probabilit® dôun 
événement indésirable, en amont du phénomène dangereux 

- les mesures (ou barri¯res) de limitation : mesures visant ¨ limiter lôintensit® des effets dôun 
phénomène dangereux 

- les mesures (ou barrières) de protection : mesures visant à limiter les conséquences sur les 
enjeux potentiels par diminution de la vulnérabilité. 

 
Phénomène dangereux : Lib®ration dô®nergie ou de substance produisant des effets, au sens de lôarr°t® 
du 29 septembre 2005, susceptibles dôinfliger un dommage ¨ des enjeux (ou ®l®ments vuln®rables) 
vivants ou mat®riels, sans pr®juger lôexistence de ces derni¯res. Côest une ç Source potentielle de 
dommages »  
 
Potentiel de danger (ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de 
danger ») : Syst¯me (naturel ou cr®® par lôhomme) ou disposition adopt®e et comportant un (ou 
plusieurs) « danger(s) » ; dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » 
correspond à un ensemble technique nécessaire au fonctionnement du processus envisagé. 
 
Prévention : Mesures visant ¨ pr®venir un risque en r®duisant la probabilit® dôoccurrence dôun 
phénomène dangereux.  
 
Protection : Mesures visant ¨ limiter lô®tendue ou/et la gravit® des cons®quences dôun accident sur les 
éléments vulnérables, sans modifier la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux correspondant. 
 
Probabilit® dôoccurrence : Au sens de lôarticle L. 512-1 du code de lôenvironnement, la probabilit® 
dôoccurrence dôun accident est assimil®e ¨ sa fr®quence dôoccurrence future estim®e sur lôinstallation 
consid®r®e. Elle est en g®n®ral diff®rente de la fr®quence historique et peut sô®carter, pour une 
installation donn®e, de la probabilit® dôoccurrence moyenne ®valu®e sur un ensemble dôinstallations 
similaires.  
Attention aux confusions possibles :  
1. Assimilation entre probabilit® dôun accident et celle du ph®nom¯ne dangereux correspondant, la 
premi¯re int®grant d®j¨ la probabilit® conditionnelle dôexposition des enjeux. Lôassimilation sous-entend 
que les enjeux sont effectivement expos®s, ce qui nôest pas toujours le cas, notamment si la cin®tique 
permet une mise ¨ lôabri ;  
2. Probabilité dôoccurrence dôun accident x sur un site donn® et probabilit® dôoccurrence de lôaccident x, 
en moyenne, dans lôune des N installations du m°me type (approche statistique).  
 
Réduction du risque : Actions entreprises en vue de diminuer la probabilité, les conséquences négatives 
(ou dommages), associés à un risque, ou les deux. [FD ISO/CEI Guide 73]. Cela peut être fait par le biais 
de chacune des trois composantes du risque, la probabilit®, lôintensit® et la vuln®rabilit® : 
 

- Réduction de la probabilité : par amélioration de la prévention, par exemple par ajout ou 
fiabilisation des mesures de sécurité 

- R®duction de lôintensit® : 

¶ par action sur lô®l®ment porteur de danger (ou potentiel de danger), par exemple 
substitution par une substance moins dangereuse, réduction des vitesses de rotation, 
etc. 

¶ r®duction des dangers: la r®duction de lôintensit® peut ®galement °tre accomplie par 
des mesures de limitation  

La r®duction de la probabilit® et/ou de lôintensit® correspond ¨ une r®duction du risque ç ¨ la source è. 
 

- Réduction de la vulnérabilité : par éloignement ou protection des éléments vulnérables (par 
exemple par la ma´trise de lôurbanisation, ou par des plans dôurgence). 
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Risque : ç Combinaison de la probabilit® dôun ®v®nement et de ses cons®quences è (ISO/CEI 73), 
« Combinaison de la probabilit® dôun dommage et de sa gravit® è (ISO/CEI 51). 
 
Sc®nario dôaccident (majeur) : Encha´nement dô®v®nements conduisant dôun ®v®nement initiateur ¨ un 
accident (majeur), dont la séquence et les liens logiques découlent de lôanalyse de risque. En g®n®ral, 
plusieurs scénarios peuvent mener à un même phénomène dangereux pouvant conduire à un accident 
(majeur) : on d®nombre autant de sc®narios quôil existe de combinaisons possibles dô®v®nements y 
aboutissant. Les sc®narios dôaccident obtenus d®pendent du choix des m®thodes dôanalyse de risque 
utilisées et des éléments disponibles. 
 
Temps de réponse (pour une mesure de maîtrise des risques) : Intervalle de temps requis entre la 
sollicitation et lôex®cution de la mission/fonction de sécurité. Ce temps de réponse est inclus dans la 
cin®tique de mise en îuvre dôune fonction de s®curit®, cette derni¯re devant °tre en ad®quation 
[significativement plus courte] avec la cin®tique du ph®nom¯ne quôelle doit ma´triser. 
 
 

 
Les définitions suivantes sont issues de lôarr°t® du 26 ao¾t 2011 modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020 relatif 
aux installations de production dô®lectricit® utilisant lô®nergie m®canique du vent au sein dôune installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la 
protection de lôenvironnement : 
 
Aérogénérateur : Dispositif m®canique destin® ¨ convertir lô®nergie du vent en ®lectricit®, compos® des 
principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas 
échéant, un transformateur 
 
Survitesse : Vitesse de rotation des parties tournantes (rotor constitué du moyeu et des pales ainsi que 
la ligne dôarbre jusquô¨ la g®n®ratrice) sup®rieure ¨ la valeur maximale indiqu®e par le constructeur. 
 
 
 

 
Enfin, quelques sigles utiles employés dans le présent document sont listés et explicités ci-dessous : 
 
ICPE : Installation Class®e pour la Protection de lôEnvironnement 
SER : Syndicat des Energies Renouvelables 
FEE : France Energie Eolienne 
INERIS : Institut National de lôEnviRonnement Industriel et des RisqueS 
EDD : Etude de dangers 
APR : Analyse Préliminaire des Risques 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières 
DDRM : Dossier départemental des risques majeurs 
ERC : Evènement redouté central 
SCADA : Supervisory control and data acquisition. 
DGAC : Direction g®n®rale de lôaviation civile 
EPI : Equipement de protection individuel 
HSE : Hygiène, sécurité, environnement 
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Annexe 2 : Probabilit® dôatteinte et risque individuel 

 
Le risque individuel encouru par un nouvel arrivant dans la zone dôeffet dôun ph®nom¯ne de projection ou 
de chute est appr®hend® en utilisant la probabilit® de lôatteinte par lô®l®ment chutant ou projet® de la zone 
fr®quent®e par le nouvel arrivant. Cette probabilit® est appel®e probabilit® dôaccident. Cette probabilit® 
dôaccident est le produit de plusieurs probabilit®s : 
 

Paccident = PERC x Porientation x Protation x Patteinte x Pprésence 

 
PERC = probabilité que lô®v®nement redout® central (d®faillance) se produise = probabilit® de d®part; 
Porientation = probabilit® que lô®olienne soit orient®e de mani¯re ¨ projeter un ®l®ment lors dôune d®faillance 
dans la direction dôun point donn® (en fonction des conditions de vent notamment); 
Protation = probabilit® que lô®olienne soit en rotation au moment o½ lô®v®nement redout® se produit (en 
fonction de la vitesse du vent notamment); 
Patteinte = probabilit® dôatteinte dôun point donn® autour de lô®olienne (sachant que lô®olienne est orientée 
de mani¯re ¨ projeter un ®l®ment en direction de ce point et quôelle est en rotation); 
Pprésence = probabilit® de pr®sence dôun enjeu donn® au point dôimpact sachant que lô®l®ment est projet® 
en ce point donné.  
 
Par souci de simplification, la probabilit® dôaccident sera calcul®e en multipliant la borne sup®rieure de la 
classe de probabilit® de lô®v®nement redout® central par le degr® dôexposition. Celui-ci est défini comme 
le ratio entre la surface de lôobjet chutant ou projet® et la zone dôeffet du ph®nom¯ne.  
 
Le tableau ci-dessous r®capitule les probabilit®s dôatteinte en fonction de lô®v®nement redout® central : 
 

Evènement redouté 
central 

Borne supérieure de la 
classe de probabilité 
de lôERC (pour les 

éoliennes récentes) 

Degré  
dôexposition 

Probabilité  
dôatteinte 

Effondrement 10
-4

 10
-2

 10
-6

 (E) 

Chute de glace 1 5*10
-2

 5 10
-2

 (A) 

Chute dô®l®ments 10
-3

 1,8*10
-2

 1,8 10
-5

 (D) 

Projection de tout ou 
partie de pale 

10
-4

 10
-2

 10
-6

 (E) 

Projection de 
morceaux de glace 

10
-2

 1,8*10
-6

 1,8 10
-8

 (E) 

 
 
Les seuls ERC pour lesquels la probabilit® dôatteinte nôest pas de classe E sont ceux qui concernent les 
ph®nom¯nes de chutes de glace ou dô®l®ments dont la zone dôeffet est limit®e ¨ la zone de survol des 
pales et où des panneaux sont mis en place pour alerter le public de ces risques.  
 
De plus, les zones de survol sont comprises dans lôemprise des baux sign®s par lôexploitant avec le 
propri®taire du terrain ou ¨ d®faut dans lôemprise des autorisations de survol si la zone de survol sô®tend 
sur plusieurs parcelles. La zone de survol ne peut donc pas faire lôobjet de constructions nouvelles 
pendant lôexploitation  de lô®olienne. 
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Annexe 3 : Méthode de comptage des personnes 

 
La détermination du nombre de personnes permanentes (ou équivalent personnes permanentes) 
pr®sentes dans chacune des zones dôeffet se base sur la fiche nÁ1 de la circulaire du 10 mai 2010 relative 
aux règles méthodologiques applicables aux études de dangers. Cette fiche permet de compter aussi 
simplement que possible, selon des règles forfaitaires, le nombre de personnes exposées dans chacune 
des zones dôeffet des ph®nom¯nes dangereux identifi®s. 
Dans le cadre de lô®tude de dangers des parcs ®oliens, cette m®thode permet tout dôabord, au stade de la 
description de lôenvironnement de lôinstallation (partie III.4), de comptabiliser les enjeux humains pr®sents 
dans les ensembles homogènes (terrains non bâtis, voies de circulation, zones habitées, ERP, zones 
industrielles, commerces...) situ®s dans lôaire dô®tude de lô®olienne consid®r®e.  
Dôautre part, cette m®thode permet ensuite de d®terminer la gravit® associ®e ¨ chaque ph®nom¯ne 
dangereux retenu dans lô®tude d®taill®e des risques (partie VIII). 
 
Terrains non bâtis 

- Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais...) : 
compter 1 personne par tranche de 100 ha. 

- Terrains aménagés mais peu fréquentés (voies de circulation non structurantes, chemins 
agricoles, plateformes de stockage, vignes, jardins et zones horticoles, gares de triage...) : 
compter 1 personne par tranche de 10 hectares. 

- Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés (parkings, parcs et jardins 
publics, zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans gradin néanmoins...) : compter la 
capacit® du terrain et a minima 10 personnes ¨ lôhectare. 

 
Voies de circulation 
Les voies de circulation nôont ¨ °tre prises en consid®ration que si elles sont emprunt®es par un nombre 
significatif de personnes. En effet, les voies de circulation non structurantes (< 2000 véhicules/jour) sont 
déjà comptées dans la catégorie des terrains aménagés mais peu fréquentés.  
 
Voies de circulation automobiles : Dans le cas général, on comptera 0,4 personne permanente par 
kilomètre exposé par tranche de 100 véhicules/jour. 
 
Exemple : 20 000 véhicules/jour sur une zone de 500 m = 0,4 × 0,5 × 20 000/100 = 40 personnes. 
 

 
 
Voies ferroviaires : Train de voyageurs : compter 1 train équivalent à 100 véhicules (soit 0,4 personne 
exposée en permanence par kilomètre et par train), en comptant le nombre réel de trains circulant 
quotidiennement sur la voie. 
 
Voies navigables : Compter 0,1 personne permanente par kilomètre exposé et par péniche/jour. 

 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2 000 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8

3 000 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12

4 000 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6 11,2 12,8 14,4 16

5 000 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

7 500 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

10 000 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

20 000 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

30 000 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

40 000 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160

50 000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

60 000 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240

70 000 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280

80 000 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320

90 000 36 72 108 144 180 216 252 288 324 360

100 000 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
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Linéaire de route compris dans la zone d'effet (en m)

Nombre de personnes exposées sur voies de communication structurantes en fonction du linéaire et du trafic
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Chemins et voies piétonnes : Les chemins et voies piétonnes ne sont pas à prendre en compte, sauf 
pour les chemins de randonnée, car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées 
comme habitants ou salariés exposés. Pour les chemins de promenade, de randonnée : compter 2 
personnes pour 1 km par tranche de 100 promeneurs/jour en moyenne. 
 
Logements  
Pour les logements : compter la moyenne INSEE par logement (par défaut : 2,5 personnes), sauf si les 
données locales indiquent un autre chiffre. 
 
Etablissements recevant du public (ERP) 
Compter les ERP (b©timents dôenseignement, de service public, de soins, de loisir, religieux, grands 
centres commerciaux etc.) en fonction de leur capacit® dôaccueil (au sens des cat®gories du code de la 
construction et de lôhabitation), le cas ®ch®ant sans compter leurs routes dôacc¯s (cf. paragraphe sur les 
voies de circulation automobile). 
Les commerces et ERP de cat®gorie 5 dont la capacit® nôest pas d®finie peuvent °tre trait®s de la fa­on 
suivante : 
ï compter 10 personnes par magasin de détail de proximité (boulangerie et autre alimentation, presse et 
coiffeur) ; 
ï compter 15 personnes pour les tabacs, cafés, restaurants, supérettes et bureaux de poste. 
Les chiffres pr®c®dents peuvent °tre remplac®s par des chiffres issus du retour dôexp®rience local pour 
peu quôils restent repr®sentatifs du maximum de personnes pr®sentes et que la source du chiffre soit 
soigneusement justifiée. 
Une distance dô®loignement de 500 m aux habitations est impos®e par la loi. La pr®sence dôhabitations ou 
dôERP ne se rencontreront peu en pratique. 
 
Zones dôactivit® 
Zones dôactivit®s (industries et autres activit®s ne recevant pas habituellement de public) : prendre le 
nombre de salariés (ou le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le cas de travail 
en équipes), le cas ®ch®ant sans compter leurs routes dôacc¯s. 
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Annexe 4 : Accidentologie française 

 
Un inventaire des incidents et accidents en France a ®t® r®alis® afin dôidentifier les principaux ph®nom¯nes dangereux potentiels pouvant affecter un parc 
®olien. Cet inventaire se base sur le retour dôexp®rience de la fili¯re ®olienne tel que pr®sent® dans le guide technique de conduite de lô®tude de dangers [19].  

Plusieurs sources ont ®t® utilis®es pour effectuer le recensement des accidents et incidents au niveau fran­ais. Il sôagit ¨ la fois de sources officielles, dôarticles 
de presse locale ou de bases de données mises en place par des associations : 
  
- Rapport du Conseil Général des Mines (juillet 2004) 
- Base de données ARIA du Ministère du Développement Durable  
- Communiqués de presse du SER-FEE et/ou des exploitants éoliens  
- Site Internet de lôassociation « Vent de Colère »  
- Site Internet de lôassociation ç F®d®ration Environnement Durable è  
- Articles de presse divers  
- Données diverses fournies par les exploitants de parcs éoliens en France 

Dans le cadre de ce recensement, il nôa pas ®t® r®alis® dôenquête exhaustive directe auprès des exploitants de parcs éoliens français. Cette démarche pourrait 
augmenter le nombre dôincidents recens®s, mais cela concernerait essentiellement les incidents les moins graves.  
 
Dans lô®tat actuel, la base de donn®es ®labor®e par le groupe de travail de SER/FEE ayant ®labor® le guide  technique dô®laboration de lô®tude de dangers 
dans le cadre des parcs éoliens [19], et complétée depuis, apparaît comme représentative des incidents majeurs ayant affecté le parc éolien français depuis 
lôann®e 2000. Lôensemble de ces sources permet dôarriver ¨ un inventaire aussi complet que possible des incidents survenus en France.  
 
Au 25 septembre 2020, environ 111 accidents (majeurs ou mineurs) ont été recensés en France, dont 84 accidents majeurs.  
 
A ce jour, si on excepte les opérations de maintenance, aucun des accidents français nôa entraîné de victime. 

 

 

TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Effondrement 
Novembre 

2000 
Port la 

Nouvelle 
Aude 0,5 1993 Non 

Le m©t dôune ®olienne sôest 
pli® lors dôune tempête suite 

à la perte d'une pale 
(coupure courant prolongée 
pendant 4 jours suite à la 

tempête) 

Tempête avec foudre 
répétée 

Rapport du CGM 
Site Vent de 

Colère 
- 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Rupture de pale 2001 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pales en bois (avec 

inserts) 
? 

Site Vent de 
Colère 

Information peu 
précise 

Effondrement 01/02/2002 Wormhout Nord 0,4 1997 Non Bris d'hélice et mât plié Tempête 
Rapport du CGM 

Site Vent du 
Bocage 

- 

Maintenance 01/07/2002 
Port la 

Nouvelle ï 
Sigean 

Aude 0,66 2000 Oui 
Grave électrisation avec 
brûlures d'un technicien 

Lors de mesures pour 
caractériser la partie 

haute dôun 
transformateur 

690V/20kV en tension. 
Le mètre utilisé par la 
victime, déroulé sur 
1,46m, sôest 

soudainement plié et 
est entré dans la zone 

du transformateur, 
créant un arc 

électrique. 

Rapport du CGM 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

Effondrement 28/12/2002 
Névian - 
Grande 
Garrigue 

Aude 0,85 2002 
Non 

Gamesa 
G52 850 

Effondrement dôune 
éolienne suite au 

dysfonctionnement du 
système de freinage 

Tempête + 
dysfonctionnement du 
système de freinage 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°42882 - 28/12/2002 - FRANCE - 11 - NEVIAN 

Dans un parc de 18 aérogénérateurs en construction, l'une des pales d'une éolienne se détache et entraîne l'effondrement du mât de 40 m. Aucun blessé n'est à 
déplorer, le technicien supervisant le fonctionnement du parc ne se trouvait pas à proximité. Selon l'exploitant qui n'avait pas encore pris possession de l'installation, une 
défaillance du système de freinage du rotor serait à l'origine du sinistre. Le vent soufflant à plus de 100 km/h ce jour-là, celui-ci aurait dû bloquer l'hélice. 
 

Rupture de pale 25/02/2002 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 
Bris de pale en bois (avec 
inserts) sur une éolienne 

bipale 
Tempête 

Article de presse 
(La Dépêche du 

26/03/2003) 

Information peu 
précise 

Rupture de pale 05/11/2003 
Sallèles-
Limousis 

Aude 0,75 1998 Non 

Bris de pales en bois (avec 
inserts) sur trois éoliennes. 

Morceaux de pales 
disséminés sur 100 m. 

Dysfonctionnement du 
système de freinage 

Rapport du CGM 
Article de presse 

(Midi Libre du 
15/11/2003) 

- 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Effondrement 01/01/2004 
Le Portel ï 
Boulogne 
sur Mer 

Pas de 
Calais 

0,75 2002 
Non 

Lagerwey 

Cassure dôune pale, chute 
du mât et  destruction totale. 
Une pale tombe sur la plage 
et les deux autres dérivent 

sur 8 km. 

Tempête 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü Accident N°26119 - 01/01/2004 au PORTEL (62) 

« Une éolienne, parmi les 4 aérogénératrices hautes de 60 m de la ferme éolienne du Portel inaugurée en mai 2002, se brise durant la nuit en entraînant la chute de sa 
génératrice et des pales du rotor. » Les aérogénératrices représentent en tout une puissance de 3 mégawatts. « Les 3 hélices de 25 m sont retrouvées sur la plage. Un 
défaut de serrage des boulons servant à relier 2 tronçons du mât (défaillance d'entretien) est sans doute à l'origine de l'incident. Selon le concepteur et gérant de cette 
ferme éolienne, le montant des dommages s'élèverait à plus de 450 000 euros. » 
Dôapr¯s lôexploitant, les éoliennes concernées étaient équipées de pales ATV de conception française (fabrication abandonnée), dont le système de fixation au rotor sôest 
avéré défectueux. 
 

Effondrement 20/03/2004 
Loon Plage 
ï Port de 

Dunkerque 
Nord 0,3 1996 

Non 
Windener

gy 

Couchage du m©t dôune des 
9 éoliennes suite à 
lôarrachement de la 

fondation 

Rupture de 3 des 4 
micropieux de la 

fondation, erreur de 
calcul (facteur de 10) 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü Accident N°29388 - 20/03/2004 à DUNKERQUE (59) 

« Le vent abat une des 9 éoliennes en service. » 
Ce 20 mars, la vitesse du vent est de 20 m/s, avec des rafales à 30 m/s. Les éoliennes de la digue du Braek sont 
arr°t®es et les pales mises en drapeau, conform®ment aux r¯gles techniques. Lô®olienne nÁ5 sôeffondre vers 17h, 
sans créer de victimes. Ce sont les fondations qui ont lâché. Dans les jours qui suivent, les 8 autres éoliennes du 
parc sont d®mont®es. Apr¯s enqu°te, il sôav¯re que la fragilisation est due ¨ une erreur de calcul dôun facteur 10 
dans le dimensionnement des fondations ! 
 
 
 
 
 
 

Rupture de pale 22/06/2004 

Pleyber-
Christ - Site 

du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 
Non 

Wind-
master 

Survitesse puis éjection de 
bouts de pales de 1,5 et 2,5 

m à 50 m, mât intact 

Tempête + problème 
d'allongement des 
pales et retrait de 

sécurité (débridage) 

Base de 
données ARIA 

- 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

 
ü N°42887 - 22/06/2004 - FRANCE - 29 - PLEYBER-CHRIST 

Par une nuit de vent fort, une pale de l'une des 5 éoliennes d'un parc se brise en heurtant le mat. Après d'autres désordres similaires (ARIA 42889), le tribunal 
administratif de Rennes annule en 2005 le permis de construire délivré en 2001. Le site est démantelé en novembre 2011. 
 

Rupture de pale 08/07/2004 

Pleyber-
Christ - Site 

du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2001 
Non 

Wind-
master 

Survitesse puis éjection de 
bouts de pales de 1,5 et 
2,5m à 50m, mat intact 

Tempête + problème 
d'allongement des 
pales et retrait de 

sécurité (débridage) 

Base de 
données ARIA 

Incident identique à 
celui sô®tant produit 
15 jours auparavant 

 
ü N°42889 - 08/07/2004 - FRANCE - 29 - PLEYBER-CHRIST 

Par une matinée de vent fort, 3 morceaux de pales d'éolienne (2 de 2,5 m et 1 de 1,5 m) sont retrouvés dans un champ. Aucun blessé n'est déplorer. 
L'enchaînement de cet accident et d'un autre similaire survenu 2 semaines plus tôt (ARIA 42887) conduit le tribunal administratif de Rennes à annuler en 2005 le permis 
de construire délivré en 2001. Le site est démantelé en novembre 2011. 
 

Rupture de pale 2004 
Escales-
Conilhac 

Aude 0,75 2003 Non Bris de trois pales  
Site Vent de 

Colère 
Information peu 

précise 

Rupture de pale + 
incendie 

22/12/2004 
Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 
Non 

Jeumont 

Bris des trois pales et début 
d'incendie sur une éolienne 
(survitesse de plus de 60 

tr/min) 

Survitesse due à une 
maintenance en cours, 

problème de 
régulation, et 

dysfonctionnement du 
système de freinage 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü Accident N°29385 - 22/12/2004 à MONTJOYER (26) 

« A la suite d'un dysfonctionnement du dispositif de freinage d'une éolienne, de la fumée et un bruit inhabituel sont perceptibles. Les pompiers envoient 2 fourgons 
pompes sur les lieux et installent un périmètre de sécurité. Ils constatent que les 3 pales de l'éolienne se sont brisées, 2 sont tombées au sol désintégrées et la 3ème qui 
est cassée pend. La mise en sécurité est effective après l'arrêt de toutes les éoliennes par l'exploitant ; il n'y a aucune victime sur les lieux. En matière de sécurité une 
règle locale prévoit de respecter une distance de sécurité entre les voies de circulation et les installations d'éoliennes. Chaque éolienne développe 750 kW et est 
connectée au réseau 20 000 V. » 
Ce parc de Montjoyer-Rochefort est équipé de 23 éoliennes de type J48/750 (cf. ci-dessus). 
 

Rupture de pale 2005 Wormhout Nord 0,4 1997 Non Bris de pale  
Site Vent de 

Colère 
Information peu 

précise 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Chute de pale 08/10/2006 

Pleyber-
Christ - Site 

du 
Télégraphe 

Finistère 0,3 2004 
Non 

Wind-
master 

Chute dôune pale de 20 m 
pesant 3 tonnes 

Allongement des pales 
et retrait de sécurité 
(débridage), pas de 

REX suite aux 
précédents accidents 

sur le même parc 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°42891 - 07/10/2006 - FRANCE - 29 - PLEYBER-CHRIST 

Une pale d'une des 5 éoliennes d'un parc se décroche et chute au sol, sans faire de victime. Deux autres évènements de ce type ont déjà affecté ces aérogénérateurs en 
2004 (ARIA 42887 et 42889). L'accident se produit alors que le permis de construire du site a été annulé et qu'une nouvelle demande est en cours d'instruction. Le parc 
sera finalement démantelé en 2011. 
 

Incendie 18/11/2006 
Roquetailla

de 
Aude 0,66 2001 Oui 

Acte de malveillance: 
explosion de bonbonne de 
gaz au pied de 2 éoliennes. 
L'une d'entre elles a mis le 

feu en pieds de mat qui 
sôest propag® jusquô¨ la 

nacelle. 

Malveillance / incendie 
criminel 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°42909 - 18/11/2006 - FRANCE - 11 - ROQUETAILLADE 

Vers minuit, un incendie sur deux aérogénérateurs provoque la mise à l'arrêt de l'ensemble du parc éolien (par le système de contrôle automatique). Des chasseurs 
passant sur place le lendemain donnent l'alerte. Le feu est d'origine criminelle : des saboteurs sont entrés par effraction dans les mâts pour y placer des bouteilles de gaz 
de 13 kg, des pneus et des hydrocarbures. L'une des nacelles est totalement détruite. Sur l'autre, l'explosion de bouteille de gaz a propulsé une tôle de protection de la 
nacelle ¨ 50 m et aurait souffl® les flammes. Les d®g©ts sont estim®s ¨ 2 millions d'ú. Suite ¨ l'accident, de nombreux détecteurs de présence sont installés sur le site. 
Les deux éoliennes sont reconstruites 2 ans plus tard dans le cadre de travaux d'extension du parc. 
 

Effondrement 03/12/2006 Bondues Nord 0,08 1993 
Non 

Lagerwey 

Sectionnement du mât puis 
effondrement dôune 

éolienne dans une zone 
industrielle 

Tempête (vents 
mesurés à 137Kmh) 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°42895 - 03/12/2006 - FRANCE - 59 - BONDUES 

Une éolienne de 30 m de haut s'effondre sur la grille d'entrée d'une zone industrielle peu avant midi. L'accident ayant eu lieu un week-end, aucune victime n'est à 
déplorer. La machine installée depuis 13 ans avait fait l'objet d'un contrôle approfondi 5 mois plus tôt. Sectionnée à la base, elle doit être démontée et évacuée. Selon 
l'exploitant, la rupture se serait produite au cours de violentes rafales de vent. Ministère du développement durable - DGPR / SRT / BARPI - Page 6 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Chute de pale 31/12/2006 Ally 
Haute-
Loire 

1,5 2005 Oui 
Chute de pale lors d'un 

chantier de maintenance 
visant à remplacer les rotors 

Accident faisant suite 
à une opération de 

maintenance 

Site Vent de 
Colère 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident pendant la 

phase chantier) 

Rupture de pale 03/2007 Clitourps Manche 0,66 2005 
Non 

Vestas 
V47 660 

Rupture dôun morceau de 
pale de 4 m et éjection à 
environ 80 m de distance 

dans un champ 

Cause pas éclaircie 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü N°43107 - 02/03/2007 - FRANCE - 50 - CLITOURPS 

Une pale d'aérogénérateur se brise. Un débris long de 5 m est projeté dans un champ à 200 m du mât. Averti en fin de matinée par un riverain, le maire contacte 
l'exploitant du parc éolien dont les bureaux sont situés à Montpellier. Celui-ci dépêche sur site son agent de maintenance local afin d'arrêter l'éolienne endommagée qui a 
continué à fonctionner. 
 

Maintenance - 
Incendie 

1/8/2007 

Corbières-
Maritime 

- 
Port la 

Nouvelle / 
Sigean 

Aude 8,8 

1991 - 
1993 - 
2000 

Non 
Gamesa 

G47 
Vestas 

V39 V25 

Incendie pendant une 
maintenance 

- Engie Green - 

Chute d'élément 11/10/2007 Plouvien Finistère 1,3 2007 
Non 

Siemens 
SWT 1.3 

Chute d'un élément de la 
nacelle (trappe de visite de 

50 cm de diamètre) 

Défaut au niveau des 
charnières de la 
trappe de visite.  

Correctif appliqué et 
retrofit des boulons de 
charnières effectué sur 

toutes les machines 
en exploitation. 

Base de 
données ARIA 

- 

 

ü N°42896 - 11/10/2007 - FRANCE - 29 - PLOUVIEN 
Dans la matinée, un chasseur traversant un parc d'aérogénérateurs découvre une pièce métallique de 50 cm de diamètre. Il alerte un voisin puis la gendarmerie en fin de 
journée. Il s'agit d'une trappe de visite de 50 cm de diamètre tombée de la nacelle d'une éolienne située 70 m plus haut. Celle-ci est mise à l'arrêt. L'exploitant identifie 
une défaillance de la charnière de la trappe et modifie l'ensemble des charnières du parc. 
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TYPE D'ACCIDENT DATE 
NOM DU 

PARC 
DEPARTE

MENT 

PUISSA

N-CE 

(EN 

MW) 

MISE EN 

SERVICE 

TECHNO-
LOGIE 

RECENTE 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE 

L'ACCIDENT ET DEGATS 
CAUSE PROBABLE DE 

L'ACCIDENT 
SOURCE(S) DE 

LôINFORMATION 

COMMENTAIRE PAR 

RAPPORT A 

LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

Emballement 10/03/2008 Dinéault Finistère 0,3 2002 

Non 
Wind-
master 

28 

Emballement de l'éolienne 
mais pas de bris de pale 

Tempête + système de 
freinage hors service 
(boulon manquant) 

Base de 
données ARIA 

Non utilisable 
directement dans 
lô®tude de dangers 
(événement unique 

et sans répercussion 
potentielle sur les 

personnes) 

 
ü Accident N°34340 - 10/03/2008 à DINEAULT (29) 

« L'une des 4 éoliennes installées depuis les années 2000 sur les hauteurs de Dinéault devient incontrôlable. Des coupures de courant dues à des vents de tempête 
soufflant à plus 100 km/h ont effectivement endommagé le dispositif d'arrêt automatique des pales prévu en cas de vents trop violents. Un bruit assourdissant est relevé, 
mais toute intervention humaine se révèle trop risquée tant que la tempête ne s'est pas calmée. En accord avec les services préfectoraux et la gendarmerie, la 
municipalité prend un arrêté pour établir un large périmètre de sécurité autour de l'installation et interdire les accès piéton et la circulation, aucune habitation n'étant 
implantée à proximité immédiate de ce site de production d'électricité. Chaque pale mesure 12,50 m, le risque redouté étant que l'une d'entre elles se détache et soit 
projetée au loin sous les bourrasques de vent. L'une de ces pales avait d'ailleurs commencé à se plier, risquant de frotter contre le mât. » 
 

Collision avion 04/2008 Plouguin Finistère 2 2004 Non 

L®ger choc entre lôaile dôun 
bimoteur Beechcraftch 

(liaison Ouessant-Brest) et 
une pale dô®olienne ¨ lôarr°t. 
Perte dôune pi¯ce de 
protection au bout dôaile. 
Mise ¨ lôarr°t de la machine 

pour inspection. 

Mauvaise météo, 
conditions de vol 
difficiles (sous le 

plafond des 1000m 
imposé par le survol 

de la zone) et faute de 
pilotage (altitude trop 

basse) 

Base de 
données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident 

aéronautique) 

 
ü N°42884 - 04/04/2008 - FRANCE - 29 - PLOUGUIN 

Dans l'après-midi, l'aile d'un bimoteur de tourisme léger heurte une pale d'éolienne. Aucun blessé n'est à déplorer. Le pilote, unique passager de l'appareil, réussit à 
atterrir sur l'aéroport de Brest-Guivapas et déclare l'incident aux autorités de l'aviation civile. Les gendarmes localisent l'éolienne et l'entreprise chargée de sa 
maintenance est contactée pour l'arrêter et pratiquer une expertise. Les mauvaises conditions météos (selon la préfecture, des "entrées maritimes" rendaient les 
conditions de vol difficile) ont conduit le pilote à voler au-dessous de l'altitude autorisée. 
 

Rupture de pale 19/07/2008 
Erize-la-
Brûlée - 

Voie Sacrée 
Meuse 2 2007 

Oui 
Gamesa 

G90 

Chute de pale et projection 
de morceaux de pale suite à 

un coup de foudre 

Foudre + défaut de 
pale 

Base de 
données ARIA 

- 
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NOM DU 
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LôUTILISATION DANS 

LôETUDE DE DANGERS 

 
ü N°42904 - 19/07/2008 - FRANCE - 55 - ERIZE-LA-BRULEE 

En fin d'après-midi, une trentaine de débris en fibre de verre est retrouvée au sol à 150 m d'un éolienne. Le maire prévient la préfecture de la Meuse et la Protection civile 
vers 19h15 et l'équipe de permanence de la société exploitant le parc arrête l'éolienne à 19h45. Les projectiles, dont le plus gros mesure 5 m de long et pèse 50 kg, 
proviennent de l'extrémité d'une pale touchée par la foudre. 
 

Incendie 28/08/2008 Vauvillers Somme 2 2006 
Oui 

Vestas 
V80 2.0 

Incendie de la nacelle 
Problème au niveau 

d'éléments 
électroniques 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°43109 - 21/08/2008 - FRANCE - 80 - VAUVILLERS 

Un incendie se déclare dans la matinée sur des éléments électroniques dans la nacelle d'une éolienne. Par manque de combustible, les flammes s'éteignent avant 
l'arrivée des secours. L'éolienne dont le mât mesure 100 m de haut est détruite mais la vingtaine d'autres générateurs du parc continue à fonctionner sans incidence sur 
le réseau de distribution d'électricité. 
 

Chute de pale 26/12/2008 
Raival - 

Voie Sacrée 
Meuse 2 2007 Oui Chute de pale  

Communiqué de 
presse exploitant 
Article de presse 

(l'Est 
Républicain) 

- 

Maintenance 26/01/2009 Clastres Aisne 2,75 2004 

Non 
Neg 

Micon 
 

Accident électrique ayant 
entraîné la brûlure de deux 

agents de maintenance 

Accident électrique 
(explosion d'un 
convertisseur) 

Base de 
données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

 
ü Accident N°35814 - 26/01/2009 à CLASTRES (02) 

« Deux techniciens sont électrisés vers 19 h lors de la maintenance de compteurs électriques implantés au 1er niveau d'une éolienne. Gravement brûlés au 3ème degré 
et sur plus de 50 % du corps, ils sont transportés à l'hôpital en ambulance escortée par la gendarmerie, l'hélicoptère des secours ne pouvant décoller en raison des 
conditions météorologiques. Les 2 employés portaient leur harnais de sécurité et les compteurs étaient accessibles par un escalier extérieur. Une enquête est effectuée 
pour déterminer les conditions de l'accident. » 
 

Rupture de pale 08/06/2009 Bolléne Vaucluse 2,3 2009 Oui 
Bout de pale d'une éolienne 

ouvert 
Coup de foudre sur la 

pale 
Interne exploitant 

Non utilisable dans 
les chutes ou les 

projections (la pale 
est restée 

accrochée) 
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LôETUDE DE DANGERS 

Incendie 21/10/2009 
Froidfond - 
Espinassièr

e 
Vendée 2 2006 Oui Incendie de la nacelle 

Court-circuit dans 
transformateur sec 

embarqué en nacelle ? 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°42906 - 21/10/2009 - FRANCE - 85 - FROIDFOND 

Un feu se déclare vers 20 h sur l'une des 9 éoliennes de 2 MW d'un parc mis en service 3 ans plus tôt. Les aérogénérateurs sont mis à l'arrêt par le système de contrôle 
automatique. Les pompiers éteignent l'incendie à 23 h. L'exploitant précise dans un communiqué de presse qu'à l'exception de l'éolienne détruite, aucun autre dommage 
n'a été observé. Un court-circuit dans le transformateur sec embarqué en nacelle serait à l'origine du sinistre. 
 
 

Incendie 30/10/2009 Freyssenet Ardèche 2 2005 
Oui 

Vestas 
Incendie de la nacelle 

Court-circuit faisant 
suite à une opération 

de maintenance 
(problème sur une 
armoire électrique) 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü Accident N°37601 - 30/10/2009 à FREYSSENET (07) 

« Un feu se déclare vers 18h20 au sommet du rotor d'une éolienne de 70 m de haut, mise en service en 2005. Les secours n'engagent pas de moyens d'extinction mais 
mettent en place un périmètre de sécurité de 250 m et surveillent l'évolution du sinistre. Le matériel, en fibre de carbone et de verre, fond sous l'effet de la chaleur en 
dégageant de la fumée et en générant des nuisances olfactives perceptibles dans la vallée de l'Ouvèze. Devant le risque de détachement des pales, le lieu est sécurisé 
et la circulation interrompue sur la route proche pendant une semaine. Le réseau électrique de l'ensemble du parc éolien (5 aérogénérateurs) est coupé, empêchant le 
fonctionnement des signaux lumineux préventifs pour les aéronefs. Selon l'exploitant, un court-circuit faisant suite à une opération de maintenance serait à l'origine du 
sinistre. » 
 

Maintenance 20/04/2010 Toufflers Nord 0,15 1993 Non 
Décès d'un technicien au 
cours d'une opération de 

maintenance 
Crise cardiaque 

Article de presse 
(La Voix du Nord 

20/04/2010) 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 
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Effondrement 30/05/2010 
Port la 

Nouvelle 
Aude 0,2 1991 Non 

Effondrement  d'une 
éolienne 

Le rotor avait été 
endommag® par lôeffet 
dôune survitesse. La 

dernière pale (entière) 
a pris  le vent créant 

un balourd. Le 
sommet de la tour a 
plié et est venu buter 

contre la base 
entrainant la chute de 

lôensemble. 

Interne exploitant - 

Incendie 19/09/2010 
Montjoyer-
Rochefort 

Drôme 0,75 2004 
Non 

Jeumont 

Emballement de deux 
éoliennes et incendie des 

nacelles. 

Maintenance en cours, 
problème de 

régulation, freinage 
impossible, évacuation 

du personnel, 
survitesse de +/- 60 

tr/min 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü Accident N° 38999 ï 19/09/2010 à Rochefort en Valdaine (26). 

Vers 10 h un feu se déclare simultanément sur 2 éoliennes hautes de 45 m et distantes de 3 km. L'une se disloque et projette des débris entrainant 2 incendies de 
végétation sur 3 500 et 1 500 m². Les pompiers établissent un périmètre de sécurité et éteignent les flammes vers 11 h. Des techniciens de maintenance se rendent sur 
place. Selon les secours qui ont constaté de forts coups de vent ce jour-là, le dysfonctionnement des freins hydrauliques automatiques sur 2 éoliennes aurait conduit à 
leur emballement et à l'incendie.  
é 
 

Maintenance 15/12/2010 
Pouillé-les-

Côteaux 

Loire 
Atlantiqu

e 
2,3 2010 

Oui 
Enercon 

E70 
2.3 MW 

Chute de 3 m d'un 
technicien de maintenance 
à l'intérieur de l'éolienne. 
L'homme de 22 ans a été 
secouru par le GRIMP de 

Nantes. Aucune fracture ni 
blessure grave. 

 
Base de 

données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

 
ü Accident N° 39464 ï 15/12/2010 à POUILLE-LES-COTEAUX (44) 

« A 10 h, un employé chargé de la maintenance d'une éolienne fait une chute de 3 m à l'intérieur de la nacelle, située à 98 m du sol. Le technicien est gravement blessé 
au dos mais ne présente ni fracture ni atteinte de la moelle épinière. Une équipe du GRIMP l'évacue par l'extérieur de l'éolienne et le transfère dans un hôpital à Nantes » 
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Transport 10/02/2011 
Non 

communiqu
é 

Seine-
Maritime 

- - - 

Lors du levage dô®l®ments 
dô®oliennes, 1 docker 

intérimaire est tué, écrasé 
entre 2 pylônes. 

Non précisée 
Base de 

données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident de 

transport hors site 
éolien) 

Transport 31/05/2011 Mesvres 
Saône-
et-Loire 

- - - 

Collision entre un train 
régional et un convoi 

exceptionnel transportant 
une pale dô®olienne, au 
niveau dôun passage ¨ 
niveau. Aucun blessé. 

 
Article de presse 
(Le Bien Public 

01/06/2011) 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident de 

transport hors site 
éolien) 

Rupture de pale 14/12/2011 
Non 

communiqu
é 

Non 
communi

qué 
2,5 2003 Oui 

Pale endommagée par la 
foudre. Fragments retrouvés 
par lôexploitant agricole ¨ 
une distance nôexc®dant 

pas 300 m. 

Foudre Interne exploitant 
Information peu 
précise sur la 
distance dôeffet 

Incendie 03/01/2012 
Non 

communiqu
é 

Non 
communi

qué 
2,3 2006 Oui 

Départ de feu en pied de 
tour. Acte de vandalisme : la 
porte de lô®olienne a ®t® 

découpée pour y introduire 
des pneus et de lôhuile que 
lôon a essay® dôincendier. Le 
feu ne sôest pas propag®, 

dégâts très limités et 
restreints au pied de la tour. 

Malveillance / incendie 
criminel 

Interne exploitant 

Non utilisable 
directement dans 
lô®tude de dangers 

(pas de propagation 
de lôincendie) 

Rupture de pale 04/01/2012 Widehem 
Pas-de-
Calais 

0,75 2000 
Non 

Jeumont 

Bris de pales, dont des 
fragments ont été projetés 

jusqu'à 380 m. 
Aucun blessé et aucun 

dégât matériel (en dehors 
de lô®olienne). 

Tempête + panne 
dô®lectricit® 

Base de 
données ARIA 

- 
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ü Accident N°41578 - 04/01/2012 - FRANCE - 62 - WIDEHEM 

Alors que le vent souffle en rafales à plus de 100 km/h, les 6 éoliennes d'un parc se mettent en arrêt de sécurité vers 20h50. Sur l'une d'elles, une pale se disloque, 
percute le mât puis une seconde pale. Des débris sont projetés à 160° jusqu'à 380 m sur 4,3 ha. Des usagers de l'A16 voisine signalent l'accident à l'aube. Sur place à 
8h30, la force publique met en place un périmètre de sécurité. La vitesse sur l'autoroute est localement réduite à 90 km/h. La dépose des pales endommagées débute le 
09/01. Les 5,4 t de déchets industriels banals, soit 35 m³, sont éliminées par la filière adaptée. 
é 
 

Maintenance 06/02/2012 
Lehaucourt-

Gricourt 
Aisne 2 2008 

Oui 
Vestas 

V80 
2 MW 

Lors dôune op®ration de 
maintenance dans la 

nacelle, un arc électrique 
(690 V) blesse deux sous-
traitants, l'un gravement et 

l'autre légèrement. 

Non précisée 
Base de 

données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

 
ü Accident N°41628 - 06/02/2012 - FRANCE - 02 - LEHAUCOURT 

Vers 11 h au cours d'une opération de maintenance dans la nacelle d'une éolienne de 100 m de hauteur, un arc électrique (690 V) blesse deux sous-traitants, l'un 
gravement (brûlures aux mains et au visage) et l'autre légèrement (brûlures aux mains). Les 2 victimes descendent par leurs propres moyens. Les pompiers hospitalisent 
l'employé le plus gravement atteint et s'assurent qu'il n'y a plus de risque dans la nacelle. Le maire s'est rendu sur place. La gendarmerie et l'inspection du travail 
effectuent des enquêtes. Les victimes portaient leurs EPI lors des faits. Un accident similaire s'était produit en 2009 (ARIA 35814). 
 

Rupture de pale 11/04/2012 
Corbières-
Maritimes 

Aude 0,66 2000 Non 

Projection ¨ 20 m dôun 
débris de pale long de 15 m. 

Aucun blessé et aucun 
dégât matériel (en dehors 

de lô®olienne). 

Foudre 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü N°43841 - 11/04/2012 - FRANCE - 11 - SIGEAN 

Une éolienne se met en arrêt automatique suite à l'apparition d'un défaut à 10 h. Des agents de maintenance la réarment à 12h14. Un défaut de vibration apparaît 11 
minutes plus tard. Sur place, les techniciens constatent la présence d'un impact sur le mât et la projection à 20 m d'un débris de pale long de 15 m. Un périmètre de 
sécurité de 100 m est mis en place et l'éolienne est mise en sécurité (pales en drapeau). Au moment de l'accident, la vitesse du vent était de 10 à 12 m/s. L'inspection 
des installations classées a été informée. L'expertise d'assurance attribue l'accident à un impact de foudre sur l'éolienne. Un an plus tard, celle-ci est toujours arrêtée. 
 

Chute de pale 18/05/2012 
Chemin 
dôAblis 

Eure-et-
Loir 

2 2008 
Oui 

Repower 
MM92 2.0 

Une des trois pales de 
lô®olienne sôest d®croch®e. 

Aucun blessé et aucun 
dégât matériel (en dehors 

de lô®olienne). 

Rupture du roulement 
qui raccordait la pale 
au rotor. Présence de 
traces de corrosion. 

Base de 
données ARIA 

- 
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ü Accident N°42919 - 18/05/2012 - FRANCE - 28 - FRESNAY-L'EVEQUE 

Dans un parc de 26 éoliennes de 2 MW mis en service en 4 ans plus tôt, la détection vers 3 h par le système de supervision d'une oscillation anormale d'un 
aérogénérateur provoque sa mise à l'arrêt. L'équipe de maintenance d'astreinte constate à 8 h la chute d'une pale (9 t, 46 m) au pied de l'installation et la rupture du 
roulement qui raccordait la pale au hub. Le pied de mat se situe à 190 m de la D389 et à 400 m de l'A10.  
é 
 

Effondrement  30/05/2012 
Corbières-
Maritimes 

Aude 0,2 1991 
Non 

Vestas 
V25 200 

Les rafales de vent à 130 
km/h observées durant la 

nuit ont provoqué 
l'effondrement de la tour en 

treillis de 30 m de haut. 

Tempête 
Base de 

données ARIA 
- 

 

ü Accident N°43110 - 30/05/2012 - FRANCE - 11 - PORT-LA-NOUVELLE 
Un promeneur signale à 7h30 la chute dune éolienne. Les rafales de vent à 130 km/h observées durant la nuit ont provoqué l'effondrement de la tour en treillis de 30 m 
de haut. Construit en 1991, l'aérogénérateur de 200 kW faisait partie des premières installations de ce type en France. Il était à l'arrêt pour réparations au moment des 
faits. Le site, ouvert au public, est sécurisé. 
 

Rupture de pale 01/11/2012 

Rézentières
-

Vieillespess
e 

Cantal 2,5 2011 
Oui 

Nordex 
N90 2.5 

Un élément de 400 g 
constitutif d'une pale 

d'éolienne est projeté à 
70 m du mât. 

Non précisée 
Base de 

données ARIA 
- 

 

ü Accident N°43120 - 01/11/2012 - FRANCE - 15 - VIEILLESPESSE 
Un élément de 400 g constitutif d'une pale d'éolienne est projeté à 70 m du mât, à l'intérieur de la parcelle clôturée du parc de 4 aérogénérateurs de 2,5 MW mis en 
service en 2011. 
 

Incendie 05/11/2012 
Corbières-
Maritimes 

Aude 0,66 2000 
Non 

Vestas 
V47 660 

Lôincendie sôest d®clar® en 
partie basse de lô®olienne. 
Les flammes ont ensuite 

atteint la nacelle. 

Non précisée 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü Accident N°43228 - 05/11/2012 - FRANCE - 11 - SIGEAN 

Un feu se déclare vers 17 h sur une éolienne de 660 kW au sein d'un parc éolien ; un voisin donne l'alerte à 17h30. Des projections incandescentes enflamment 80 m² de 
garrigue environnante. Les pompiers éteignent l'incendie vers 21h30. L'exploitant met en place un balisage de sécurité à l'aube le lendemain. A la suite de la chute d'une 
pale à 15h20, un gardiennage 24 h / 24 est mis en place.  
é 
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Chute de pale 06/03/2013 

Roquetailla
de - 

Escales-
Conilhac 

Aude 0,75 2003 
Non 

Jeumont 
J48 750 

Une des trois pales de 
lô®olienne sôest d®croch®e. 

Aucun blessé et aucun 
dégât matériel (en dehors 

de lô®olienne). 

Problème de fixation 
de la pale. 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°43576 - 06/03/2013 - FRANCE - 11 - CONILHAC-DE-LA-MONTAGNE 

A la suite d'un défaut de vibration détecté à 19h05, une éolienne se met automatiquement à l'arrêt. Sur place le lendemain à 9 h, des techniciens du constructeur trouvent 
au sol l'une des 3 pales qui s'est décrochée avant de percuter le mât. L'éolienne est mise en sécurité (2 pales restantes mises en drapeau, blocage du rotor, inspection 
du moyeu).  
é 

 

Incendie 17/03/2013 

Fère-
Champenoi

se-Euvy-
Corroy 

Marne 2,5 2011 
Oui 

GE 100 
2.5 

Lôincendie sôest d®clar® 
dans la nacelle de 

lô®olienne. Lôincendie a 
entrainé la chute dôune des 

trois pales. 

Non communiquée 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü N°43630 - 17/03/2013 - FRANCE - 51 - EUVY 

Des usagers de la N4 signalent vers 15h30 un feu dans la nacelle d'une éolienne. L'exploitant arrête 7 des 18 aérogénérateurs du parc. Un périmètre de sécurité de 150 
m est mis en place. Le sinistre émet une importante fumée. Une des pales tombe au sol, une autre menace de tomber. Des pompiers spécialisés dans l'intervention en 
milieux périlleux éteignent le feu en 1 h.  
é 

 

Foudre 20/06/2013 
Labastide-

sur-
Besorgues 

07   
Oui 

Enercon 
E44 900 

Pale déchirée par la foudre Foudre 
Base de 

données ARIA 
 

 
ü N°45016 - 20/06/2013 - FRANCE - 07 - LABASTIDE-SUR-BESORGUES 

Un impact de foudre endommage vers 15h30 une éolienne : une pale est déchirée sur 6 m de longueur, le boîtier basse tension et le parafoudre en tête d'installation au 
poste de livraison sont détruits. Des installations du réseau électrique et téléphonique sont également endommagées. L'éolienne est mise en sécurité et un périmètre de 
sécurité est établi. La municipalité, l'aviation civile (défaut de balisage), les services de l'électricité et du téléphone, la société en charge de la maintenance et l'inspection 
des installations classées sont informés. L'impact enregistré le plus proche de l'éolienne au moment de l'orage est donné avec une intensité de 94 kA. L'exploitant change 
les 3 pales et redémarre l'éolienne le 02/08/13. Le fabricant de l'éolienne indique que ce type d'incident est exceptionnel (incursion d'un arc électrique dans la pale 
conduisant à une montée en pression de l'air intérieur), aucune dérive fonctionnelle du système parafoudre n'ont été trouvées. 
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Maintenance 01/07/2013 
Haut-

Languedoc 
Hérault 1,3 2006 

Non 
Siemens 
SWT62 

Un opérateur remplissant un 
r®servoir dôazote sous 

pression dans une éolienne 
est blessé par la projection 

dôun ®quipement. 

Erreur de maintenance 
Base de 

données ARIA 

Ne concerne pas 
directement lô®tude 

de dangers 
(accident sur le 
personnel de 
maintenance) 

 
ü N°44150 - 01/07/2013 - FRANCE - 34 - CAMBON-ET-SALVERGUES 

Au cours d'une opération de maintenance dans le hub d'une éolienne (nez qui sert de local technique), un opérateur est blessé par la projection d'une partie amovible de 
l'équipement sur lequel il intervient. L'intervention porte sur l'appoint en azote d'un accumulateur sous pression. Cet accumulateur est un cylindre de 10 L comportant 
deux compartiments : l'un contient de l'huile reliée au circuit hydraulique des pales de l'éolienne et l'autre de l'azote sous environ 100 bar de pression.  
é 

 

Maintenance 03/08/2013 Moréac Morbihan 0,04 2000 Non 

Une nacelle élévatrice 
utilisée pour une 

intervention de maintenance 
sur une éolienne perd 270 l 
dôhuile hydraulique. 

Erreur de maintenance 
Base de 

données ARIA 

Non utilisable 
directement dans 
lô®tude de dangers 
(événement unique 

et sans répercussion 
potentielle sur les 

personnes) 

Incendie 09/01/2014 
Vent de 

Thiérache 
02 

Ardenne
s 

2,5 2013 

Oui 
Nordex 
N100 
2.5 

Lôincendie sôest d®clar® 
dans la tour de lô®olienne, 
au niveau des câbles de 
puissance puis sôest 

propagé le long du mât pour 
atteindre la nacelle qui a 

pris feu. 

Défaillance électrique 
Base de 

données ARIA 
- 

 
ü N°44831 - 09/01/2014 - FRANCE - 08 - ANTHENY 

Un feu se déclare vers 18 h au niveau de la partie moteur d'une éolienne de 2,5 MW. Le parc éolien est isolé électriquement. Un périmètre de sécurité de 300 m est 
instauré. Le feu s'éteint de lui-même vers 20 h. La nacelle est détruite, le rotor est intact. Le balisage aéronautique de la machine étant hors-service, les services de 
l'aviation civile sont alertés. La presse évoque un incident électrique pour expliquer le départ de feu.L'éolienne sinistrée est démantelée le 17/06 par basculement à 
l'explosif. Cette opération nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité d'un kilomètre. 

 

Chute de pale 20/01/2014 
Corbières-
Maritimes 

Aude 0,660 2000 
Non 

Vestas 
V39 

Une des trois pales de 
lô®olienne sôest d®croch®e. 

Aucun blessé et aucun 
dégât matériel (en dehors 

de lô®olienne). 

Problème de fixation 
de la pale. 

Base de 
données ARIA 

- 
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ü N°44870 - 20/01/2014 - FRANCE - 11 - SIGEAN 

Une des éoliennes d'un parc s'arrête automatiquement à 3h09 à la suite d'un défaut "vibration". Sur place à 9h30, les techniciens de maintenance (assurée par le 
fabricant des éoliennes) retrouvent une pale de 20 m au pied du mât. Les 2 autres pales sont toujours en place. Un périmètre de sécurité de 100 m est établi autour de 
l'éolienne et surveillé par une société de gardiennage pour éviter l'intrusion de tiers.  
é 

Projection dô®l®ment 29/6/2014 Fitou 11  2002 
Non 

Nordex 
N60 1.3 

Projection dôun ®l®ment  Engie Green  

Chute de pale 14/11/2014 
St-Cirgues-

en-
Montagne 

07   
Oui 

Senvion 
MM82 

Chute dôune pale lors dôun 
orage. Débris projetés à 150 

m 
Expertise 

Base de 
données ARIA 

 

 
ü N°45960 - 14/11/2014 - FRANCE - 07 - SAINT-CIRGUES-EN-MONTAGNE 

La pale d'une éolienne chute vers 15h10 lors d'un orage. Des rafales de vent atteignent les 130 km/h. L'élément principal chute au pied de l'éolienne, mais certains débris 
sont projetés à 150 m. Les secours établissent un périmètre de sécurité et ferment la voie d'accès. L'exploitant sécurise la pale endommagée et bloque la rotation de la 
nacelle. L'installation est expertisée et les 8 autres éoliennes du parc sont inspectées. 
 

Projection dô®l®ment 05/12/2014 Fitou 11  2002 
Non 

Nordex 
N60 1.3 

Extr®mit® dôune pale 
projetée à 80 m 

Décollement de fibre 
de verre 

Base de 
données ARIA 

- 

 
ü N°46030 - 05/12/2014 - FRANCE - 11 - FITOU 

A leur arrivée dans un parc éolien, des techniciens de maintenance constatent que l'extrémité d'une pale d'une éolienne est au sol. Il s'agit d'une des 2 parties de 
l'aérofrein de la pale. Cette partie, en fibre de verre, mesure 3 m de long. Elle est retrouvée à 80 m du mât. La seconde partie de l'aérofrein constitue sa partie mécanique 
interne. Ces éléments là sont encore en place sur la pale. L'éolienne est arrêtée et mise en sécurité, la pale endommagée 
vers le bas. L'exploitant effectue une inspection visuelle des pales des 8 autres éoliennes du parc. En première approche, l'exploitant attribue l'incident à une défaillance 
matérielle ou à un décollage sur les plaques en fibre de verre. Les morceaux récupérés au sol sont envoyés au centre de maintenance de l'exploitant pour expertise. 
 

Incendie 29/01/2015 Remigny 02   
Oui 

Siemens 
SWT 2.3 

Incendie en phase de test 
avant mise en service 

Défaut dôisolation 
Base de 

données ARIA 
Phase de test 
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ü N°46304 - 29/01/2015 - FRANCE - 02 - REMIGNY 

A 6h25 un feu se déclare dans une éolienne. Celle-ci est automatiquement mise à l'arrêt sur alarme du détecteur de fumée. Sur place à 7h30, des employés constatent la 
présence de flammes et de fumée. Ils alertent les pompiers. A cause des fumées, ces derniers ne parviennent pas à approcher de la source de l'incendie. Ils doivent 
attendre leur dissipation. A 9h20 ils réussissent à progresser dans l'éolienne et éteignent l'incendie. Les dommages matériels sont estimés à 150 ke. Les 1 500 l d'eau 
utilisés pour le nettoyage sont pompés.  
.... 
 

Incendie 06/02/2015 Lusseray 79   
Enercon 

E82 
Départ de feu dans une 

armoire électrique 
Court-circuit pendant 

maintenance 
Base de 

données ARIA 
Maintenance 

 
ü N°46237 - 06/02/2015 - FRANCE - 79 - LUSSERAY 

Vers 15h30, un feu se déclare dans une éolienne, au niveau d'une armoire électrique où interviennent 2 techniciens.Ces derniers éteignent l'incendie avec 2 extincteurs. 
L'éolienne est hors service le temps des réparations 
 
 

Chute de pale 5/4/2015 
Roquetailla

de  
Aude 0,75 2003 

Non 
Jeumont 
J48 750 

Chute de pale - Engie Green - 

Projection 
d'élément 

19/5/2015 Fitou Aude 0,75 2002 
Non 

Nordex 
N60 1.3 

Projection dôun ®l®ment  Engie Green  

Projection 
d'élément 

20/5/2015 Fitou Aude 0,75 2002 
Non 

Nordex 
N60 1.3 

Projection dôun ®l®ment  Engie Green  

Incendie 24/08/2015 SANTILLY 28  2006 
Nordex 

N90 
Départ de feu dans la 

génératrice 
- 

Base de 
données ARIA 
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ü N°47062 - 24/08/2015 - FRANCE - 28 - SANTILLY 

Un feu se déclare vers 13h30 sur le moteur d'une éolienne situé à 90 m de hauteur. La nacelle étant trop haute pour la grande échelle des pompiers, ces derniers 
décident de laisser brûler le foyer sous surveillance. Les chemins menant à l'éolienne sont interdits à la circulation. 
 
 

Chute de pale 10/11/2015 

MENIL-
LA-

HORGNE 

55  2007 
Senvion 
Repower 
MD 77 

Chute et destruction  du 
rotor complet 

Défaut métallurgique 
sur lôarbre lent 

Base de 
données ARIA 

 

 
ü N°47377 - 10/11/2015 - FRANCE - 55 - MENIL-LA-HORGNE 

Vers 22h30, les 3 pales et le rotor d'une éolienne, dont la nacelle se situe à 85 m de haut, chutent au sol. Le transformateur électrique, à son pied, est endommagé. De 
l'huile s'en écoule mais reste confinée dans la rétention. Le centre de supervision à distance du parc constate la perte de communication avec l'éolienne. Il la découple du 
réseau. Le lendemain, les agents de maintenance constatent sur place la rupture du rotor. Ils sécurisent la zone. Les 6 autres éoliennes du parc sont mises à l'arrêt. Les 
débris, disséminés sur 4 000 m², sont ramassés. 
... 
 
 

Chute dô®l®ment 07/02/2016 

CONILHAC
-

CORBIERE
S 

11  2014 
Enercon 

E70 
2,3MW 

Chute de lôa®rofrein dôune 
pale 

Rupture dôun cable 
Base de 

données ARIA 
 

 
ü N°47675 - 07/02/2016 - FRANCE - 11 - CONILHAC-CORBIERES 

Vers 11h30, l'aérofrein d'une des 3 pales d'une éolienne se rompt et chute au sol. L'exploitant procède à l'arrêt de l'ensemble du parc éolien à distance. Les secours 
sécurisent les lieux. Les premières investigations indiqueraient qu'un point d'attache du système mécanique de commande de l'aérofrein (système à câble) se serait 
rompu, ce qui aurait actionné l'ouverture de l'aérofrein. Du fait des fortes charges présentes sur le rotor, l'axe en carbone qui maintient l'aérofrein à la pale et/ou le point 
d'ancrage de cet axe, se serait alors rompu. Une campagne de contrôle des pales, aérofreins et de la chaîne de sécurité de chaque éolienne est réalisée. 
 
 

Projection de pale 08/02/2016 DINEAULT 29  1999 
Windmast
er 300 kW 

Rupture dôune pale Forte tempête 
Base de 

données ARIA 
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ü N°47680 - 08/02/2016 - FRANCE - 29 - DINEAULT 

Lors d'une tempête, des vents à 160 km/h endommagent une éolienne : une pale chute au sol, une autre se déchire. La pale rompue est retrouvée à 40 m du pied du 
mat. Dans les 2 cas, les manchons des pales sont restés arrimés au moyeu. L'exploitant met en sécurité les 4 éoliennes du parc. Les secours établissent un périmètre de 
sécurité de 350 m. L'éolienne, de 29 m de hauteur, datait de 1999 (puissance unitaire de 300 kW). 
 

Projection de pale et 
dô®l®ments 

07/03/2016 CALANHEL 22  2009 
Gamesa 

G58 

Chute dôune pale et 
projection dô®l®ments 

mécaniques 

Rupture du système 
dôorientation de la pale 

Base de 
données ARIA 

 

 
ü N°47763 - 07/03/2016 - FRANCE - 22 - CALANHEL 

Vers 18 h, une des pales d'une éolienne se rompt et chute à 5 m du pied du mât. La turbine s'arrête automatiquement. L'exploitant est alerté par un agriculteur. Un 
intervenant se rend sur place et constate les dégâts. Le mât est endommagé dans sa partie haute, causé par un choc avec la pale, sans présenter de risque de chute. Il 
balise la zone pour prévenir des chutes possibles d'éléments du rotor. 8 autres turbines du parc sont mises à l'arrêt. Les gros débris composés de matériaux composites 
et d'éléments mécaniques métalliques, projetés sur 50 m, sont regroupés pour expertise. A l'origine, une rupture du système d'orientation. L'inspection des éléments 
mécaniques au sol et du rotor permet d'envisager une défaillance du système d'orientation de la pale. L'éolienne avait fait l'objet d'une maintenance complète en 
septembre 2015.  
 

Ecoulement dôhuile 28/5/2016 JANVILLE 28  2007 
Nordex 

N90 
Ecoulement dôhuile sous la 

nacelle 
D®faillance dôun 

raccord 
Base de 

données ARIA 
 

 
ü N°48264 - 28/05/2016 - FRANCE - 28 - JANVILLE 

À 15h15, un employé constate un écoulement d'huile sous la nacelle d'une éolienne. Il arrête celle-ci et contacte l'équipe de maintenance. Arrivés à 17 h, les agents 
mettent en place des absorbants. L'écoulement d'huile est récupéré avant d'avoir atteint le sol. La défaillance d'un raccord sur le circuit de refroidissement de l'huile de la 
boîte de vitesse de l'éolienne est à l'origine de la fuite. L'installation est réparée 2 jours plus tard. L'exploitant engage une 
campagne de remplacement des raccords identiques du parc. 
 

Incendie 10/08/2016 
HESCAMP

S 
80  2008 

WinWind 
WWD64 

Départ de feu au niveau du 
rotor 

Défaillance électrique 
Base de 

données ARIA 
 

 
ü N°48426 - 10/08/2016 - FRANCE - 80 - HESCAMPS 

Vers 15 h, un feu se déclare dans la partie haute d'une éolienne, au niveau du rotor. Un technicien maîtrise l'incendie avant l'arrivée des pompiers. Il redescend seul les 
70 m de l'échelle intérieure de l'éolienne. Il est légèrement intoxiqué par les fumées. Les pompiers contrôlent l'extinction complète et procèdent à la ventilation. Une 
défaillance électrique serait à l'origine du départ de feu. 
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Incendie 18/08/2016 DARGIES 60  2014 
Enercon 

E82 
Départ de feu dans la 

nacelle 
Défaillance électrique 

Base de 
données ARIA 

 

 
ü N°48471 - 18/08/2016 - FRANCE - 60 - DARGIES 

Un technicien de maintenance d'un parc éolien constate vers 9 h qu'une éolienne ne tourne plus. Il découvre que de la fumée s'échappe de la tête de l'éolienne, à 80 m 
de haut. Des pompiers spécialisés dans les interventions en milieux périlleux effectuent une reconnaissance en partie haute de la machine. Ils ouvrent une trappe de 
ventilation. Une défaillance électrique serait à l'origine de l'incendie. L'armoire électrique ou le pupitre de commande en serait le point de départ. 

 

Depuis août 2016 :  

 

ARIA 49104 Rupture des pales d'une éolienne 12/01/2017 TUCHAN 11 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Rupture,Failure Machine: Nordex N43     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49104/         
Vers 4 h, au cours d'un épisode de vents violents, les 3 pales d'une éolienne chutent au sol. L'exploitant collecte les morceaux de fibre de carbone répartis 
autours du mat de 40 m de l'éolienne. Des impacts sur le mat sont visibles. Il met en place des barrières et un gardiennage pour en sécuriser l'accès. 
Χ 

ARIA 49151 Chute d'une pale d'une éolienne 18/01/2017 NURLU 80 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Rupture,Failure Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49151/         
Un particulier constate qu'une pale d'éolienne est tombée au sol et s'est brisée en plusieurs morceaux. Il informe l'exploitant qui arrête toutes les machines du 
parc en activité. Arrivés sur site à 11h30, des agents demandent la mise en sécurité de l'éolienne et mettent en place un périmètre de sécurité autour de la 
zone. 
Selon la presse, la tempête survenue quelques jours auparavant pourrait être à l'origine de la chute. 
Sur place le lendemain, l'inspection des installations classées constate que les 2/3 de la pale sont brisés, mais que son armature est toujours en place. 
L'essentiel des débris se situe à moins de 90 m du mât. Les débris les plus lourds sont à moins de 27 m. 

ARIA 49374 Chute d'un élément d'une pale d'éolienne 27/02/2017 TRAYES 79 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure,Action non requise (réalisée) Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49374/         
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Vers 22 h, le système d'exploitation d'un parc éolien émet des alarmes portant sur l'éolienne n°4 : mise à l'arrêt de l'éolienne et incohérence entre les vitesses 
de rotation du rotor et de l'arbre de la génératrice électrique. Le lendemain matin, l'exploitant constate sur place que les 7 derniers mètres d'une pale de 44 m, 
se sont désolidarisés. Plusieurs fragments de la pale sont projetés jusqu'à 150 m du mât, haut lui-même de 78 m. L'exploitant place les 4 éoliennes du parc en 
position de sécurité et initie des expertises. Il collecte les débris et sécurise le site. 
Χ 

ARIA 49359 Rupture d'une pale d'éolienne 27/02/2017 LAVALLEE 55 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Rupture,Failure Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49359/         
Lors d'un orage, la pointe d'une pale d'éolienne se rompt. L'extrémité, de 7 à 10 m, est retrouvée au sol, en 3 morceaux, à 200 m de l'éolienne. L'ensemble du 
parc éolien, qui compte 4 éoliennes de 2 MW et 80 m de haut, est mis à l'arrêt. Les débris sont ramassés et traités par une société spécialisée, pour expertise. 
Un orage violent s'est abattu sur la zone de 18 h à 18h30.  
Χ 

ARIA 49746 Feu dans la nacelle d?une éolienne 06/06/2017 ALLONNES 28 FRANCE 

Causes premières: Mode dégradé,Degraded mode Machine: Vestas V112     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49746/         
Vers 18 h, un feu se déclare dans la nacelle d'une éolienne. L'exploitant met en sécurité les 17 machines du parc éolien. Les secours coupent la circulation sur la 
N154. L'incendie s'éteint seul, à la fin de la combustion de la nacelle, vers 19h30. La nacelle et le rotor sont totalement calcinés. Une partie des pales ainsi que le 
haut du mât ont été touchés par l'incendie. Des éléments sont tombés au sol. L'exploitant met en place un gardiennage. 
Χ 

ARIA 49768 Chute de pale d'éolienne due à la foudre 08/06/2017 AUSSAC-VADALLE 16 FRANCE 

Causes premières: Foudre,Lightning Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49768/         
Durant la nuit lors d'un orage, une partie d'une pale d'une éolienne chute au sol. Le lendemain matin, l'exploitant arrête les 4 éoliennes de son parc. Il collecte 
les débris tombés dans une zone de 50 à 100 m du mât et met en place un balisage. Il avertit l'exploitant agricole propriétaire du champ où est installée 
l'éolienne. 
L'expertise réalisée par le fabriquant de la pale conclut qu'un impact de foudre est à l' origine de sa rupture. Survenu à 35 cm de l'extrémité, il a entraîné la 
rupture du bord de fuit, puis une déchirure du fragment. Le dispositif de protection contre la foudre ne montre pas de défaut. 

ARIA 49902 Chute d'une pale d'éolienne 24/06/2017 
CONCHY-SUR-
CANCHE 62 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Ecotecnia 80     
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https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49902/         
Vers 23h30, une pale d'une éolienne se brise au niveau de sa jonction avec le rotor dans un parc éolien. La pale chute à la verticale, au pied du mat. Les 
quelques débris projetés sont présents dans un rayon de 20 m. L'exploitant arrête l'installation ainsi que les 4 autres aérogénérateurs du site, du même modèle. 
Il met en place un périmètre de sécurité et condamne l'accès au site. 
Le vent était faible au moment de l'événement. 

ARIA 50291 Chute d'un aérofrein d'une éolienne 17/07/2017 FECAMP 76 FRANCE 

Causes premières: Mode dégradé,Degraded mode Machine: Neg Micon NM52     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50291/         
Vers 23h30, un aérofrein se détache d'une pale d'éolienne dans un parc éolien. Le lendemain matin, un agent de maintenance découvre l'équipement au pied 
du mât de 49 m. La clôture du site est endommagée. L'éolienne est arrêtée. Un arrêt pour maintenance étant programmé 6 jours après, les autres 
aérogénérateurs du site sont maintenus en fonctionnement. Durant cet arrêt, les mécanismes d'aérofreins et les pales de toutes les machines sont inspectées. 
L'aérofrein défectueux est remplacé. L'installation redémarre le 16/08/17. 
Χ 

ARIA 50898 Fuite d'huile sur une éolienne 24/07/2017 MAURON 56 FRANCE 

Causes premières: Perte de confinement , étanchéité (sans rupture) Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50898/         
Une fuite d'huile est détectée vers 17 h sur une éolienne. La rupture d'un flexible du circuit hydraulique de l'aérogénérateur en est à l'origine. Le rejet, estimé à 
5 l, s'est écoulé le long du mât et quelques gouttes sont tombées au sol. L'éolienne est arrêtée et des absorbants sont disposés au sol. Le flexible est remplacé. 
L'éolienne redémarre le lendemain. 
Une société spécialisée réalise un diagnostic de l'état des milieux sur 3 500 m² en réalisant 7 sondages du sol. Seule une zone de pollution de 2 m² sur 10 cm de 
profondeur est identifiée au pied du mât. Une société de traitement évacue ces graviers impactés. La vétusté du flexible serait à l'origine de la fuite. 

ARIA 50148 Bris d'une pale d'éolienne 05/08/2017 PRIEZ 2 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Siemens SWT 2.3     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50148/         
Vers 3 h une pale d'éolienne se brise en son milieu et tombe au sol. Les débris sont retrouvés par l'exploitant au pied du mât le matin. Il en sécurise l'accès et 
fait surveiller la zone. L'inspection des installations classées demande la mise à l'arrêt de tous les aérogénérateurs du parc dans l'attente de la compréhension 
de l'événement. 

ARIA 50694 Chute du carénage d'une éolienne 08/11/2017 ROMAN 27 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure,Mal effectuée Machine: Vestas V90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50694/         



Demande dôautorisation environnementale                                                  ETUDE DE DANGERS 

Energies et Territoires Développement         Société Parc éolien de Noroy 
Projet éolien de Noroy                                                                                 2021       Page 148 / 160 

En fin d'après-midi, le carénage de la pointe de la nacelle d'une éolienne tombe au sol dans un parc éolien. Cette pièce, en matériaux composites, mesure 2 m 
de diamètre et pèse plusieurs dizaines de kg. Elle supporte une armoire électrique. Les agents de maintenance, avertis par une alarme "arrêt automatique 
turbine" à 17h30, se rendent sur place le lendemain matin. Ils sécurisent l'accès à la zone et préviennent l'exploitant agricole de la parcelle. L'ensemble du parc 
éolien est mis à l'arrêt. 
Χ 

 

 

ARIA 50913 Chute d'une éolienne lors d'une tempête 01/01/2018 BOUIN 85 FRANCE 

Causes premières: Vent,Panne totale (HS),Action non requise (réalisée) Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50913/         
En début de matinée lors d'une tempête, le mât d'une éolienne de 60 m de haut se brise en 2. Les 55 m supérieurs de l'éolienne chutent au sol. Des débris 
s'éparpillent sur une surface assez importante. Le rotor est enfoncé dans le sol. Les pompiers mettent en place un périmètre de sécurité. L'exploitant arrête les 
7 autres éoliennes du parc. Il met en place un gardiennage. 
[ϥŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ǊŞŀƭƛǎŜ ǳƴŜ ŜȄǇŜǊǘƛǎŜ ŘŜ ƭϥŞƻƭƛŜƴƴŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ Ŝƴ нллоΣ Χ 

ARIA 50905 Chute d'une pale d'éolienne 04/01/2018 
NIXEVILLE-
BLERCOURT 55 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Défauts matériels,Hardware defects Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50905/         
Dans un parc éolien, l'extrémité d'une pale d'une éolienne de 2 MW se rompt lors d'un épisode venteux. Un morceau de 20 m chute au sol. L'exploitant sécurise 
la zone. Les morceaux les plus éloignés sont ramassés à 200 m. Un gardiennage est mis en place 24 h/24. 

ARIA 51122 Chute de l'aérofrein d'une pale d'éolienne 06/02/2018 
CONILHAC-
CORBIERES 11 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Enercon E70     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51122/         
Vers 11h30, l'aérofrein d'une pale d'éolienne chute au sol dans un parc éolien. L'équipe technique présente sur site arrête l'aérogénérateur. La zone est 
sécurisée, les débris ramassés. 
À la suite d'un défaut sur l'électronique de puissance, l'éolienne est passée en arrêt automatique par sollicitation du freinage aérodynamique. Lors de 
l'ouverture de l'aérofrein en bout de pale, son axe de fixation en carbone s'est rompu provoquant sa chute. 
Un accident similaire est survenu sur ce parc 2 ans auparavant (ARIA 47675). 

ARIA 53153 Défaillance mécanique d'une éolienne 08/03/2018 VILLERS-GRELOT 25 FRANCE 
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Causes premières: Défauts matériels,Hardware defects Machine: GE 2.75 100     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53153/         
Dans un parc de 14 éoliennes, l'alarme de suivi des vibrations de composants mobiles de l'une d'elle s'active. La machine s'arrête automatiquement. Une équipe 
de l'exploitant se rend sur place. Elle constate qu'une dent de l'arbre rapide, situé entre le multiplicateur et la génératrice, est cassée. Aucune conséquence 
n'est relevée sur d'autres composants ou l'environnement. 
Χ 

ARIA 51675 Incendies criminels dans un parc éolien 01/06/2018 MARSANNE 26 FRANCE 

Causes premières: Acte de malveillance,Malicious intent Machine: Vestas V80     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51675/         
Vers 2h30, un feu se déclare au pied d'une éolienne dans un parc composé de 8 aérogénérateurs. L'incendie se propage jusqu'à sa nacelle. Les pompiers placent 
des lances en prévention de l'extension du sinistre à la végétation car des morceaux incandescents chutent au sol. Ils maîtrisent l'incendie. La nacelle est 
entièrement brulée ainsi que la base des pales mais celles-ci restent en place. Une deuxième éolienne fait également l'objet d'un départ de feu, mais celui-ci est 
resté confiné à sa base. Des barrières sont posées sur les accès et un gardiennage est effectué.La gendarmerie conclut que l'origine de l'événement est 
criminelle : les portes d'accès aux éoliennes impliquées ont été fracturées et du combustible est découvert. L'exploitant estime les dégâtǎ Ł н aϵΦ 

ARIA 51853 Chute des extrémités de 2 pales d'une éolienne 04/07/2018 PORT-LA-NOUVELLE 11 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Vestas     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51853/         
Vers 18 h, une avarie est constatée sur 2 des pales d'une éolienne : leurs extrémités se sont disloquées. Des éléments sont projetés à 150 m du mât après s'être 
décrochées. L'exploitant met en place un périmètre de sécurité. L'aérogénérateur est mis en position de sécurité. Un gardiennage permanent est mis en 
oeuvre, pendant 4 jours, le temps d'évacuer tous les débris.L'inspection des installations classées se rend sur place 2 jours après et demande à l'exploitant de 
:nettoyer la zone pour évacuer l'ensemble des débris et les remettre à une filière agrée ;maintenir un gardiennage jusqu'à la mise en place d'un balisage 
renforcé autour de l'éolienne ;maintenir le parc éolien à l'arrêt jusqu'aux résultats des investigations menées pour connaître l'origine de l'incident et la mise en 
oeuvre d'actions préventives / correctives préconisées sur les 4 autres éoliennes du parc. 

ARIA 52641 Incendie d'éolienne propagé à la végétation 28/09/2018 SAUVETERRE 81 FRANCE 

Causes premières: 
Chaleur intense,Heat wave,Défauts matériels,Hardware 
defects Machine: Vestas V80     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52641/         
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Vers 2h, un feu se déclare au niveau de la nacelle d'une éolienne dans un parc éolien. Un riverain donne l'alerte. L'exploitant arrête les 4 aérogénérateurs du 
site. Les pompiers rencontrent des difficultés d'accès à la zone sinistrée. Des éléments enflammés chutent au sol. L'incendie se propage à la végétation voisine. 
Les pompiers maîtrisent le sinistre à 6h30. Ils maintiennent une surveillance en raison des risques de reprise de feu. L'exploitant met en place un balisage et un 
gardiennage de la zone.La nacelle, les pales et des armoires de commande en pied de mât sont détruits. La machine est démantelée début novembre. 
L'incendie impacte également 2,5 ha de végétation, essentiellement une plantation de résineux, qui ont brûlé.La présence de 2 foyers et de traces d'effraction 
sur la porte d'accès amènent les secours à conclure à un acte de malveillance. 

ARIA 52498 Fuite d'huile hydraulique sur une éolienne 17/10/2018 FLERS-SUR-NOYE 80 FRANCE 

Causes premières: 
Mal effectuée,Yet poorly executed,Non effectuée,Yet not 
executed Machine: Gamesa G97     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52498/         
Vers midi, un technicien de maintenance détecte une fuite d'huile hydraulique depuis la nacelle d'une éolienne. L'aérogénérateur est arrêté. 150 l d'huiles sont 
récupérés. L'exploitant du parc éolien estime que 50 l ont été perdus. Sous l'effet du vent, la zone impactée au pied de l'éolienne, ainsi que des terrains cultivés 
adjacents, est de 2 000 m². Une partie des cultures est perdue. Les terres polluées sont décapées sur une dizaine de cm. Elles sont stockées sur une bâche 
étanche avant leur retraitement.  
Χ 
 

ARIA 52558 Effondrement d'une éolienne 06/11/2018 GUIGNEVILLE 45 FRANCE 

Causes premières: Panne,Malfunction,Autre,Other Machine: Ecotecnia 100     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52558/         
Vers 6 h, une éolienne, d'une hauteur en bout de pale de 140 m, s'effondre dans un parc éolien composé de 2 aérogénérateurs (3 MW). Des riverains donnent 
l'alerte. L'exploitant arrête l'autre éolienne ainsi que les éoliennes de même type dans 4 autres parcs. Un balisage et une surveillance sont mis en 
place.L'inspection des installations classées constate sur site que le mat s'est arraché de sa base en béton. Les filetages des boulons de fixation du mât sont 
arasés et les écrous sont arrachés. Des fissures circulaires sont présentes au niveau de la base en béton. Un arrêt de mesures d'urgence est signé par le 
préfet. Le rapport d'analyse par l'exploitant est tierce expertisé. Il est conclu qu'une sur-vitesse de rotation des pales de l'éolienne a conduit à une surcharge de 
ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ǎƻƴ ŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘΦ Χ 

ARIA 52653 Chute de 3 aérofreins dans un parc éolien 18/11/2018 
CONILHAC-
CORBIERES 11 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Enercon E70     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52653/         
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Les 3 aérofreins en extrémité des pales d'une éolienne chutent au sol, au pied du mât. L'équipe technique constate l'incident en se rendant sur site le 
lendemain en raison de l'arrêt de l'aérogénérateur. L'installation est mise en sécurité. Les débris, contenus dans un rayon de 150 m au pied du mât, sont 
ramassés et stockés avant traitement et recyclage en filaire agréée.L'éolienne s'est arrêtée à la suite de l'ouverture de la chaîne de sécurité. La rupture des 
parties en fibre de verre ainsi que de l'axe en carbone de fixation de l'aérofrein est constatée.Un accident similaire est survenu sur ce parc au début 2018 (ARIA 
51122). 

ARIA 52638 Chute d'une pâle d'éolienne 19/11/2018 OLLEZY 2 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Nordex N117     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52638/         
À 11h30, un agent de surveillance d'un parc éolien constate la rupture d'une pale d'une éolienne. Des 40 m de l'équipement, les 30 derniers sont tombés au sol. 
L'exploitant arrête les 9 aérogénérateurs du site. Les communes environnantes sont prévenues. La zone est sécurisée et un balisage du pied de la turbine et de 
la pale au sol est mis en place. Le site est placé sous surveillance.Les 8 autres éoliennes du parc, mis en exploitation l'année précédente, redémarrent un mois et 
demi plus tard. 

ARIA 52838 Incendie sur une éolienne 03/01/2019 LA LIMOUZINIERE 44 FRANCE 

Causes premières: Danger latent,Latent hazard,Rupture,Failure Machine: Senvion MM92     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52838/         
Vers minuit, un feu se déclare au niveau de la nacelle d'une éolienne de 78 m de haut. Des riverains donnent l'alerte. L'exploitant arrête les 4 autres éoliennes 
du parc à 2h05. De nombreux débris enflammés tombent au sol. Un feu se déclare au pied de l'aérogénérateur. Les pompiers mettent en place un périmètre de 
sécurité de 150 m. Ils quittent le site à l'arrivée des équipes de l'exploitant vers 3h30. Celles-ci mettent en place un kit anti-pollution, des coulures d'huile étant 
visibles le long du mât. La nacelle de l'éolienne est détruite ainsi que le base des 3 pales. Une incertitude majeure plane sur leur tenue mécanique. Des traces 
d'huile hydraulique sont présentes jusqu'à 100 m du pied du mât.L'exploitant met en place un balisage et un gardiennage. Le périmètre de sécurité est porté à 
нлл ƳΦ Χ 

ARIA 52967 Chute d'une pale d'éolienne 17/01/2019 BAMBIDERSTROFF 57 FRANCE 

Causes premières: 
Perte de confinement , étanchéité (sans rupture),Loss of 
confinement , seal (without a break),Rupture,Failure Machine: Gamesa G80     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52967/         
Vers 15 h dans un parc éolien, une pale d'éolienne se rompt. 2 morceaux chutent au sol, l'un de 5 m (coque) et l'autre de 28 m (fibre de verre). Ce dernier est 
projeté à 100 m de l'éolienne. L'exploitant arrête les 5 autres aérogénérateurs du parc à 15h17. Il met en place un périmètre de sécurité et ramasse la totalité 
des débris. Selon les premières éléments d'analyse, un défaut d'adhérence (manque de matière) entre la coque en fibre de verre et le coeur de la pale serait à 
l'origine de cette rupture. 

ARIA 52993 Incendies criminels dans un parc éolien 20/01/2019 ROUSSAS 26 FRANCE 
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Causes premières: Acte de malveillance,Malicious intent Machine: Vestas V66     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52993/         
Dans la nuit, un feu se déclare sur 2 éoliennes d'un parc composé de 12 aérogénérateurs. Les éoliennes sont lourdement endommagées.D'après la presse, il 
s'agit d'un acte criminel. Un accident similaire était survenu en juin 2018, dans un parc éolien proche appartenant au même exploitant ( ARIA 51675). 

ARIA 53010 Rupture du mât d'une éolienne 23/01/2019 BOUTAVENT 60 FRANCE 

Causes premières: 
Perte d'utilité externe,Loss of external utility,Mode 
dégradé,Degraded mode Machine: Winwind WD64     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53010/         
Vers 14h40, le mât de 66 m d'une éolienne se plie en 2 en son milieu. Des débris sont projetés dans un rayon de 300 m. Les pompiers mettent en place un 
périmètre de sécurité de 500 m.Une coupure de courant impacte vers 13h30 le parc éolien, comptant 2 aérogénérateurs. Les pales de l'éolienne accidentée ne 
se sont pas mises en drapeau et sont restées en position de production, alors que le générateur était à l'arrêt.  
Χ 

ARIA 53139 Chute d'une pâle d'éolienne 30/01/2019 ROQUETAILLADE 11 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Gamesa G47     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53139/         
Vers 13 h, une pale d'une éolienne se rompt et chute au sol. Un périmètre de sécurité est mis en place autour de l'éolienne. L'exploitant arrête les 27 autres 
aérogénérateurs du parc. Un arrêté préfectoral d'urgence soumet leur redémarrage à l'accord de l'inspection des installations classées.Le parc éolien a connu 
des évènements similaires, notamment en 2013 (ARIA 43576). Selon la presse, le site aurait également été victime d'un acte de malveillance en 2006. 

 

 

ARIA 53562 
Fissurations sur des roulements de pales 
d'éoliennes 12/02/2019 AUTECHAUX 25 FRANCE 

Causes premières: Défauts matériels,Hardware defects Machine: GE 2.75 100     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53562/         
A la suite d'une fissuration constatée sur une bague extérieure de roulement de pale d'une éolienne d'un parc éolien de même technologie hors de France, 
l'exploitant réalise des inspections de cette pièce sur 3 de ses parcs éoliens comprenant 43 éoliennes.Ces contrôles mettent en évidence 6 fissurations sur des 
roulements de pale, positionnés entre la base de la pale et le moyeu. Ces roulements permettent la rotation de la pale sur elle-même pour les orienter face au 
vent et lancer, ajuster ou stopper la production.  
Χ 

ARIA 53429 Eolienne touchée par la foudre 02/04/2019 EQUANCOURT 80 FRANCE 
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Causes premières: Foudre,Lightning Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53429/         
Dans l'après-midi, lors d'un épisode orageux, la foudre touche une des 12 éoliennes d'un parc éolien. Un élu constate une trace noire sur une des pales de la 
machine. Il alerte le gestionnaire du site. Après constat sur place, l'éolienne est arrêtée à distance à 18h30. Une équipe technique, arrivée sur place à 20h37, 
place les pales en drapeau et positionne la pale impactée vers le bas, le long du mât, pour éviter tout risque complémentaire.  
Χ 

ARIA 53479 
Électrisation lors de la maintenance d'une 
éolienne 15/04/2019 

CHAILLY-SUR-
ARMANCON 21 FRANCE 

Causes premières: Interventions humaines,Human interventions Machine: SG 2.1-114     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53479/         
Vers 12h15, un sous-traitant est électrisé par un courant de 20 000 V dans une éolienne. Les pompiers interviennent sur les lieux. Un technicien effectue des 
reconnaissances au sommet de l'éolienne afin de vérifier si celle-ci est endommagée. L'éolienne est sécurisée par le personnel de maintenance. La victime est 
légèrement blessée. Elle est transportée en centre hospitalier.  

ARIA 53857 Incendie sur une éolienne 18/06/2019 
QUESNOY-SUR-
AIRAINES 80 FRANCE 

Causes premières: Autre,Other Machine: Siemens SWT-2.3     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53857/         
Vers 17 h, un feu se déclare sur une éolienne située dans un parc éolien qui en compte 5. Les équipes de maintenance du site maîtrisent l'incendie. Les 
pompiers alertés par le parc éolien réalisent des contrôles thermiques pour confirmer l'extinction. Le lendemain, des pièces déposées au pied de l'éolienne à la 
suite de l'incendie sont dérobées.D'après la presse, un court-circuit sur un condensateur est à l'origine du sinistre. 

ARIA 53860 Feu de moteur d'éolienne 25/06/2019 AMBON 56 FRANCE 

Causes premières: Action requise,Action mandatory Machine: Ecotecnia 80 1.6     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53860/         
Vers 15h45, lors d'une opération de maintenance au niveau du système d'orientation des pales d'une éolienne, un feu se déclare au niveau de la nacelle de 
cette éolienne dans un parc mis en service en 2008 comportant 6 machines de 120 m pour une puissance totale de 10,02 MW. Voyant des étincelles, les 
techniciens alertent les secours. Un périmètre de sécurité de 500 m est mis en place. Le parc est mis à l'arrêt. Des éléments structurels de l'éolienne chutent au 
sol. L'incendie est maîtrisé vers 18h50.Des fuites d'huile avaient été constatées en 2015 et 2018 sans avoir été nettoyées. 

ARIA 53894 Chute d'un bout de pale d'une éolienne 27/06/2019 CHARLY-SUR-MARNE 2 FRANCE 

Causes premières: Défauts matériels,Hardware defects Machine: Gamesa G90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53894/         
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Vers 9 h, deux techniciens intervenant sur une éolienne pour maintenance constatent qu'une pale d'une autre éolienne présente un angle anormal. Ils 
demandent au centre de maintenance l'arrêt à distance de cette éolienne. Vers 9h30, lors de la mise à l'arrêt, le bout de la pale abîmée est projeté en 2 
morceaux, l'un à 15 m de l'éolienne, l'autre à 100 m dans l'enceinte du parc éolien.  
Χ 

 

 

ARIA 53955 Impact de foudre sur une pale d'éolienne 03/07/2019 SIGEAN 11 FRANCE 

Causes premières: Foudre,Lightning,Rupture,Failure Machine: Repower MM92     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53955/         
A 18 h, une éolienne d'un parc s'arrête automatiquement à la suite d'une alarme vibration provoquée par un impact de foudre. Le lendemain, à 10 h, 
l'exploitant constate un impact sur le milieu de la pâle et une ouverture du bout de pâle sur 2 m. L'exploitant découpe l'extrémité de la pale endommagée 
pour éviter sa rupture complète. Le morceau de pale est stocké en vue d'une expertise. La machine est à l'arrêt et le rotor en position de sécurité. 

ARIA 54407 Chute d'aérofreins en bout de pale d'une éolienne 04/09/2019 ESCALES 11 FRANCE 

Causes premières: Mode dégradé,Degraded mode,Rupture,Failure Machine: Jeumont J48     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54407/         
Vers 19h30, l'arrêt d'urgence d'une éolienne se déclenche sans cause identifiée. Cet arrêt est anormalement brutal si bien que 2 aérofreins se détachent 
d'une des pales de l'éolienne. L'un est retrouvé à 5 m du pied de l'éolienne, l'autre à 65 m. L'exploitant arrête l'ensemble des éoliennes du parc. Le rotor de 
l'éolienne incriminée est bloqué mécaniquement. Un périmètre de sécurité de 20 m est mis en place. Les débris ramassés sont envoyés vers une filière de 
recyclage agréée. 

ARIA 54761 Chute du capot de la nacelle d'une éolienne 28/11/2019 HANGEST-EN-SANTERRE 80 FRANCE 

Causes premières: - Machine: Gamesa G114     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54761/         
Dans un parc éolien, le capot se situant à l'extrémité de la nacelle d'une éolienne se décroche et tombe au sol. L'éolienne concernée ainsi que l'ensemble du 
parc sont mis à l'arrêt.L'exploitant et l'opérateur de maintenance inspectent l'éolienne et l'ensemble du parc.  

ARIA 54898 Perte de contrôle d'une éolienne lors d'une mise en service 06/12/2019 AVELANGES 21 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Mal effectuée, Machine: EnVision 2.5 131     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54898/         
Vers 15 h, alors qu'une équipe d'installation réalise un travail d'étiquetage sur une éolienne, cette dernière commence à tourner malgré l'absence de 
raccordement électrique. L'équipe évacue en urgence par l'échelle. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 800 m autour de l'équipement. 
Χ 
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ARIA 54810 Chute d'une partie de la pale d'une éolienne 09/12/2019 LA FORET-DE-TESSE 16 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Vestas V110     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54810/         
Vers 18 h, un riverain constate la chute d'un bout de pale de 7 m d'une des 12 éoliennes du parc. L'éolienne concernée s'arrête. L'exploitant met en sécurité 
les 11 autres éoliennes. Un périmètre de sécurité de 150 m et une surveillance sont mis en place pour interdire l'accès au public.La pale s'est brisée en 3 
morceaux principaux (2 points de rupture à 16,5 m et 47 m de la racine de la pale).  
Χ 

ARIA 54985 Fumée blanche au niveau d'une éolienne 16/12/2019 POINVILLE 28 FRANCE 

Causes premières: Décomposition de produits , réaction parasite, Machine: Nordex N90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54985/         
Vers 12h30, un feu sans flamme se déclare sur une éolienne d'un parc éolien. A 13h10, de la fumée blanche est constatée. Les pompiers mettent en place un 
périmètre de sécurité et surveillent l'équipement. Vers 16 h, il n'y a plus de fumée, les pompiers inspectent la machine en pied et quittent le site vers 17 
h.Seules les gaines protectrices des câbles de puissance ont brûlé sur 10 m de long. L'expert en assurance suppose une combustion sans flamme et estime la 
température atteinte en nacelle en dessous de 100 °C.L'exploitant inspecte toutes les autres éoliennes du même type. Il transmet l'information au fabricant 
et à la filière. 

ARIA 54820 Incendie sur une éolienne 17/12/2019 AMBONVILLE 52 FRANCE 

Causes premières: Défauts matériels,Hardware defects Machine: Vestas V90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/54820/         
A 14h20, un feu se déclare en partie basse d'une éolienne. Les pompiers interviennent à l'aide d'un extincteur à poudre.L'origine du départ de feu serait liée 
à une défaillance électrique. 

ARIA 55331 Chute d'un joint de pale d'une éolienne 22/01/2020 SAINT-SEINE-L'ABBAYE 21 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind,Déformation ,  Machine: Vestas V90     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55331/         
Au cours d'une patrouille de routine à 11 h, un gendarme trouve un joint de pale au pied d'une éolienne. Il contacte l'exploitant par le numéro d'urgence. 
L'entreprise de maintenance se rend sur place pour récupérer l'équipement. L'incident est sans conséquence, le joint permet principalement de diminuer les 
turbulences au niveau du rotor.  
Χ 

ARIA 55055 
Rupture d'une pâle d'éolienne lors du passage d'une 
tempête 09/02/2020 BEAUREVOIR 2 FRANCE 

Causes premières: Vent,Wind Machine: Gamesa G80     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55055/         
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Dans la nuit, une pâle d'une éolienne située dans un parc composée de 5 machines, se brise lors du passage de la tempête Ciara. L'exploitant se rend sur 
place pour sécuriser la zone. L'éolienne était à l'arrêt, pour une opération de maintenance, au moment de la tempête.  
Χ 

ARIA 55227 
Endommagement d'une nacelle d'éolienne lors d'une 
tempête 09/02/2020 WANCOURT 62 FRANCE 

Causes premières: Phénomène météo,Weather phenomenon Machine: Vestas V80     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55227/         
Le lendemain du passage de la tempête Ciara, des dommages sont visibles au niveau de l'aileron de la nacelle d'une éolienne. L'exploitant sécurise l'accès au 
site par la mise en place d'un périmètre de sécurité. L'aileron est sanglé par les pompiers puis le lendemain par le maintenancier. L'éolienne ne redémarrera 
pas avant que les causes profondes de l'incident ne soient déterminées. 

ARIA 55311 Rupture d'une pale sur une éolienne 26/02/2020 THEIL-RABIER 16 FRANCE 

Causes premières: Rupture,Failure Machine: Vestas V110     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55311/         
Une pale d'éolienne se rompt sur un parc comportant 12 éoliennes. L'éolienne s'arrête en sécurité et le reste des machines du parc sont mises à l'arrêt à 
distance par l'exploitant. Un périmètre de sécurité est mis en place. Le morceau principal reste accroché à la base de la pale. Des fragments de fibre sont 
retrouvés au sol au pied de la machine.  
Χ 
 

ARIA 55133 Incendie sur une éolienne 29/02/2020 BOISBERGUES 80 FRANCE 

Causes premières: Perte de confinement , étanchéité Machine: XEMC 93     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55133/         
Vers 13h25, un feu se déclare au niveau du moteur d'une éolienne. L'électricité est coupée et l'éolienne est mise à l'arrêt. Un technicien et le groupe 
d'intervention en milieu périlleux des pompiers sont sur place. Le feu est resté sur le mât sans atteindre les pâles. L'éolienne est hors-service.L'incendie est 
probablement dû à une fuite d'huile. 

ARIA 55294 Incendie d'une nacelle d'une éolienne 24/03/2020 FLAVIN 12 FRANCE 

Causes premières: 0 Machine: Gamesa G87     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55294/         
A 9h40, un feu se déclare au niveau de la nacelle d'une éolienne. Un riverain alerte les pompiers qui préviennent l'exploitant. A 9h42, l'exploitant perd la 
communication avec l'éolienne. La caméra du site confirme l'incendie. Le disjoncteur est ouvert à distance. Les pompiers mettent en place un périmètre de 
sécurité.  
Χ 

ARIA 55461 Arrêt d'éoliennes à la suite de décès d'oiseaux 30/03/2020 POISEUL-LA-VILLE-ET- 21 FRANCE 
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LAPERRIERE 

Causes premières: Autre agression naturelle Machine: Nordex N117     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55461/         
Un parc éolien est mis à l'arrêt à la suite de la découverte de 2 cadavres de Milan royal (rapace diurne, espèce strictement protégée, sensible à l'éolien par 
collision) au pied de 2 éoliennes. Un bureau d'étude, mandaté par l'exploitant d'un parc éolien, fait ce constat dans le cadre du suivi environnemental de ces 
oiseaux en période de migration. 
Χ 

ARIA 55360 Ecoulement d'huile hydraulique le long d'une éolienne 10/04/2020 RUFFIAC 56 FRANCE 

Causes premières: Défauts matériels, Machine: Vestas V110     

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55360/         
Une entreprise responsable de la maintenance d'un parc éolien constate une fuite d'huile hydraulique au niveau de la nacelle d'une éolienne. 40 l d'huile 
s'écoulent le long du mât jusqu'au massif de fondation. L'exploitant du parc est alerté. Il mandate la société de maintenance de réaliser le nettoyage des 
zones affectées. Il n'y a pas d'atteinte au sol.L'origine de la fuite est un défaut au niveau de l'accumulateur de l'éolienne. Une enquête est en cours par la 
société en charge de la maintenance, afin d'adapter les points de contrôle. 

ARIA 55456 Incendie d'une éolienne au sol pour démantèlement 20/04/2020 LE VAUCLIN 972 FRANCE 

Causes premières: Autre Machine: Vergnet GEV MP 275/32   

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55456/         
Peu avant 14 h, un feu se déclare sur le générateur d'une éolienne déposée au sol en vue de son démantèlement, programmé au 2ème trimestre 2020, dans 
un parc éolien comportant 4 éoliennes. Le parc est à l'arrêt depuis le début de l'année 2020. L'incendie de l'huile du transformateur électrique se propage 
aux broussailles à proximité.  
Χ 
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Annexe 5 : Sc®narios g®n®riques de lôanalyse pr®liminaire des risques 

 
Cette partie apporte un certain nombre de précisions par rapport à chacun des scénarios étudiés par le 
groupe de travail technique dans le cadre de lôanalyse pr®liminaire des risques. Le tableau g®n®rique issu de 
lôanalyse pr®liminaire des risques est pr®sent® dans la partie VII.4. de la trame type de lô®tude de dangers. Il 
peut °tre consid®r® comme repr®sentatif des sc®narios dôaccident pouvant potentiellement se produire sur les 
®oliennes et pourra par cons®quent °tre repris ¨ lôidentique dans les ®tudes de dangers. 
 
La numérotation des scénarios ci-dessous reprend celle utilis®e dans le tableau de lôanalyse pr®liminaire des 
risques, avec un regroupement des sc®narios par th®matique, en fonction des typologies dô®v®nement 
redout®s centraux identifi®s gr©ce au retour dôexpérience par le groupe de travail (« G » pour les scénarios 
concernant la glace, « I è pour ceux concernant lôincendie, ç F » pour ceux concernant les fuites, « C » pour 
ceux concernant la chute dô®l®ments de lô®olienne, ç P » pour ceux concernant les risques de projection, 
« E è pour ceux concernant les risques dôeffondrement). 
 
Scénarios relatifs aux risques liés à la glace (G01 et G02) 
 
Scénario G01 
En cas de formation de glace, les systèmes de préventions intégrés stopperont le rotor. La chute de ces 
®l®ments interviendra donc dans lôaire surplomb®e par le rotor, le d®port induit par le vent ®tant n®gligeable. 
Plusieurs procédures/systèmes permettront de détecter la formation de glace : 

- Système de déduction de présence de glace 

- Arrêt préventif en cas de déséquilibre du rotor 

- Arr°t pr®ventif en cas de givrage de lôan®mom¯tre. 

Note : Si les enjeux principaux seront principalement humains, il conviendra dô®voquer les enjeux mat®riels, 
avec la pr®sence ®ventuelle dô®l®ments internes au parc ®olien (poste de livraisons, sous-stations), ou 
extérieurs sous le surplomb de la machine. 
 
Scénario G02 
La projection de glace depuis une ®olienne en mouvement interviendra lors dô®ventuels red®marrages de la 
machine encore « glacée », ou en cas de formation de glace sur le rotor en mouvement simultanément  à une 
défaillance des systèmes de détection de givre et de balourd.  
Aux faibles vitesses de vents (vitesse de démarrage ou « cut in »), les projections resteront limitées au 
surplomb de lô®olienne. A vitesse de rotation nominale, les éventuelles projections seront susceptibles 
dôatteindre des distances sup®rieures au surplomb de la machine. 
 
Sc®narios relatifs aux risques dôincendie (I01 ¨ I07) 
Les éventuels incendies interviendront dans le cas ou plusieurs conditions seraient réunies (Ex : Foudre + 
défaillance du système parafoudre = Incendie).  
Le moyen de prévention des incendies consiste en un contrôle périodique des installations. 
Dans lôanalyse pr®liminaire des risques seulement quelques exemples vous sont fournis. La méthodologie 
suivante pourra aider ¨ d®terminer lôensemble des scenarios devant °tre regard® :  

- D®couper lôinstallation en plusieurs parties : rotor, nacelle, m©t, fondation et poste de livraison ; 

- D®terminer ¨ lôaide de mot cl® les diff®rentes causes (cause 1, cause 2) dôincendie possibles.  

Lôincendie peut aussi °tre provoqu® par lô®chauffement des pi¯ces m®caniques en cas dôemballement du 
rotor (survitesse). Plusieurs moyens sont mis en place en matière de prévention : 

- Concernant le défaut de conception et fabrication : Contrôle qualité 

- Concernant le non-respect des instructions de montage et/ou de maintenance : Formation du 
personnel intervenant, Contrôle qualité (inspections) 

- Concernant les causes externes dues ¨ lôenvironnement : Mise en place de solutions techniques 
visant ¨ r®duire lôimpact. Suivant les constructeurs, certains dispositifs sont de s®rie ou en option. Le 
choix des options est effectu® par lôexploitant en fonction des caract®ristiques du site. 
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Lôemballement peut notamment intervenir lors de pertes dôutilit®s. Ces pertes dôutilit®s peuvent °tre la 
conséquence de deux phénomènes : 

- Perte de réseau électrique : lôalimentation ®lectrique de lôinstallation est n®cessaire pour assurer  le 
fonctionnement des éoliennes (orientation, appareils de mesures et de contr¹le,  balisage, é) ; 

- Perte de communication : le système de communication entre le parc éolien et le superviseur à 
distance du parc peut être interrompu pendant une certaine durée. 

Concernant la perte du réseau électrique, celle-ci peut °tre la cons®quence dôun d®faut sur le r®seau 
dôalimentation du parc ®olien au niveau du poste source. En fonction de leurs caract®ristiques techniques, le 
comportement des ®oliennes face ¨ une perte dôutilit® peut °tre diff®rent (fonction du constructeur). 
Cependant, deux systèmes sont couramment rencontrés : 

- D®clenchement au niveau du rotor du code de freinage dôurgence, entrainant lôarr°t des ®oliennes ; 
- Basculement automatique de lôalimentation principale sur lôalimentation de secours (batteries) pour 

arrêter les aérogénérateurs et assurer la communication vers le superviseur. 

Concernant la perte de communication entre le parc éolien et le superviseur à distance, celle-ci nôentra´ne pas 
dôaction particuli¯re en cas de perte de la communication pendant une courte durée. 
En revanche, en cas de perte de communication pendant une longue durée, le superviseur du parc éolien 
concerné dispose de plusieurs alternatives dont deux principales : 

- Mise en place dôun r®seau de communication alternatif temporaire (faisceau hertzien, agent technique 
localé) ; 

- Mise en place dôun syst¯me autonome dôarr°t ¨ distance du parc par le superviseur. 

Les solutions aux pertes dôutilit®s ®tant diverses, les porteurs de projets pourront apporter dans leur ®tude de 
dangers une description des protocoles qui seront mis en place en cas de pertes dôutilit®s. 
 
Scénarios relatifs aux risques de fuites (F01 à F02) 
Les fuites éventuelles interviendront en cas d'erreur humaine ou de défaillance matérielle. 
Une attention particulière est à porter aux mesures préventives des parcs présents dans des zones protégées 
au niveau environnemental, notamment en cas de pr®sence de p®rim¯tres de protection de captages dôeau 
potable (identifi®s comme enjeux dans le descriptif de lôenvironnement de lôinstallation). Dans ce dernier cas, 
un hydrogéologue agréé devra se prononcer sur les mesures à prendre en compte pour préserver la 
ressource en eau, tant au niveau de lô®tude dôimpact que de lô®tude de dangers. Plusieurs mesures pourront 
être mises en place (photographie du fond de fouille des fondations pour montrer que la nappe phr®atique nôa 
pas ®t® atteinte, comblement des failles karstiques par des billes dôargile, utilisation de graisses v®g®tales 
pour les engins, é). 
 
 
Scénario F01 
En cas de rupture de flexible, perçage d'un contenant ..., il peut y avoir une fuite d'huile ou de graisse ... alors 
que l'éolienne est en fonctionnement. Les produits peuvent alors s'écouler hors de la nacelle, couler le long 
du mât et s'infiltrer dans le sol environnant l'éolienne. Plusieurs procédures/actions permettront d'empêcher 
l'écoulement de ces produits dangereux : 

- Vérification des niveaux d'huile lors des opérations de maintenance 

- Détection des fuites potentielles par les opérateurs lors des maintenances 

- Procédure de gestion des situations d'urgence 

Deux événements peuvent être aggravants : 

- Ecoulement de ces produits le long des pales de l'éolienne, surtout si celle-ci est en fonctionnement. 
Les produits seront alors projetés aux alentours. 

- Présence d'une forte pluie qui dispersa rapidement les produits dans le sol. 

 
Scénario F02 
Lors d'une maintenance, les opérateurs peuvent accidentellement renverser un bidon d'huile, une bouteille de 
solvant, un sac de graisse é Ces produits dangereux pour l'environnement peuvent s'échapper de l'éolienne 
ou être renversés hors de cette dernière et infiltrer les sols environnants. 
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Plusieurs procédures/actions permettront d'empêcher le renversement et l'écoulement de ces produits : 

- Kits anti-pollution associés à une procédure de gestion des situations d'urgence 

- Sensibilisation des opérateurs aux bons gestes d'utilisation des produits 

 
Ce scénario est à adapter en fonction des produits utilisés. 
Evénement aggravant : fortes pluies qui disperseront rapidement les produits dans le sol. 
 
Sc®narios relatifs aux risques de chute dô®l®ments (C01 ¨ C03) 
Les sc®narios de chutes concernent les ®l®ments dôassemblage des a®rog®n®rateurs : ces chutes sont 
d®clench®es par la d®gradation dô®l®ments (corrosion, fissures, é) ou des d®fauts de maintenance (erreur 
humaine). 
Les chutes sont limit®es ¨ un p®rim¯tre correspondant ¨ lôaire de survol. 
 
Scénarios relatifs aux risques de projection de pales ou de fragments de pales (P01 à P06) 
Les événements principaux susceptibles de conduire à la rupture totale ou partielle de la pale sont liés à 3 
types de facteurs pouvant intervenir indépendamment ou conjointement : 

- Défaut de conception et de fabrication 

- Non-respect des instructions de montage et/ou de maintenance 

- Causes externes dues ¨ lôenvironnement : glace, temp°te, foudreé 

Si la rupture totale ou partielle de la pale intervient lorsque lô®olienne est ¨ lôarr°t on consid¯re que la zone 
dôeffet sera limit®e au surplomb de lô®olienne 
Si lô®olienne est en fonctionnement la zone dôeffet sera d®termin®e en fonction de lô®tude balistique et du site. 
Lôemballement de lô®olienne constitue un facteur aggravant en cas de projection de tout ou partie d'une pale. 
Cet emballement peut notamment °tre provoqu® par la perte dôutilit® d®crite au 2.2 de la présente partie C 
(scénarios incendies). 
 
Scénario P01 
En cas de d®faillance du syst¯me dôarr°t automatique de lô®olienne en cas de survitesse, les contraintes 
importantes exercées sur la pale (vent trop fort) pourraient engendrer la casse de la pale et sa projection.  
 
Scénario P02 
Les contraintes exercées sur les pales - contraintes mécaniques (vents violents, variation de la répartition de 
la masse due ¨ la formation de givreé), conditions climatiques (averses violentes de gr°le, foudreé) - 
peuvent entraîner la dégradation de l'état de surface et à terme l'apparition de fissures sur la pale. 
Prévention : Maintenance préventive (inspections régulières des pales, réparations si nécessaire) 
Facteur aggravant : Infiltration d'eau et formation de glace dans une fissure, vents violents, emballement de 
l'éolienne 
 
Scénarios P03 
Un mauvais serrage de base ou le desserrage avec le temps des goujons des pales pourrait amener au 
décrochage total ou partiel de la pale, dans le cas de pale en  plusieurs tronçons. 
 
Scénarios relatifs aux risques dôeffondrement des ®oliennes (E01 ¨ E10) 
Les ®v¯nements pouvant conduire ¨ lôeffondrement de lô®olienne sont li®s ¨ 3 types de facteurs pouvant 
intervenir indépendamment ou conjointement : 

- Erreur de dimensionnement de la fondation : Contrôle qualité, respect des spécifications techniques 
du constructeur de l'éolienne, étude de sol, contrôle technique de construction ; 

Non-respect des instructions de montage et/ou de maintenance : Formation du personnel intervenant 

- Causes externes dues ¨ lôenvironnement : s®isme, é 

 


